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第l章序論
1.1研究の目的
科学技術の発展と都市の過密化により、建物の大型化・複合化・高層化・複雑化がます
ます進行している。それは、一面においては、人間生活をより便利で豊かにしたとはいえ
るが、一方、火災や地震などの災害に対しては脆弱になるという問題点があるため、建築
基準法や消防法で規定された安全基準以上の安全対策が望ましい。例えば、避難安全性に
有効な対策としては、水平避難区画や避難パノレコニーの設置などがあるが、これらのよう
な建築基準法や消防法などによって規定されていなし、、あるいは防災計画手法として一般
化していない対策の効果を定量的に評価する方法はまだ確立されておらず、設計者の経験
と勘に頼っている面があるのが実状である。
住宅に対しては、国(旧・建設省、現・国土交通省)と民聞が緊密な協力の基で計画的、
組織的に研究を進行しており、その一環として「住宅性能総合評価システムの開発」とい
うプロジェクト研究が 1973 年から 7 年まで5年間実施され、 「住宅防火安全性能評価法」
が提案された1) 。しかし、この評価手法で用いるネットワークモデルは、ネットワークの
辺上に新たな頂点を加えれば、全体のネットワークの形態や避難距離および規模に変化が
なくても評価値が変わるとしづ問題がある。避難経路上の辺の枝が少ない、または避難距
離が相対的に短い小規模の住宅を評価する場合は、この問題点は無視できるが、避難経路
上の辺の枝が多くなる大規模かっ複雑な建築平面をネットワークモデ、ル化する場合は、頂
点の付加により評価値が低下する影響が無視できないほど大きくなるため、この評価方法
を用いることは不適当である。
本研究の先行研究である吉村英祐の評価法2) は、評価指標として①避難経路の明快性、
②二方向避難の可能率、③避難距離の三つを評価指標としているが、③を考慮すること
で、評価対象の規模が小さいほど安全性が高くなる評価手法となっている。一方で、この
評価手法は、避難経路上の障害を考慮していないため、ネットワークが相似形であれば、
避難距離が短いほど安全性が高いという結果が得られるが、避難距離は短いが避難障害が
大きい場合と、避難距離は長いが避難障害が小さい場合の比較ができないという問題点が
ある。
また、避難安全性の評価や検証手法の一環として、コンピュータによる避難シミュレー
ションが活用されるようになったが、シミュレーションによる評価手法は、より現実的で
正確な結果を求めるために、正確な扉幅、廊下幅、壁や扉の位置などの細部までデータ化
し入力しなければならないため、基本計画がある段階まで具体化していないと使えず、ま
た結果のフィードパックが難しい。しかし、シミュレーションを用いて避難安全性を評価
3 
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する前段階で、設計にフィードパックできる、信頼性の高い評価手法があれば、基本設計
の段階で、まず大局的な避難安全性を確保したのちに、細部の設計に進むことができる。
本研究は、避難施設の配置、避難経路の形態、避難距離、避難障害が避難安全性に及ぼ
す影響を同時に考慮した、建物の避難安全性を合理的かっ客観的に評価する定量的評価手
法を提案し、実在の建築平面に適用することで、建物の基本計画段階での適用性を検討す
ることにより、安全な建築都市空間の実現が目的とする。
4 
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1. 2 研究の意義と社会的背景
人聞がつくるシステムを 10% 安全にすることは不可能であるが、システムの多重化や
冗長性の付加により 10% に近づけることはできる。避難安全性を高めることは人命の安
全を確保するために重要である。
火災により人が命を失う事例は数えられないほど多い。建築計画時は火災に対して十分
に考慮していたのに、使用上の利便性や効率を優先して避難経路上に物を放置したり、避
難階段を倉庫がわりに使うことで、被害を拡大した事例も少なくない。したがって、災害
に対して建物の安全を確保するためには、建物の所有者や管理者、設計者、施工者、利用
者などそれぞれの立場からの努力が不可欠であるが、防災に対する配慮、は、法規さえクリ
アすればいいという意識を持っている設計者や施主がいるともいわれる。このような状況
においては、建築物の設計者が、安全に対する哲学や技術者としての倫理観を持つことが
より重要となる。
建物の安全に関する法律(建築基準法、消防法など)は、人聞がその経験に科学的知見
を加えて作りあげたものであるが、災害全体に関する人類の経験と知見は氷山の一角にす
ぎず、既存の法規定が未経験の災害発生に対して効力を発揮することは保証できない。
建物の安全性向上のための対応は、 「建築自体の空間的な対応」と「建築に付加される
設備的な対応」に大きく分けられる。 I空間的な対応」とは、災害要因に対抗したり、そ
れを避けるために災害を封じ込める、排除する、回避することを可能にする空間計画のこ
とであり、 「空間的な対応」をサポートするのが設備的な対応と定義できる注1) 。現在の
防災計画は排煙設備、防火戸、スプリンクラーなどの防災設備に頼る傾向が年々強まって
いるが、建物自体の計画的な対応による建物の避難安全性の確保が第ーであり、防災設備
に頼るのはあくまでも次善の策であるべきである。
5 
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1. 3 避難安全性の側面からみた火災事例
火災により人間の大切な命を亡くす、財産を失うなどの事例は数えられないほど多い。
東京消防行政研究会編の「火災の実態から見た危険性の分析と評価一特異火災事例12 一」
3) では、昭和7年及び昭和27 年以降、日本国内で発生した建物火災のうち、次の事項に該当
するものを用途別に分類し調査対象としている。
①焼損面積10 平方メートノレ以上の火災
②焼損面積50 平方メートル以上10 平方メートノレ未満で死者の出た火災
③焼損面積50 平方メートル未満で、死者3名以上出た火災
④火災の延焼経路が特異な火災
⑤火災原因の特異な火災
⑥その他火災予防対策上参考となる火災
また、岡田光正は日本国内外の重要な火災の89 事例を選定して、事例の分析と考察を行
った4) 。
このような火災事例に対する分析資料は、これからの人命の安全に関する問題点の解明
に重要な資料として活用されると考えられる。
しかし、数多い事例からの教司11 を基に安全対策に関する研究が蓄積されているにもかか
わらず、総務省の統計資料によると火災などの災害による人命の被害は増加する傾向にあ
る5) 。
遊館施設配鑑の
儲在
図1- 火災事例の分析による人命損失の原因
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人命の損失があった火災事例の原因を文献から調査・分析すると、①違反建築による速
い延焼、②避難施設の不備および不足、③一時避難場所の不備、④既存の避難施設の廃止、
⑤避難施設配置の偏在、⑥非常口の施錠、⑦避難施設の誤った使用による避難施設からの
出火、③避難施設の隠蔽等が挙げられる。これらは、大きく分けて①計画・管理面での
不備状況、②施設・設備などの活用面での不適事項、③施設・設備などの未設置・欠陥
の三つの原因に大別される(図 1- 1)。人命の損失が生じた火災事例は、これら三つの原因
が複合的に作用したものが多い。
1.3.1 避難施設の不備による人命損失の事例
ここでしづ避難施設の不備というのは、避難安全の最低条件であるこ方向以上の避難経
路が確保されなかったか、確保されてもなんらかの理由で計画された避難経路での避難が
不可能になった場合を意味する。
代表的な事例としては、韓国の大然閣ホテノレの火災がある(図 1-2) 0 197 年 12 月25 日午
前10 時頃、韓国のソウルに位置している21 階の超高層ホテルで、ある大然閣で発生した火災
は163 人の死者を出した。死者の内訳は、 12 名が内部に閉じこめられて死亡、 38 名が窓か
ら飛び降りて死亡、 2名がヘリコプターから墜落、 2名が病院で死亡したものである。結局、
助かったのは、シーツをつないでロープにして脱出した人たちと、低層部から飛び降りた
か、消防隊のハシゴ、車などにより救出された人々、ヘリコプターで救出された6名で、あっ
た。
2階のホテルロビーのコーヒーショップでLPG ボンベの爆発が原因であるこの火災は、建
物の低層部が出火点であるため、建物の上層部の宿泊客は安全な避難経路の確保が不可能
であった。もし、避難に有効なバルコニーが設置され一時的な避難場所が確保されていた
ら、またバルコニーからの垂直避難経路が確保されていたら、このような大きい惨事は防
ぐことができた可能性がある。
7 
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図1-2 大然閣火災の写真
1. 3，2 避難施設および設備の誤った使用による人命損失の事例
避難経路上に物を放置したり、他の用途に転用して使う事例は少なくない。
201 年9月 1日未明に起きた新宿 ・歌舞伎町ヒソレ火災向では、地下2階 ・地上4階建ての雑
居ビノレの3階から出火し、 3階で 16 人、 4階で28 人の死者が出た。特に4階では、出火時に居
合わせた全員が亡くなった。
被害を大きくしたのは、 3階から4階の階段に、可燃物などが大量に置かれ延焼拡大の原
因になって、 一つしかいない避難経路が断たれたことと、 3階及び4階の庖舗と屋内階段と
を防火区画するための防火戸が有効に閉鎖されなかったことが原因と考えられている。
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1. 4 避難安全性の定量的な評価に関する既往の研究
避難安全性の定量的な評価に関する研究に関する吉村英祐の論文 2) では、大きく「避難
シミュレーションを用いる研究」と「避難シミュレーションを用いない研究」とに分類し
ている。しかし、避難シミュレーションを用いる研究の場合は、パソコン能力の飛躍的な
発展に従いシミュレーションシステムのブラックボックス化をもたらしており、与えられ
た仮定条件により結果が大きく変わるという問題点や、モデ、ルの精密な入力のためには膨
大な入力データが必要になるため、フィード、パックが難しいなどの避けられない問題点が
あることを指摘している。避難安全性の向上を目的とする「避難シミュレーション」は本
研究と関連性が深いが、現在は研究段階から実用段階に移行しているため、関連する既往
の研究の対象外にする。
避難シミュレーションに頼らず、比較的容易に評価を行える、実用的な評価方法を開発
する研究は、 「避難シミュレーションを用いない研究」として位置づけられる。このよう
な研究の代表としては、グラフ理論を基礎としたネットワーク分析法に基づく研究が挙げ
られる。ネットワーク分析は、工学・理学・社会学など様々な分野において応用でき、建
築関連分野においても住宅の平面構成や都市の街路網などの分析に、たびたび利用されて
きた。特に、避難安全性の定量的な評価に使われる場合は、 「空間のつながり J に関する
トポロジカノレなデータと「空間間の距離」を含む幾何学的データが併用される。本研究は、
この二つのデータと経路上の避難障害を評価指標として扱い、各指標の定量的な表現に基
づき、避難安全性を定量的に評価する研究として位置づけられる。
1.4.1 ネットワークモデルを用いる研究
建築平面を定量的に解析するためには、建築空間を数値データ化できる形にモデル化す
る必要がある。グラフ理論を基礎にした空間構成に関するネットワーク分析は、空間構成
の性質を定量化する一つの手段であり、様々な空間に対して適用可能である。
建築平面をネットワークモデル化して扱った初期の研究としては、建築空間を頂点(ブロ
ック)と辺(フロックの連結)で示し、建築平面の数学的な解析を試みた太田利彦の研究 7) 、
グラフ形態の分類のために隣接行列の固有値を用いることが実用上可能であることを示し
た吉田勝行の研究旬、この研究の延長上にある原広司の研究めがあげられる。つづいて、
ネットワーク化による平面の分類や分析を試みる寺田秀夫の研究10) や高木幹郎の研究 1) 、12) 、
13) がある。特に高木は、計量地理学の指標を道路網のネットワークモデ、ルに取り入れ分析
を行っている。また、実在平面のネットワークモデル化の基本概念や手法を整理した上で、
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平面の明決さ・二方向避難率・最大歩行距離という三つの評価指標を用いて避難安全性の
定量的な評価を試みた吉村英祐の研究14) 、15) 、16) と、この概念に基づき、信頼度概念を評価
表として用いて実在病院平面の定量的な評価を試みた横田郁らの研究17) は、本研究の先行
研究として位置づけられる。
最近では、以下に示すようなネットワーク分析法に信頼度の概念を用いる研究、避難距
離や避難障害の概念を用いる研究も行われている。
1.4.2 信頼度概念を用いる研究
本来、信頼度という概念は確率として表される値18) 、19) である。この信頼度概念を用いる
研究は、災害時を含む非常時における道路網の連結性およびサービス水準に関する研究が
ある 20) 、21) 、2) 、23) 。若林の研究24) は、これらの研究らを踏まえて、阪神・淡路大震災の交通
システム問題を対象に、その問題点と広域道路網の連結信頼性を計算し、信頼性を向上す
る観点から重要な区間を確率重要度で評価する方法を示している。また、李燕・塚口博
司の研究25) は、道路網の防災性能に関する評価指標として到達可能ノード率(ネットワーク
モデルのリンクの閉塞確率)を用いているが、これは、本研究の辺の信頼度(ネットワーク
モデルのリンクの通行可能率)と関連性が深い。
しかし、本研究の先行研究 17) における信頼度とは、建設省の「住宅防火性能評価法J 1) 
の考え方を参考に、避難における安全性を表す相対的な序列を表す順序尺度の値として扱
っている。本研究もこの概念に基づいている。
1.4.3 避難距離の概念を用いる研究
信頼度の確率的な指標の中で具体的な要素である距離概念を用いる研究では、吉村の研
究 14) 、15) 、16) とそれに続く野竹宏彰・海老原学・矢代嘉郎の研究26) 、27) がある。野竹らはよ
避難経路の明解性評価の指標として、建築平面内での迷う可能性を考慮した避難距離の分
布の代表値として「避難距離期待値」という指標を提案し、建築平面の定量的な評価を試
みた。野竹らは、平面図から確認できる物理的な距離を評価指標として用いているが、
「時間距離」という物理的な距離よりは避難時間の方に多少近い概念である評価指標を用
いる研究としては、加藤拓道・宮田紀元の研究28) がある。加藤らは、空間相互のつながり
にかかわる障害要素を時間距離によって定量化し、ネットワーク指標の整理検討を行った。
この研究の時間距離という指標と障害と関係は、本研究の避難距離による避難可能率と関
連性が深く、避難障害を評価指標の要素として扱う考え方は本研究と同じである。
避難距離を安全性評価の様々な要素のーっとして距離による安全性の変化を線形として
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扱っている研究には、ネットワークに関する指数をまとめて地下街の分析を行った高木幹
朗らの研究明、ニューラルネットワークモデルを用いてウエイトの自動修正を行うシステ
ムを提案する青木義次らの研究30) 、避難危険度概念をネットワークに適用した岡田成幸ら
の研究31) がある。その他に、青木らは避難安全性の向上と経済性を同時に考慮する最適化
の手法に対する基礎的な研究も行っている32) 。
1.4.4 避難障害概念を用いる研究
本研究で定量的な評価の指標としてあっかう避難障害概念と関連性が深い研究には、
「時間距離」の算出のため建具など連結性の強さのコントローノレ要素を障害要素として考
慮する方法を試みた加藤拓道・宮田紀元の研究 28) がある。また、避難者の避難能力などに
より変わる避難障害の程度に関する研究としては、病院を対象に患者の運動能力や移動形
態を建物の火災危険度の評価に考慮した志田弘二らの研究3) がある。また、村井裕樹ら 34)
は、安全な避難のための条件を「人的条件」、 「建築条件」、 「各種器具(避難器具等)条
件」、 「防災訓練での経験」にわけで調査及び考察を行っているが、このうち、 「人的条
件J と「建物条件J は、本研究でいう通過信頼度との関連が深い。なお、日本建築学会の
建築設計資料集成35) には、障害の程度による水平歩行速度と階段歩行速度が整理されてい
1 る。
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1. 5 研究の方法
本研究の内容は、文献調査に基づく部分と、理論的な研究の二部で構成されている。
文献調査では、建物の安全性向上のための現行規定と、実際に計画され利用に供されて
いる施設および防災設備、防災器具に対する文献に基づく考察を行い、避難安全性の向上
と密接な関係が考えられる項目を分類し、考察を行う。
また、ネットワーク分析法を利用した避難安全性の評価手法に対する基本的な考察、本
研究の避難安全性の評価手法への応用のための数学的な理論を整理し、それを応用した計
算法を整理し、計算の正確性と迅速性をめざした計算フ。ログラムを開発する。
理論的な研究としては、既存のネットワーク分析法を利用した避難安全性の評価指標で
あるネットワークの連結性に、避難距離と避難障害を付け加える理論的な考察を行い、避
難障害の要因になる諸要素を調査・分類し、避難障害が避難安全性に及ぼす影響を提示し、
ネットワークの連結性・避難距離・避難障害が避難安全性に及ぼす影響を単純ネットワー
クモデ、ルを用いた計算を通して、本研究の避難安全性の評価手法の妥当性を検討する。
最後に、実在する病院の病棟部、超高層集合住宅、ホテルという公共性が高く、利用者
及び居住者の中に子供や高齢者のような避難弱者が含まれている用途の建物をネットワー
クモデル化し、これらに対する避難安全性の評価を行い、本研究の避難安全性の評価手法
の実効性と適用性を検討する。
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1. 6 論文の構成
本論文は 7 章で構成されている。各章の概要は以下の通りである。
第 1 章は、序論であり、本研究の目的と背景、研究方法などを論じている。また、火災
事例の調査と分析に基づく問題点の提示、既往の研究に対する調査を通して本研究を位置
づけている。
第 2 章は、避難安全性向上のための現実的な対応を理解するため、建物の安全性向上の
ための建築計画及び設備的な面と制度的な面に関する調査及び、分類を行っている。
第 3 章は、既往のネットワーク解釈法を利用した避難安全性の評価手法と、避難安全性
の定量化の基準である信頼度の概念に対して論じている。また、ネットワーク信頼度計算
の正確性と迅速性の向上のため、機械的な計算方法と計算プログラムの開発及び計算結果
について述べている。
第 4 章は、既往のネットワーク分析法を利用した避難安全性の評価手法が持っている問
題点、を解決し、より現実的な評価手法のため、避難距離によって辺の信頼度が指数関数的
に減衰すると仮定した場合の理論的な考察を通して、その一般性を検討している。また、
単純ネットワークモデ、ルを用いて、ネットワークモデルの規模・ネットワークモデルの形
態・避難施設の位置によるネットワーク信頼度の変化の計算結果をもとに、本研究の評価
手法の妥当性を検討するとともに、最適な避難経路の形態と避難施設の配置を検討してい
る。
第 5 章は、避難経路上の避難障害が辺の信頼度に及ぼす影響に対して理論的な考察を行
い、ネットワーク信頼度計算において避難距離と避難障害を同時に考慮する手法を提案す
る。また、既往のネットワーク信頼度計算で主に利用した経路選択法の問題点を解決する
ため、不必要な迂回路を排除する経路選択法に基づき、単純ネットワークモデ、ノレを用いて
本研究の評価手法の計画への適用性を検討している。
第 6 章は、実在建物の平面のネットワークモデ、ル化方法について説明し、現実する病院
の病棟部、超高層集合住宅、ホテルのように、使用者及び居住者に多数の避難弱者が含ま
れている用途の建物をネットワークモデル化し、第 4 章と第 5 章の避難距離と避難障害を
同時に考慮する評価手法を適用することで、実効性と適用性を検討している。
第 7 章は、各章のまとめを通して研究の成果を紹介した後、残された課題や今後の発展
可能性について述べている。
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1. 7 用語の定義
本研究で用いる用語は、以下に規定する意味で用いる。
1.単純ネットワー クモデ、ル
各頂点、と各辺が正方格子上にあり、各辺の長さが等しく、かつお互いに直交するネット
ワー クモデノレ。
2. 信頼度
本研究における「信頼度J の意味は、災害の発生時、避難開始場所から安全な避難場所
までの避難経路が確保される確率と定義する。ただし、ここでの「信頼度」は、ただ安全
らしさの程度を表すための相対的尺度であり、信頼度が2倍になったとじても2倍安全であ
るというわけではない。
3. 辺の信頼度 r(ek)
建築物の平面をネットワークモデル化する時、避難経路の辺(図 1-3 の el 、e2 、e3 、e4 、
e5 、e6 、e7) が持っている信頼度を辺の信頼度 r(ek)( k= 1、2、3、・・・、 n) とする。
4. ネットワーク信頼度 Rij
任意の出発頂点から到着頂点までの避難経路上の全ての辺の信頼度を考慮して計算した
合成信頼度をネットワーク信頼度再と定義する。
el 
~ー一一ー一一一一
¥ 
頂点:建築平面の空間
0 避難開始頂点
.避難施設頂点
辺:空間と空間の連結
(廊下等の避難経路)
図1-3 建築空間のネットワークモデル化
14 
第l章序論
5避難施設
一般的には、屋外避難階段・特別避難階段とその附室、屋外避難階段、避難スロープを
指すが、本研究では屋外への出口・避難上有効なバルコニー・屋外通路・屋上広場も難施
設とする。なお、本研究のモデルでは、避難階段と避難上有効なバルコニーを避難施設と
して扱う。
6. 避難弱者
火災などの災害発生時に、自ら判断し、一人で避難するのが困難である人。子供、老人、
妊娠婦、自力避難が困難または不可能な患者など。
7. 頂点
建築空間上に人の避難が予想される空間および避難施設、通路上の分岐点や行き止まり
部分、頂点聞の任意の部分に与えられた点。避難開始位置や避難完了位置は、頂点とする。
8. 辺
頂点聞の通路部分を表す線分。この辺それぞれに辺の信頼度を与えたり、あるいは通行
不可にしたりすることで、全体としての避難経路の信頼度を計算する。辺は、避難経路上
の避難方向の現実性を高めるために有向化する場合もある。
9. 通行不可辺
火災などの災害の発生により、辺の一部または全部が通行不可能になり、避難経路とし
ての機能を失った辺。
10. 全平均
各々モデ、ノレのネットワーク信頼度の変化を示す本文の表で、各々避難開始頂点数 m 、通
行不可辺数n のとき、 mXn のネットワーク信頼度の平均値。
11.代表値
ネットワークモデ、ルの全ての辺が通行可能である場合のネットワーク信頼度。
12. 減少率
ある避難開始頂点についてみた時、各辺を通行不可にした時のネットワーク信頼度が代
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表値からどれだけ減少したかを示す値であり、次式で与えられる。
{(代表値一最小値)一代表値 }x10 (%) 
13. 避難障害
避難経路上の扉の通過、段差、廊下の有効幅、火災による熱や煙の拡散などを避難障害
と定義する。本研究ではこの中で、扉による障害を避難障害として計算に用いる。
14. 通過信頼度 (h)
避難条件(避難者の避難能力及び避難形態)別の扉の通過可能率を通過信頼度(h、 O~五 h~五 1)
と定義する。
15. パスマトリックス
各避難経路において通過する辺を列挙し、その経路で通過する辺には rlJ、しない辺
には rOJ を入力してマトリックスで示したもの(第 3章の3.5 .2 (1)の内容参照)。
16. 信頼度マトリックス
ネットワーク信頼度の計算過程で、各辺の信頼度をマトリックスで示したもの。
16 
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第2章避難安全性に対する建築計画的対応
2.1 本章の目的
避難安全性を定量的に評価するためには、避難安全性に影響を及ぼす要因の抽出とその
考察が必要である。本章では、文献を中心に建築計画面および建築設備面からの避難施設
と避難設備、避難器具などを調査・整理する。また、r 避難弱者の避難に有効性が高い区画
の概念と種類に関する調査・分析を行い、避難安全性との関係について考察する。それら
をふまえて、実際の建物の火災時の安全性を担保するための制度としての建築防災計画評
定委員会と、委員会への提出資料としての防災計画書の概要を整理する。
2.2 空間的対応と設備的対応
防災システム研究会の建築防災基本計画1) では、避難安全性を向上するための建築計画
的な対応を空間的な対応と設備的な対応に分け、空間的な対応と設備的な対応の相関関係
に対しては、設備的な対応が空間的な対応を補助する役割として言及している。
このような考え方は、研究をする立場により違うが、本研究は建築計画的な側面からの
避難安全性を論じるため、この考え方に従う。
表2-1 は、空間的な対応の対抗性・回避性・逃避性と設備的な対応の対抗性・逃避性に関
する内容を要約整理したものである。
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表2-1 安全性に対する対応として検討する項目(文献 2参照)
炎や煙に対抗したり、それを避けるというように災害空聞から場所的に離れようとする
対応
対
火災事象と対抗し抵抗する性能また
耐火性能、防炎性能、防火区画の細分化、
グニ工巴ニ 抗
は抗力
火災防御対応性(消防隊活動性)、初期消火
間 '性 対応力など
的 回
対 避
出火、誘発、拡大などを低減させよ 不燃化、難燃化、内装制限、区画の細分
応 性
うとする予防的装置または状況 化、防火訓練、火の用心など
逃
火災時、その事象と空間との対応関係の中で人聞が窮地に追い込まれことなく、よ
避
り安全に災難から逃避、避難できる空間性のシステムなどの性状
'性
建築の空間的対応をサポートするとし、う立場での対応
防煙性能 排煙設備
エE又Ju 
対
防火区画性能 防火戸・防火シャッターなど抗
備
'性 自動火災報知設備・自動消火設備(スプリンク
的 初期消火対応力
対
ラー )など
応 逃
避 避難誘導設備などで補充
'性
設備対応のもう一つの重要な要素として、防災センターにおいて総合的に各種の防災情
報を検出し、送信して判断処理するなどの機能
2.2.1 避難安全性に対する建築施設・設備・器具
建築大辞典2) によると、建築築施設、建築設備、建築器具の定義は以下のようであるが、
この定義からは、施設と設備の差を明確に区分するのは難しい。
O 施設: ある目的のために、建物などの設備をすること。また、その設
備
O 設備: ある目的の達成に必要なものを備えつけること。また、その備
え付けられたもの。
O 器具: 道具。うつわ。《しくみの簡単な機器。
本研究では、避難に有効な避難施設、避難設備・器具を文献3) および建築基準法と消防
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法4) などを対象に調査・分類し、その内容の整理と考察を行う。文献調査による内容を表2
・2に示す5) 。
ただし、本研究では避難器具を避難施設の一部として分類する。
表2- 避難施設と避難設備
避難の際に必要とされる施設と定義する。避難施設には避難扉、階段、パノレコ
ニーなどがある。これらの施設は、人命の安全を目的として建築空間のなかで
システム化して配置されるべきものである問。
避難方向の次の区画の安全度を守るのが目的
位置 避難経路をたどる場合に有効な場所
避難扉
扉幅と個所数 適切な時間内に在住人口を提出させられる程度
性能 火や煙を完全にその部分で食い止める程度
避難
施設注1) 火災時、最も大切な縦方向の避難経路。また、消防隊の救出活動や
消火活動の拠点、
位置や構造
避難上の必要条件を満足するような計画で、防煙的
には最大の配慮が必要
階段
種類
階段の取り付け位置や法的な設置基準により、避難
階段、特別避難階段、屋外階段、直通階段等
日常に使われる階段は、配置や機構上の弱点が出や
問題点
すくなり、専用階段は、位置の確認の不徹底という
ことが起こりやすいので、配置計画に十分な配慮が
必要
避難階段に直通して連結できるバルコニーは病院、ホテル、アパー
トなどで特に有効であり、救助待ちの一時待機場所としても有効。
ノ〈ノレコ また、直通階段に連結できない場合はタラップやその他の避難器具
一一 の設置でそれに替えることも可能
種類
パノレコニーの形態により、全周パノレコニー・連続パ
ノレコニーなどに分類される
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防災設備
出火予防と初期発見の設備、初期消火設備、避難設備、排煙設備、本客消火設
(避難設備)
備、防災センタ一等があり、消防法では避難設備を火災・地震・水害の時に、
建物から脱出避難するために用いる機械器具もまた避難設備と定義
火災時に発生した煙が通路、廊下、ロビー、階段等に侵入しない
ように、避難経路を安全に守ること、また消防隊が火災階までス
ムーズに進入できることが目的
防煙 防煙区画
不燃材料以上で防煙垂れ壁または間仕切り壁で分け
た区画
排煙設備
自然排煙方式
窓やその他の開閉口(排煙口)から直
接屋外へ排煙する方式
排煙設備
機械排煙方式
俳煙機を駆動し、排煙風道等により
外部へ強制的に排煙する方式
避難計画上および避難上安全に設計された建物に対しては、法令
において避難器具設置の減免措置を講じているが、正規のルート
による避難ができなかった人に対して、最後の脱出手段として使
用されるもの
避難はしご、緩降機、すべり台、すべり棒、避難ロ
防災設備 避難器具 種類 ープ、避難橋、避難用タラップ、救助袋、誘導灯、
(避難設備) 誘導標識等
設置上の
①見やすい場所に設置し、使用方法の表示、②容易
に接近でき、他の避難施設と適当な距離を維持、③
注意事項
基準に適合するものを使用
火災及びその他の災害が発生したとき、建築物内の人々を快速か
つ安全に避難させるために設ける設備
種類 避難口誘導灯、通路誘導灯、客席誘導灯、誘導標識
避難
誘導 ①法令上の基準に適合し、人の目にふれやすい個所
設備 ， に、所要の大きさと明るさを有し、明確な誘導表示
設置上の のあるもの、②通路誘導等は煙の発生を考慮して、
注意事項 床面から高さl. Om 以下の低い個所に設置、③煙の発
生を考慮して、フリッカーランプや音を発生する装
置を付置するなどの配慮、も望まれる。
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「新建築学大系 12・建築安全論J 6) では、避難路(廊下など)も避難施設としている 。また
これ以外に、非常時の脱出 ・救出施設や避難を助ける施設として屋上広場と非常用進入口、
非常用エレベーターをあげているが、この施設は自力避難よりは救出待ちの概念に近いの
で、本研究の避難施設 ・設備 ・器具には含まない。
その以外にも、重度障害者の避難のための車椅子用の担架や階段避難器具としてイギリ
スで開発されたイーバックチェア(EVAC+ HAIR )註3) がある。
避難施設および避難設備は、各々の性能が発律できるように規定されていると考えられ
るが、建物の大型化 ・複合化 ・高層化 ・複雑化に対する避難施設と避難設備の総合的かっ
有効的な配置や設置の基準はまだ十分に整備されていなし、。
唱
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図2- 1 階段避難器具であるイーパックチェア (EVAC+C HAIR)
(出典イーパックチェアのパンフレット)
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2.2.2 避難安全性と区画
避難施設の中で、空間を分割することで火災時の延焼拡大の防止および被害の最小化や
避難に有効な区画について考察を行う。
まず、区画の種類には法律上に規定されている防火区画と防煙区画がある。これらを避
難者および避難行動時の安全確保に有効である安全区画や水平避難区画、待機区画、龍城
区画に分類し、その特性と避難安全性との関係を整理する。
(1)防火区画
防火区画は耐火性能を有する建物部位によって構成され、建物の一部分に火災を封じ込
めることによって拡大を防止し、被害を限定するほか、避難路および消火活動の場を火災
盛期においても確保することを目的としている。
また、防火区画の種類は、①上階延焼防止のための防火区画、②火災規模限定のための
防火区画、③特殊な用途部分の保護・隔離のための防火区画、④避難路と消火活動の場の
確保のための防火区画に分類されている(表 2-3) 。避難安全性と関係があるのは原則的
には全ての種類であるが、その中でも③と④項目の内容が関係が近いと考えられる。
表2-3 防火区画の種類(文献 6をもとに作成)
区画の種類 内容 区画の事例
①上階延焼防止のための 主として防火区画設置上の原則は、ま
床スラブ、竪穴区画注
ず各階単位に区画して上階延焼を防止 4) 、外壁のスパンドレル防火区画 する。 立ロs4ノJ斗注5)
上階延焼防止も火災規模限定の一種で
②火災規模限定のための あるが、ここでいう防火区画は一つの 面積区画注 6) と防火壁注
防火区画 階の中での限定を目的としたものであ 7 ) 
る
主として不特定多数の利用する用途の
③特殊な用途部分の保 部分(集会場・飲食庖・病院など)
護・隔離のための防火区 や、危険物を扱う部分は、他の用途の
画 部分と区画する。これは、異種用途区
画と呼ばれている。
， 特別避難階段の付室、非
④避難路と消火活動の場 ①から③までの各項目の区画が、結果 常用エレベーターの乗降的なこの目的にこたえることになるのの確保のための防火区画 である。 ロビー、病院の水平避難のための区画
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表2・3は「新建築学大系 12- 建築安全論」の内容を参考して、区画の種類によるその内容
と区画事例の項目で整理したものである。
防火区画の構成は、①建物本体による防火区画、②関口部の防火区画、③設備貫通部の
防火区画に分類できる。防火区画は、建物本体による区画が最も基本的なものである。こ
れに出入口などの開口部が必要場合は、その部分に防火扉や防火シャッターを設置し、火
災時に閉鎖できるようにしておく。外壁面の窓についてはスパンドレノレあるいは庇を設け
る。しかし、防火扉においては、ドアチェックなどで完全閉鎖が困難になるほか、沓摺が
必要となり、利用頻度の高い扉ではかえって日常使用に危険となるなどの問題もある。
また、防火シャッターにおいても、シャッターの下降面内に物品が置かれていると床面
まで閉鎖することができなくなる。また防火シャッターを閉鎖してしまうと通過できる部
分は狭いくぐり扉だけとなってしまい、多量の避難者の流入に応ずることができない。
また、防火区画を貫通する設備類においては、ダクトなどには防火ダンパーを設け、パ
イプ、ケーブルなどには貫通部周辺の耐火処理を行う。
(2) 防煙区画
防煙区画は、排煙設備の一部として、防火区画の内部をさらに細分化して、防煙・排煙
の効果を高め、煙の建物内の他の部分への拡散を防ぐことを目的とした設備である。防火
区画は防煙区画を兼ねる。防煙区画として認められるのは、防火区画と防煙壁である。こ
こでいう防煙壁は、不燃材料で造りまたは覆われた間仕切壁、あるいは天井から 50cm 以上
下方に突き出した垂れ壁のことである(建令 126 条の2) 。
(3) 安全区画と水平避難区画
「新建築大系 12 建築安全論J では、法律には規定されていないが、避難に有効な概念と
して安全区画を提示し、その概念と計画手法について説明している。安全区画の役割とし
ては、以下の四つがあげられる。
①避難中の人々を火や煙から守る。
②逃げ遅れた人を一時的に保護する。
③階段室への煙の侵入を防止する。
④消火活動の拠点にもなる。
また，日本建築センターの「新・建築防災計画指針J 7) では、避難弱者の避難時聞が長す
ぎる場合を考慮して、階段の手前に火煙から守られた安全区画を設けて、避難者を一定時
間保護する考え方が示されている。また、平面を複数のゾーンに防火区画し、非出火ゾー
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ンを出火ゾーンに対する安全区画として機能させる考え方もあり、この方法によって避難
安全の確保を図ることを水平避難方式として定義している。
しかし、水平避難方式は、建築基準法や消防法等によって規定されていないため、採用
の可否や水平避難区画の設置場所は、設計者の経験と勘に頼っているのが現実である。
(4) 寵城区画
火災発生時に、手術中や手術後間のない患者、集中治療室・救急救命室・分娩室・新生
児室・未熟児室・人工透析室の患者を、緊急に移動させなくてもすむよう、区画外からの
炎・熱・煙の侵入をあらゆる面で遮断し、かっ区画内からの出火の可能性を皆無にした区
画である。外部からの消防隊進入経路と区画から外部への脱出経路の確保も重要である。
(5) 一時待機場所
自力や支援を受けての水平移動は可能であるが、階段の自力降下が困難あるいは支援を
受けても労力が多大な場合に、垂直避難経路の手前で、自力避難者との合流を避けながら、
一時的に滞留するのを目的とした避難区画である。一時待機場所の計画には、米国のADA
(The Americans with Disabilities Act) のガイドライン (AD.AG) に示されたAreas of 
Rescu Asistance や英国のBS (BRITSH STANDARD) 5588のrefuges~こ示された考え方が
非常に参考になる。この区画の建築的な基本要件は、垂直避難経路(直通階段、非常用エ
レベーター、避難に利用可能なエレベーター)に隣接した区画であること、一歩手前まで
の避難経路(安全区画側)とは防火防煙区画されていること、滞留場所と他の避難者の動
線が重ならないことである。特別避難階段付室や非常用エレベーター乗降ロビーをうまく
活用すれば十分に実現可能である。
以上の区画は、全てが避難安全性の向上のため有効な建築計画・設備的な対応として活
用可能であるが、これらの区画をより効率的に活用するためには、区画の仕様的な面に対
する規定だけではなく、全体的な活用方法に対する基準が必要である。建築空間をこれら
の区画に分割する場合、建物の用途と規模はもちろん、建物の使用者の安全性を優先にし
て、区画の場所や性能の定量的評価に基づいた配置計画に関する規定が必要である。
本研究では、避難経路上の避難障害として扉の通過を考慮した計算および評価法を提案
している。
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2.3 避難計画と避難経路
建物内に火災が発生したとき、火と煙がどのように拡大し、人聞がどのように逃げるか
は、建築計画による影響が大きい。火災は建物の形状に応じて進展拡大し、居住者も階段
の位置やこれに至るまで、の経路形状に従って移動するためである。したがって建築計画の
うち、避難経路の計画においては、日常の便利性や必要性のみでなく、火災時の対応も同
時に配慮する必要がある。このような観点からとらえたとき、経路の計画で考慮すること
は「避難路の配置」、 「避難路の容量」、 「避難路の安全確保J のこれら 3 点を検討立案
することを避難計画というの。表 2-4 は、この内容を整理したものである。
志田弘二は8) 、避難経路上の障害を「通過のバリア」、 「理解のバリアj 、 「場所のバ
リア」、 「時間のバリア」に分類し、そのバリアの解決概念を図 2- のように説明してい
る。また、避難経路の容量と安全確保の基準は、現存の規定でも、ある程度まで整備され
ているが、避難経路の配置に対しては、まだその規定が明確に提示されていないため、そ
の定量的な基準の構築が必要である。
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表2-4 避難計画の検討立案
検討立案 条 件 備考
①日常の動線が非常時にもそのまま避難路となるのが理
想である。
②避難階段は平面の一部に偏ることなく、しかも分かり
避難路の
やすい配置とする。 人間の避難
③避難施設まで至る避難路も明決な形状とする。 行動特性の
配置
④一方の経路が利用不可能となったときのため、別の経 面を考慮
路を用意する。
⑤廊下の末端には必ず非常口を設置し、袋小路としな
し、。
非難群集が効率よく円滑に行動することができ、短時間
で安全な場所まで避難できるようにする。これは主とし
避難路の て、各部の出入口・通路・階段などの幅員によるところ
容量 が大きい。また、非難群集の流れのネックとなる部分で
は、発生する待ち人数を一時的に収容するスペースの面
積を十分に確保する。
①火災を閉じ込めるための防火・防煙対策を行う。
②非常照明や初期消火設備などの適正配置、内装不燃化
避難路の を行う。
安全確保 ③また、通路に物品などが放置されたり、施錠されてい
ては、やはり避難に支障をいたすことになるので、日常
の防火管理への配慮、も必要である。
出火 → 火災の進展・・4 →→
情報の送受信と理解・判断
火災情報の送受信 I1 11 避雛経路情報の受信
遊総安全 11 .情報のま目覚“ 1盟解‘判断
のパリア !I のバリア
-情報の知覚・理解・判断
のパリア
避難経路移動
・通過のパワア
裕理解のバリア
鳳場所のパりア
避殺行動
の流れ
避難安全
のバリア
フリー
・身体的な動作のバリア
J 火災情報
火災を を伝える
みつける i 火災情報
. が伝わる
・聴覚情報受信機器の改良
.視覚情報受信機縫の改良
と付加
-触覚情報受信機擦の付加
e 唆覚情報受信機器の付加
‘身体的な動作のパ1) ア ‘時間のパリア
→霊 感覚情報を受信し 火燈1こ綿せず
224 移動すべき避難経路 →安全な場所に移動・
吋訟 をま理解・判断する 待避・簸滅する
3横田
-視覚情報の強化
:誘因性の向上
.聴覚情報の付加緑強化
・触覚情報の付加
巡M総路の
・円滑化
“明快化
‘並列化
‘分割化
図2- 避難行動の時間的な流れと避難安全のバリアフリーの概略(文献 8より)
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2.3.1 避難経路の円滑化
避難経路(居室扉、廊下、付室、階段、バルコニー)上の移動を円滑化することは、バ
リアフリーの基本である。段差の除去、扉や廊下の幅、扉の開閉方式、階段の幅・蹴上
げ・踏面寸法、手すりの設置、床仕上げについては、ハートピノレ法の基準(平成 6年6月29
日法律第4 号)が基となる。避難という時間に迫られた不慣れな空間での不慣れな行動の
場合は、扉開閉のしやすさ(パニックオープン方式)、階段蹴上げの一定化や踊り場の段
差除去などのブールプルーフ的なバリアフリーも重要である。
2.3.2 避難経路の明快化
避難経路上のバリアの存在や避難経路の明快性(分かりやすさ)を定量化することは難
しい。避難計画の原則としては、避難経路の単純化や短縮化、避難経路を日常の移動経路
と一致させることが重要である。また、避難経路の明快さの向上を補助するものとしては、
避難誘導灯や避難誘導放送設備がある。
2.3.3 避難経路の並列化
避難経路の並列化は火災時に、火や煙の影響により、同時に使用不能とはならない二つ
以上の経路を設置する(冗長性をもたせる)ことである。
(1)バルコニー避難
水平避難経路で最も信頼性の高いのは、内部廊下と外部バルコニーの並列設置で、ある。
避難終了前に内部廊下が通過不能となっても、同時に避難不能とはならないバルコニーへ
の別の経路が確保されていれば、一時的な滞留場所となり、避難階段に接続していれば、
屋外避難経路としての活用も可能である。居室を防火防煙区画にして緩衝的な空間とすれ
ば、バルコニーでの長時間の待機も可能となる。避難開始が遅れがちな宿泊施設や、移動
に膨大な時聞が必要な避難弱者が就寝する医療福祉施設では、極めて有効である。
(2) エレベーター利用避難
避難階段が通過不能となった場合には、並列垂直避難経路となる。車いす使用者など階
段での自力避難が困難な在館者の場合は、日常動線がそのまま避難動線となるので、円滑
化・明快化を併せもっとしづ効果も期待できる。非常時の常用エレベーター利用は、法規
制(建築基準法・消防法)では制限がなく、エレベーター協会の標準規格で運転が制限さ
れているが、現在、日本建築学会(エレベータ一利用避難特別研究委員会)で以下のよう
な設計・運用の計画方法が検討され始めている。
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-火災シナリオの想定方法
.避難シナリオの想定方法
・エレベーター及び昇降路の計画
.昇降路の隣接施設の計画
-避難者制御の方法
.情報制御の方法
また、過去の実例としては、以下がある。
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・国際障害者交流センター(設計:国土交通省・日建設計)
・港区立障害保健福祉センターヒューマンフ。ラザ(設計:類設計室)
・j11 崎市立川崎病院(設計:日本設計)
2.3.4 避難経路の分割化
設計実務で採用されてきた分割化の手法としては、避難区画(避難用に設置された防火防
煙区画や不燃区画)である安全区画・水平避難区画・龍城区画のほか、あまり普及していな
いが一時待機場所がある。
2.4 防災計画書と建築防災計画評定委員会
防災計画書は、建築物の計画が単に防災関係法規に適合するというだけでなく、総合的
な見知から安全を確保していることを示す計画書として、 「防災計画書の作成に関する通
達(1 981 年7月30 日の高層建築物等に係る防災計画の指導について、 1982 年5月20 日の旅館及
び、ホテノレの防災計画書の指導等について)J により、財団法人日本建築センターの建築防災
計画評定委員会において指導されるようになっため。
設計者や建築物のオーナーなどが防災や安全などを真剣に考え、防災対策を一つのシス
テムとしてまとめて防災計画書に盛り込むことで、火災に対する安全を単に設計だけでは
なく、維持・使用まで含めてとらえるようになることに、その意義がある。
防災計画書は、自治体により対象となる建物の規模や用途、計算書提出の有無など、防
災計画書の作成指導の可否については差がある。
防災計画書の作成指導を行わない主な自治体には、東京都と千葉県がある。これらの自
治体は、建築基準法等の改正による性能規定化の基準も整備されつつあり、申請者の負担
軽減及び時間短縮等の理由で、防災計画書の作成指導は行わないようにした(東京都は平成
13 年4月213 ，千葉県は平成16 年3月31 日をもって廃止)。一方、防災計画書の作成指導を行
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っている自治体は、大阪府をはじめとして埼玉県、京都市、神戸市、尼崎市、明石市、
広島市、福井市などがある。
文献10 と文献11 を基に、防災計画書と建築防災計画評定委員会に関する内容を整理した
ものを、表2・6に示す。
表2-6 防災計画書と建築防災計画評定委員会
制定の背景
1970 年の建築基準法の改正により、①絶対高さ制限の廃止、②容積
率制限が全面的に適用で、超高層ビノレの建設が可能になる。
建設省(当時)が 1972 年に通達を出し、超高層ビルなど基準法第38 条
制定 の大臣認定を取得しようとする場合には「防災計画書j の作成を義
務化する。
①建築物の概要、②防災計画基本方針、③火災の発見、通報および
構成 避難誘導、④避難計画、⑤排煙及び消防活動、⑥管理・運用、⑦付
図、③その他
0 大阪府内における高さが31 メートノレを超える建築物(但し、特定
行政庁が不要と認めたものを除く。)
防災
計画書 0 大阪府内における高さが31 メートル以下の大規模建築物・複合建
築物等で、下記に該当するもの。
l、旅館、ホテノレの用途に供する建築物で、 5階以上の階又は地階に
対象建築物
おけるその用途に供する部分の床面積の合計カ~2J oorf を超えるも
(大阪府)
の。
2、建築基準法施工令第 147 条の 2 各号に掲げる用途に併せて供|
する複合建築物で、 5 階以上の階、又は地階におけるその用途に供
する部分の床面積の合計が2，00rf を超えるもの。
3、劇場等における収容人員の合計が、 2，0 人を超えるもの。
4、 3 階以上の階において不特定多数が利用する建築物で、床面積
の合計が10 ，OOrf (駐車場の床面積を除く。)を超えるもの。
5、その他、特定行政庁が必要と認めたもの。
1981 年、建築指導課長通達「両層建築物等に係る防災計画書の指導
建築 について」が出され、高さ 31m を超える建築物や大規模あるいは複
防災 合用途の建築物等(次の年、一定規模以上のホテノレ、旅館等を追加)
計画 制定と背景 については、建築確認に際して特定行政庁が防災計画書の作成する
評定 ことになった。また、それまで建設省で直接に防災計画書の内容審
委員会 査が行われたが、これ以降は日本建築センターに設置された「建築
防災計画評定委員会J でその内容が審査されることになった。
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火災安全上、非常に重要ではあるが、法令規定の条文には表現しき
活動内容 れないことがらについて計画内容を審査し、設計者への指導・助言
を行う。
建築
防災
制定
総合的な防災計画の必要性から説いた教本であり、 1975 年初版が刊
計画 行され数回改訂
指針
表2・6の防災計画書作成の対象建物には、大阪府の規定を一例として示している。自治体
により対象建物の規定には差があるのはやむをえないが、建築基準法や消防法などが建物
の安全のための最小限の規定であることを考えれば、この規定を上回る対策が必要な最近
の現状に対して、防災計画書の廃止は時代の要請に逆行しているともいえる。
また、防災計画書の作成が義務付けられていても、その作成法やその後の利用方法によ
り、その効果は大きく変わる。例えば、防災をあまり考えずに基本設計を行った後で、規
定に合わせて防災計画書を作成したり、維持管理者が防災計画書を業務上うまく活用しな
ければ、その作成の意義は失われる。したがって、防災に関する全ての人々が防災計画書
の意義を十分に理解し、それをうまく活用するために努力することで、はじめて建物の安
全性向上にその効力を発揮できる。
2.5 まとめ
本章では、建築物の避難安全性に影響を及ぼす要因を、空間的対応と設備的対応に分け
て考察を行った。
空間的対応については、火煙の拡散防止、避難経路安全性の向上など、避難安全性を高
めるのに有効であると判断される区画の種類を調査し、避難安全性との連関性が深い項目
を整理した。
設備的対応については、避難施設と避難設備および避難器具の種類と機能について調査
を行い、避難安全性との連関性が深い項目を整理した。
さらに、制度的な対応である防災計画平定委員会と、設備的対応と空間的対応の具体的
な提示である防災計画書に対して考察を行った。
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注1) 建築大辞典では、避難施設を避難の際に必要とされる都市施設と定義している。
避難施設には最終避難地、避難路、公園、緑地、学校施設、救護施設、消防署な
どの防災施設が含まれる。これらの施設は、人命の安全を目的として都市空間の
なかでシステム化して配置されるべきものである。
注 2) 本研究での避難施設の定義
注 3) エレベーターが使用できないような非常時や災害時に避難弱者(身体の不自由な人
や歩行が困難な人等)を上層階から階段を使用して、安全・円骨・快速に避難階
における出入口を通じて安全な避難場所まで避難させることができる避難器具。
階段で、は補助キヤスタをたたみ、スキー部のエンドレスゴム V ベノレトですべり、
平坦なフロアでは補助キャスタを引き出して 4 輪で移動する方式である。
0 仕様
寸歩(cm) : 50 x19 x lO( 収納時)
質量: 9.0kg 
最小荷重~最大荷重: 1O '"'-'50kg 
材質:アルミニウム、スチール、ゴム、合成繊維
注 4) 竪ダクトやパイプシャフトなどのよラに、各階の床を貫通する竪穴を耐火構造の
壁によって固まれた層間の区画。
注 5) 外壁スパンドレル部分:十分な高さを確保するかまたは庇状の張出しを設けるこ
とによって、窓から噴出する火炎による上階の窓を通じての延焼を防止する。
注 6) 面積区画:各階において一定の面積以内ごとに区画を設けることである。区画す
る面積は建物の構造・規模および階の位置その他に応じて、法によって定められ
ている。また、スプリンクラーなどの自動消火設備が設置されていたり、内装材
の不燃化か計られている場合は、 l 区画の面積を大きくすることができる。
注 7) 防火壁:大規模の木造建物では、一定面積以内ごとに棟を分割するかたちで、耐
火構造の自立式の壁によって区画を行うものである。
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第 3章避難安全性の定量化と信頼度
3.1 本章の構成
本章は、本研究で提案する避難安全性の定量的な評価手法の理論的基礎となる信頼度の
定義、および評価手法の計算結果であるネットワーク信頼度を定義し、その計算方法につ
いて説明する。
また九ネットワーク信頼度の計算の正確性と迅速性を求めるために開発されたネットワ
ーク信頼度の計算ブロログラムについて紹介し、使用方法を説明する。
3.2 信頼度の定義
システムエンジニアリング分野では、信頼度を r(1)対象になる製品またはシステムが、
(2) 一定の環境(一定の使用状態)のもとで、 (3) 一定期間(または一定の使用回数)、 (4) 故障な
しに、 (5) その能力を発揮する(使命を達成する)、 (6) 確率」と定義(1 957 年、アメリカ国防
省の電子装備品の信頼性に関する諮問委員会(AGRE)l している。また、信頼性工学の分
野では2) r対象とする製品が規定された条件のもとで、定められた時間、所期の機能を果
たす確率」と定義している。すなわち、両方とも信頼度を確率という概念で、扱っているこ
とがわかる。
この概念を基に、本研究での信頼度は、 「災害の発生時、避難開始場所から安全な避難
場所までの避難経路が確保される確率」と定義する。ここでいう「避難経路の確保」の程
度は、避難距離および経路上の扉の形式・仕様・管理状態、経路上の放置物による廊下の
有効幅員の減少による避難障害、避難経路の形態および避難施設の配置などに依存する。
3.3 辺の信頼度とネットワーク信頼度
グラフは、いくつかの点と、それらの点を結んだ線からできたものと定義されているわ。
本研究のネットワークモデ、ルも一種類のグラフであるが、グラフ化の対象を建物にし、そ
の形がネットワークであるため、本研究ではネットワークモデルとよぶ。本研究のネット
ワークモデルは建物の区間中、避難開始と避難完了が予想される場所を、それぞれ避難開
始頂点 (0 で示す)、避難完了頂点(・で示す)とし、その空間間の連結性を辺で表した
ものと定義する。
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3.3.1 辺の信頼度とネットワークと信頼度の定義
建築物の平面をネットワークモデル化する時、避難経路の辺が持っている通行可能率を
辺の信頼度とし、任意の出発頂点から到着頂点までの避難経路上の全ての辺の信頼度を考
慮して計算した合成信頼度をネットワーク信頼度と定義する。
3.3.2 辺の信頼度の変化
辺の信頼度は、その一つの辺を通じて建築空間のある場所からある場所まで移動する時
のさまざまな条件、すなわち、移動距離、避難障害により変化する。たとえば、建設省の
住宅防火安全性能評価法的では、辺の信頼度の変化を主に経路上の障害を基準として定義
している(表 3-1) 。ただし、この辺の信頼度は相対的尺度に過ぎず、信頼度が 2 倍だから 2
倍安全であるとは言えない。
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表 3-1 個別経路信頼度(文献 4 より抜粋)
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3.3.3 ネットワーク信頼度の変化
3.3.1で示したネットワーク信頼度の定義からわかるように、ネットワーク信頼度は避難
経路上の各辺の信頼度の変化により影響を受ける。たとえば、ある辺の通行不可(辺の信頼
度が O になる場合)や避難施設の位置(避難経路の変化)、ネットワークモデ、ルの形態の変化
によりネットワーク信頼度は変化する。
3.4 ネットワーク信頼度の計算概念
避難に対する安全性の代表的な評価指標としては、戸川喜久二の群集流動理論式に基づ
く避難時間がある。これは以後の研究にも多大な影響を及ぼし、またこの考え方は避難シ
ミュレーションにも応用されている。また、建設省の住宅防火安全性能評価法の中には避
難安全性能の評価方法が示されている。本論文は、後者の考え方を参考にし、避難時間と
は異なる避難安全性の評価指標を提案する。
3.4.1 建設省の住宅防火安全性能評価法の避難安全性能の評価方法
建設省の住宅防火安全性能評価法の避難安全性能の評価方法は、対象とする建築空間(避
難開始頂点、)から安全域(避難完了頂点)までの避難経路をネットワークモデル化し、各頂点、
間の経路に 0""'-'1 の信頼度を与えて、ネットワーク全体の連結性による信頼度を算出する
ものである。
辺の信頼度からネットワーク信頼度を算出する計算方法は、
①経路 i、j が直列のとき
Rij = 円xr j
) 11 〆l、
、 ‘ ， ノr j  
きパいとけの一列 。並一4M
一 一
・7J
一H d
・ 人
R
路経② 
(2) 
Rij :経路 i とj の合成信頼度(ネットワーク信頼度)
ri: 経路 iの信頼度 J
η: 経路j の信頼度
で表される。しかし、ネットワークモデ、ルが複雑で、式(1)と式 (2) では計算ができな
い場合は、確率の加法定理により各辺の信頼度を合成する。
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本論文で提案する手法は、
①実際の避難安全設計において重要であり、かっ設計者が設計時に念頭に置く評
価指標を用いる
②避難階段や避難ノ勺レコニーの配置や避難経路形状による避難安全性の変化を、
合理的かっ客観的に評価する
③避難距離と避難障害による避難安全性の変化が明確に確認でき、定量的に表す
ことができる
④基本計画の段階で計画案の評価結果が短時間で得られ、計画案へのフィードパ
ックが容易である
ものを考えている。今まで、の評価手法は、総合的かっ精密な評価をするために計算過程が
煩雑であり、容易に結果を得ることができない。またシミュレーションは人の挙動などを
細かく計算するために、そのデータ入力や計算に時間を費やす。
一方、建設省の住宅防火安全性能評価法は比較的計算過程が簡便であり、フィードパッ
クが容易になるという利点がある。したがって、この評価手法が一般的になれば、一般計
画段階から充分に防災計画を練ることが容易になり、より一層安全な建築を実現するため
の一助となると考える。
しかしながら、この手法には、以下のような問題点がある。
①他の建築との比較のために個別経路信頼度やグレーディング注 1) を行っているが、それ
ぞれの個別信頼度の値や、どの程度の信頼度を得ることができれば安全で、あるという
基準を決定することは、現段階ではきわめて困難である。
②新しい頂点の付加により、ネットワークモデルの規模や辺の長さが変わらなくてもネ
ットワーク信頼度が低下するという矛盾がある。
①の問題を解決するためには、個別経路の信頼度を算出するために必要なデータを揃え
ること、また安全基準となる信頼度の値を決めるためのデータを収集することが必要とな
る。また、②の問題を解決するためには、頂点を付加してもネットワーク信頼度が変化し
ない信頼度関数を定める必要がある。
本研究の評価手法は、以上の問題点を解決するものであり、実際の計画段階での適用性
が一層高くなるところに特長がある。
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3.4.2 確率の加法整理とネットワーク信頼度
数学分野では、確率の加法定理を以下のように定義している。
n 個の事象があるとする。
A 1'""'"' んが排反事象でないとき、 A 1'""'"' んのうち少なくとも一つが起きる確率は、
PrC A 1+A 2+ ・・ +An) 
=IP r(ム) - I Pr(A;j) + ・・ 十 (一 1) n・2I Pr(AI2 ・・An.l)
+ (一 1) n-l Pr(AI2 ・・An)
である。
ネットワークの信頼度の計算は、基本的には確率の加法定理にしたがって計算を行うが、
計算を機械的に行いかっ見落としのないようにするために、以下の計算過程に従う。図 3・
1 を用いた計算過程を以下に示す(図 3・2 参照)。図 3-2 は、頂点 O から頂点 5 まで、最短経
路を選択する場合の計算メカニズムを一例として示している。
e1 
e3 e6 
+一一一一頂点:建築平面の空間
0 避難開始頂点
e7 ・避難施設頂点
¥辺:空間と空間の連結
(廊下等の避難経路)
図 3-1 建築空間のネットワークモデル化
計算過程 1 :各辺と、各経路に番号をふる(図 3-1 参照)。
計算過程 2: 各経路において通過する辺を列挙し、その経路で通過する辺には 11J、
しない辺には IOJ を入力する(パスマトリックスの生成)。
計算過程 3 :経路の組み合わせを列挙し、その組み合わせに含まれる経路には 11J 、
含まれない経路には IOJ を入力する。
計算過程 4: 計算過程 3 における経路の組み合わせの時に通過する辺を列挙し、通過
する辺には 11J、しない辺には IOJ を入力する。同じ辺を複数の経路
が通るときも 11 J として表示する。
計算過程 5 :各組み合わせにおける辺の信頼度の積を求める(項が偶数個の時「負」、
奇数個の時「正J )。
計算過程 6: 計算過程 2，-....， 5 において求められた値の和を求める。このとき各項の正負
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に注意する。ここでは、各辺の信頼度 0.8 と仮定したので、計算された
ネットワーク信頼度は 0.82 である(図 3-2 参照)。
経路数を n とするとき経路の組み合わせは 2n- } となる(どの経路も含まない場合を除
く)。
計算過程 2( パスマトリックス) 計算過程 3
陣且番ロ 2進数
01 
.......，."・.，..・ H.... ・"・.，"咽
2 01 
-・ 4・・・ 咽， ・ ・咽
3 01 
4 01 
...............................".. 
経路番号
P1p23 
UU;
5 
7 I 01 
計算過程 4 計算過程 5 ・計算過程 6
辺番号
E1iE2iE3iE 石51E61E71 正負
:litbtl141 
辺番号
E123 百石51E67 積
ljo 札l|l j0.8l152 
EELM4E
よ
M4Ei
- -一…一
0.810.810.810.810.810.810.810.8282 
各辺の信頼度 | 計
図 3-2 ネットワーク信頼度の計算メカニズム
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3.5 ネットワーク信頼度の計算プログラム
従来は、ネットワークの連結性の計算に表計算ソフトである Excel を用いて計算を行っ
た。しかし、この計算法には次のような三つの問題点がある。
①Excel の計算能力の限界
②計算速度の限界
③データの誤入力および計算時間の発散の問題
従って、本研究では計算時間の短縮化や効率性の向上および正確性の向上を図る同時に、
使用性等をより向上させる計算プログラムを自力開発した。従来の計算法と異なっている
のは、 Excel を使った計算では、避難経路数が 16 個以上で計算不可能になるが、本研究で
は、 C 言語で、計算プログラムを自作した。このプログラムは Excel と比べて以下の特長を
有する。
①避難経路の数も 64 個まで計算可能である
②計算の速度が格段に速くなる
③データ入力が簡単で誤入力の発生を防ぐのが容易である
3.5.1 信頼度計算プログラムの概要
ネットワーク信頼度の計算プログラムの概要は次の通りである。
0 信頼度計算プログラム名: Keiro _ v6( 6 回の修正補完を行う)
O 使用言語 :C
O 計算アルゴ、リズム:確率の加法定理
O データファイルの入力形式:テキストファイル
0 入力データの内容:パスマトリックス (keiro _ data.txt) と信頼度マトリックス
(shinraido_data.txt) 
O 結果ファイノレの出力形式:テキストファイル
O 出力データの内容:入力データの内容、計算の過程、計算の結果
O 開発期間: 203 年 5 月~現在
このプログラムの開発目的である計算能力・速度・正確性の向上を満足させるためには、
強力なデータ処理能力を持っている C 言語が適していると判断した。また、データの入出
力には、 Microsft 社の Windows に基本搭載されているテキストデータの編集が可能なソフ
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トウェアの使用を考慮、してデータの形式をテキストファイルと指定した。
こういう配慮により、誰でもこのプログラムを使うのが可能になることでプログラムの
活用性がよくなると考えられる。また、 C 言語が持っている能力や発展性を考えると、プ
ログラムの計算能力や速度の向上が、今後も期待される。
3.5.2 rKeio_v6 プログラム」を用いたネットワーク信頼度の計算方法
ネットワーク信頼度の計算は、大きく分けて手作業の部分と機械的な作業の部分に分け
られる。機械的な作業というのは、ネットワーク信頼度の計算プログラムの実行に伴うパ
ソコンの演算処理を意味する。
手作業の部分では、ネットワークモデ、ルの作成とパスマトリックスと信頼度マトリック
スを作成する。この段階で、作成されたパスマトリックスと信頼度マトリックスを Text ファ
イル化して、ネットワーク信頼度の計算フ。ログラムと同じフォノレダーに置くことで手作業
は終了する。その後、ネットワーク信頼度の計算プログラムを実行する。
機械的な作業が行われるためには次の条件が必要である。
① Keiro v6 プログラムと Keiro dat.xt&Shinraido data.txt ファイノレは、同じフォルダー
の中にあること。
② Keiro data.txt のコラムの数と Shinraido data.txt のコラムの数が閉じであること。た
だし、ラインの数は同じではなくてもかまわない。
③ Keiro data. txt の作成は、コラムの聞に空白がないこと。
④ Shinraido data.txt の作成は、コラムの聞に空白を開けること。
図 3-3 に、ネットワーク信頼度の計算過程の順序を示す。
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START 
ネットワークモデルの作成
Keiro data.txt 
Shinraido data.txt 
の作成&ファイル化
Keiro data.txt 
Shinraido data.txt 
ファイルを読み取る i Keiro_dat と
_-1 Shinraido_dat のコラム
/ / / / t  i数の適合確認
Yes 
No 
合ぽ場伽ス
wh
叩
え摘。悶悶司
& n H 1
守
I
創
AU
除
力胎buu 畠盲目
p
算
m
一
計
α
一
/// 
/〆〆//
ネットワーク信頼度の計算
誤謬メッセージの画面出力
演算過程&結果の
Result.txt ファイル化
END 
図 3- ネットワーク信頼度の計算過程の順序図
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(1)モデルのパスマトリックス 5)
パスとは連結グラフにおいて、頂点から頂点へ無理なくつながった道である。図 3-4 で
V] から Vs へ、たとえば e1 、話、 e7 という辺を通って行くのは一つのパスである。ある辺が
あるパスに属しているかどうかでマトリックスをつくることができる。属していれば 1 、
属していなければ O としづ要素から成るマトリックスである。
el e2 e3 e4 es es e1 
P 1 1 O O O 。l O 
包括 P 2 O 1 。1 O O l 
Pg l 。。。1 O 1 
色町r e，j ¥ 、¥‘ P 4 1 O 1 1 O 。1 
1' ，5 
P S 。1 1 O O 1 O 
P S O 1 1 O l O 1 
宮各 P 7 O 1 。1 1 1 O 
図 3-4 モデルのパスマトリックス(文献 5 から)
図 3-4 のパスマトリックスをファイノレ化したのが Keiro data. txt ファイノレである。
(2) 信頼度マトリックス
信頼度マトリックスとは、ネットワークモデ、ルの各辺の信頼度を入力するマトリックス
である。辺の信頼度を 0'"'"'1 まで、辺の長さや避難障害の有無などに応じる特定の値を与
えられることでネットワークモデ、ルが持っている特性を最大限に生かして計算することが
できる。また、辺の信頼度を O とすることで辺の通行不可を計算することもできる。さら
に、信頼度マトリックスは、 1 種類の計算だけでなくモデ、ルに関わる全ての計算を l 回の
入力で出来る利点も持っているので、計算の精密度と速さが ExceI を使って計算を行う時
より一層向上された計算能力の発揮ができる。
図 3・5 は辺の数が 12 個であるネットワークモデルの信頼度マトリックスの一例である。
この信頼度マトリックスをファイル化したのが Shinraido data. txt ファイルである。
マトリックスの入力上の注意事項は次の通りである。
①必ず[ ]の中に辺の信頼度を記入する。
②コラムの聞に空白を開けること。
③辺の信頼度のコラム数は、パスマトリックスの辺の数と同じであること。
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代表値の計算
各辺の通行不可の計算
令ー ー
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
0.8 0.8] 
o 0.8] 
0.8 0 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
o 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
o 0.8 0.8 0.8 
0.8 0 0.8 0.8 
0.8 0.8 0 0.8 
0.8 0.8 0.8 0 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.8 0.8 0.8 
[ 0.8 
[0 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
[ 0.8 
信頼度マトリックスの例図 3-5
(3) 計算結果である Result.txt File の出力内容
Resul t. txt ファイルの出力内容は次の通りである。
①入力したパスマトリックスと信頼度マトリックスの内容(入力の確認のため)
②計算の過程(計算の客観性のため)
③計算の結果
あるネットワークモデ、ルの計算結果 Resul t. txt の内容である。
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inputed keiro. 
[P1J 10 
[P2J 01 
[P3J 01 
[P4J 01 
[P5J 01 
[P6J 01 
[P7J 01 
[P8J 01 
[P9J 01 
[P10J 01 
[P1J 01 
inputed shinraido .. 
[E1J 0.8 
[E2J 0.8 
[E3J 0.8 
[E4J 0.8 
[E5J 0.8 
[E6J 0.8 
[E7J 0.8 
[E8J 0.8 
[E9J 0.8 
[E10J 0.8 
[E1J 0.8 
[El 2J 0.8 
[ 1 J 01 
[ 2 J 01 
[ 3 J 01 
[ 4 J 01 
[ 5 J 01 
[ 6 J 01 
第 3 章避難安全性の定量化と信頼度
01 01 1. .[0.327680J 
01 01 1. .[0.5120J 
01 01 1...[ -0.2614J 
01 01 1. .[0.327680J 
01 01 -1..[ -0.29715J 
01 01 1...[ -0.2614J 
一 一一一一一一一一一一一一一省略一一一一一一一一一一一一
[2045 J 01 
[2046 J 01 
[ 2047 J 01 
resul t.…[ 0.981 J 
10 1 -1 …[ -0.68719J
10 1 -1 …[一 0.68719J
1 1 1…[0.68719J 
図 3-6 計算結果 Result. tx File の出力内容の一例
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3.6 まとめ
本章では、
(1)避難安全性の定量的な評価の策度として信頼度の概念を導入し、他の分野の信
頼度の定義を元にして、本研究の信頼度の定義を行った。
(2) ネットワーク解析法を用いる信頼度の計算法として、確率の加法整理を基本概
念にした。
(3) ネットワーク信頼度の計算の正確性と迅速性の向上および使用の便宜性を図る
ため、計算ブワレグ、ラムを開発し、計算プルグラムの運用方法について述べた。
しかし、今の段階では信頼度の客観的な数値は未知であり、それを求めるためには実験
やシミュレーションなどを通じた客観的かつ多量のデータが必要である。本研究は、避難
安全性の定量的な評価手法の方法的な面に対する考察を通じた提案を目的にする研究であ
るため、信頼度の数値の根拠になる具体的なデータについては、今後の研究の成果に期待
する。
また、ネットワーク信頼度の計算プログラムは、既存の表計算用フ。ログラム(例えば、
Excel など)に比べて、性能(演算速度や計算能力)と使用性の向上は確かであるが、ま
だ両方とも満足できるレベルとはいえないため、今後も専門家などによる持続的な改良が
求められる。
圃注
注 1 )建設省の住宅防火安全性能評価法では、出火防止性能、初期拡大防止性能、延
焼拡大防止性能、類焼防止性能、避難安全性能の評価方法としてグレードを分
ける手法を行っている(文献 4 参照)。
-参考文献
1)近藤次郎:システム工学、丸善、 p.157 ・196 、1970.8
2) 三根久、河合一:信頼度・保全性の基礎数理、日科技連出版社、 p.2、
1984.2 
3) 奥平耕造:都市工学読本一都市を解析する、彰国社、 1976.6
4) 日本建築学会編:安全計画 E 安全性の評価手法、彰国社、 p .2 8・35 、1987.10
5) 奥平耕造:都市工学読本一都市を解析する、彰国社、 p.149 聞 169 、1976.
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第 4 章 避難経路の信頼度の距離減衰を考慮した避難安全性の定量的評価について
4.1 本章の背景と目的
災害時の人間の安全確保は、建築物の重要な基本性能の一つである。しかし、建築物の
大規模化・超高層化・複雑化・複合化等により、災害時の人命の安全確保はより難しくな
る一方で、人口の高齢化などにより、火災の発生に伴う人的被害は減っていなし倍 1) 。
建築物の安全性に関する研究は数多く、また一定の成果をあげているが、まだ十分とは
いえない。避難安全性に有数な対策として水平避難区画や避難バルコニーの設置などがあ
るが、建築基準法や消防法等によって規定されていない、あるいは防災計画手法として一
般化していない事項に対しては、設計者の経験と勘に頼っているのが現実である。
本章では、建物の室内をネットワークで・モデル化し、ネットワークの信頼度に避難距離
の概念を導入した避難安全性の評価手法の開発を目的とする。
4. 1.1既往の研究
避難安全性に関する研究は数多くあるが、ここでは本研究と関連が深いと判断される研
究について整理する。代表的な既往の研究としては、建設省の住宅防火安全性能評価法1)
がある。また、ネットワークに関する指数をまとめて地下街の分析を行った高木らの研究
2) 、ニューラルネットワークモデルを用いてウエイトの自動修正を行うシステムを提案す
る青木らの研究3) 、避難危険度概念をネットワークに適用した岡田らの研究4) 、避難経路
の明決さの定量的評価を試みた吉村の研究5) ，6 ) ，7 )などがある。
文献 1、5、6、7 は、ネットワークの同一辺上であれば、避難距離による辺の信頼度が、
どの部分でも一律としているが、現実には避難距離が長くなるほど障害物や維持管理の不
完全さにより信頼度が低下する(信頼度の距離減衰)。また、文献 2、3、4 は、避難距離を
安全性評価の一つの要素とし、距離による信頼度の変化を線形として扱っている。本研究
は、 4.3.1 で後述する理由により、距離による信頼度が指数関数的に低下すると仮定してい
る注 2) 。
4.1.2 研究の方法
まず、建物の避難経路の平面形状と避難施設の位置のつながりをネットワークで表現し、
避難経路の信頼性の定量的な評価手法を示し、その適用性を確認する。
次に、その結果を踏まえ、単純なネットワークモデノレを対象に、避難経路の連結形態と
避難施設の位置、ネットワークの規模の差の影響を調べるためにケーススタディを行い、
評価方法の計画への適用性を検討する。
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本研究は、建設省の住宅防火安全性能評価法に基づく避難安全性の定量的な評価の研究
8) に、距離により信頼度が指数的に低下すると仮定した距離減衰の影響を考慮する点に新
規性がある。
4.2 信頼度の定義とネットワーク信頼度の計算方法
4.2.1 信頼度の定義
第 3 章で述べたように、信頼性工学やシステムエンジニアリングの分野では、信頼度を
「対象になる製品が規定された条件の下で、決まった時間、所定の機能を発揮する確率J
と定義している 9) ，10 )。これをふまえて、本研究での信頼度を「災害の発生時、避難開始
場所から安全な避難場所までの避難経路が確保される確率j と定義する。ここでいう「避
難経路の確保」の程度は、避難距離および経路上の扉の形式・仕様・管理状態、経路上の
放置物による廊下の有効幅員の減少による避難障害、避難経路の形態および避難施設の配
置などに依存する。
4.2.2 建築空間のネットワークモデル化
建物の物理的な側面を定量的に表現するために、建築空間を平面上の空間の配置と空間
の連結性を、頂点と辺とから成るネットワークにモデル化する(図 4-1) 注3) 。ネットワーク
モデ、ルの避難経路は、任意の頂点を避難開始頂点 (0 で示す頂点。建物内で、要避難者が
存在しうる空間の平面を代表する)としてそこから避難を開始し、避難施設頂点(・で示
す頂点。避難階段や避難バルコニーを代表する)を終点として、避難経路として考えられ
る全ての経路(ただし、同じ頂点は一度しか通らない)を想定してネットワーク信頼度の
計算を行う。この全ての避難経路をマトリックスで表したものを、パスマトリックス注 4) と
する。
また、第 3 章に述べたように、建築物の平面をネットワークモデル化する時、避難経路
の辺(図 4・1 の e1 、e2 、e3 、e4 、e5 、e6 、e7) が持っている信頼度を辺の信頼度 r(ek)( k= l、2、
3、・・・、 n) とし、任意の出発頂点から到着頂点までの避難経路として考えられる全ての移
動経路(ただし、同じ頂点は一度しか通らない)上の全ての辺の信頼度を考慮して計算し
た合成信頼度をネットワーク信頼度 Rij と定義する。
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el 
問点点結空頂頂連の始設の面開施間平難難空築避避と建
0
・間
空
点:頂辺一 ¥むγ
図 4-1 建築空間のネットワークモデル化
4.2.3 ネットワーク信頼度の計算方法と種類
ネットワーク信頼度内の計算方法は、建設省の住宅防火安全性能評価法を基にしている。
評価法は、各頂点開の経路に 0"'-'1 の信頼度を与えて、ネットワーク全体の信頼度を算出
するものである。ネットワークの信頼度は、辺の信頼度を基にして
①経路 i、j が直列のとき Rij=ri X η 
②経路 i、j が並列のとき 時= 1ー(1- ri) (1 一乃)
(1) 
(2) 
で求まることを考慮して順次計算していく。しかし、ネットワークモデルが複雑で、式(1)
と式(2) では計算ができない場合は、「確率の加法定理」注 5) により各辺の信頼度を合成する。
ネットワーク信頼度の計算は、ネットワークを構成する全ての辺が通行可能な場合(計算
1) と、特定辺が通行不可能な場合(計算 2) の二つの場合を行う。計算 l により求められたネ
ットワーク信頼度を代表値注 6) と称する。ネットワークの代表値は、他のネットワークモデ
ルと安全性の優 劣を評価する指標となる。また、計算 2 により求められたネットワーク
信頼度の値の比較から避難時にネックになる辺を検出する。
ネットワークの避難経路と辺の信頼度を、それぞ、れパスマトリックスと辺の信頼度マト
リックス注 7) としてデータ化し、これを計算プログラムから呼び出して入力すれば、自動に
ネットワーク信頼度が計算され結果ファイノレに出力される。使用言語は普遍性と拡張性に
優れる C 言語である。また、データの入力の誤りのチェックが可能であり、結果のフィー
ドパックも容易に対応できるようにしている。
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4.3 避難距離と辺の信頼度の関係
建設省の住宅防火安全性能評価法で紹介しているネットワーク上の任意の 2 頂点聞のネ
ットワーク信頼度の計算は、住宅等の小規模の建築物を対象にしているので、避難距離に
よる辺の信頼度の低下を考慮せず、避難経路上の「扉の通過」などの避難障害のみが避難
経路の信頼度を左右するとしている。しかし、 1 本の辺が長くなるネットワークに適用す
るためには、避難距離による辺の信頼度の低下を無視できない。また、この方法は、各辺
の信頼度が 1 未満では、ネットワーク上に頂点を付け加えるごとにネットワーク信頼度が
低下するという矛盾がある。このような問題点を解決するため、
[条件 1] 相似のネットワーク注 8) の規模が大きくなればネットワーク信頼度が低
下する。
[条件 2] ネットワークの辺上に頂点を付加しでもその辺の信頼度は変化せず、ま
たネットワーク信頼度も変化しない。
というこつの条件を満足させる辺の信頼度の変化関数を検討する。
4.3.1 避難距離によって低下する辺の信頼度関数の提案と検討
条件 1 を満たすためには、単調減少関数でなければならない。また、条件 2 を満たす関
数は、距離 L の二つの頂点 A 、B 間の経路信頼度を R(L) とすると、 1} とんを任意に分割
する頂点 C( L= 1}+ 1 2 )を介する信頼度は
R}xR 2 R( 1}) x R( 1 2) = R( 1} + 1 2 ) R(L) 
でなければならない(図 4・2) 。これを満たす単調減少関数としては、指数関数がある。
R (L) =R 1 x R 2 
L= 1 1 +1 2 
図 4-2 辺の信頼度と距離の関係
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次に、辺の信頼度を導出するため、基準距離ぬを決める。ここでは、建築基準法による
直通階段までの歩行距離の最大値である 60m とする (d o=60m)o do に対する辺の信頼度を
基準辺の信頼度 ro (0::; ro < 1)とすると、避難距離 d に対する辺の信頼度 R( めは、
r(d) = 町d/ ぬ (3) 
と表される。 ro=l のとき、 R( d) =l である。
図 4・3 に、基準辺の信頼度 ro を 0.1から 0.9 まで 0.1 刻みで変化させた場合の距離による
辺の信頼度の低下を示す。これより、 ro が小さいほど初期の信頼度の低下割合が大きい(微
分係数が小さしつことがわかる。
基準辺の信頼度 r。
1. 0 一令ー 0.1 ・-0.2
-8ー -0.5
0.9 -ー -0.8
0.8 
4、.2 ，〆 0.7 
。~ 0.6 
幽
曝111111 0.5 
8 0.4 
国
0.3 
0.2 
0.1 
0.0 
O 60.0 120 180 
辺の距離 (1 ) 
一一」
図 4-3 避難距離による辺の信頼度の低下 (do=60m)
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4.3.2 辺の信頼度低下関数に関する理論的な考察
経路上に障害物がなく通過可能な確率を r(x) とする。このとき、以下の仮定が成り立っ
とする。
[仮定 1 ] 距離 x を移動した以降の経路での障害発生現象は距離 x まで過去の
現象と独立である。
[仮定 2] 任意の距離 x とx+ LIx の聞の障害発生確率は、どの距離 x にお
いても同一である。
このとき、 r(x) = e X (0 くO く1)が得られる。ここで、正のパラメータ λを導入すること
で、。 =e-A と表記できるので、 r(x) = e- AX となる。これは、指数関数であり、数学的に式(3)
と同等である注 9) 。
図 4- の Model 1、Model 2 を用いて、距離による辺の信頼度の低下を考慮しない場合と
考慮する場合のネットワーク信頼度の変化を比較する。 Model とMode12 は、各モデ、ルの
頂点 O とn の聞の任意の位置に O 側から n 一 l 個の頂点を順次付加したもので、全体の長
さL は同じである。 Model はR j= 1、Mode12 は OくRi く1である。
Model 2 に示すように、頂点 O とn 聞の距離 L のネットワーク信頼度を R(L) とすると、
頂点 O と頂点 n 聞に頂点を付加していくと、ネットワークの信頼度が確率の加法定理によ
り階段状に低くなっていく(図 4-4 の A) 。頂点を付加するほど TIR (l j) が小さくなり、付加
する頂点数が多くなるほど R(L) と TIR (l i) の差が拡大するが、 Model 1 のように各辺の信
頼度が全て 1 の場合は頂点を付加しても、ネットワークの信頼度は変わらない。しかし、
現実には辺の信頼度が l にはならないので、以下本研究では対象外とする。
図 4・4 の B は、式(3) の指数関数にすると、任意の頂点を付加しでも常に TIR (l;) 二 R(L)
が成り立つことを示している。これは、頂点 O と n の聞に頂点を付加しても辺の信頼度は
影響を受けないことを意味する。指数関数は、避難距離を考慮した辺の信頼度変化をいか
して、建築物の避難安全性を評価できる点で、より合理的な評価関数とみなせる。
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図 4- 避難距離の考慮有無によるネットワーク信頼度の変化
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4.4 ネットワークモデルを用いた避難安全性の検討
4.4.1 規模によるネットワーク信頼度への影響の比較
ここでは、単純なネットワークモデルを用いて、規模によるネットワーク信頼度の変化
の傾向を確認する。
計算に使われるネットワークモデルは、同じ長さの辺を組み合わせて頂点が 2x3 の単純
な正方格子のネットワークモデル(2 x3Model) を利用する(図 4・5) 。このモデルの頂点 O から
頂点 5 までの避難経路として通行可能な全ての経路を考慮し(ただし、閉じ頂点は 1度し
か通らない)、元の規模から辺の長さを n(~l)倍したときのネットワーク信頼度の変化を考
察する(do は図 4・3 と同じく、 do=60m とする)。また、 ro は距離による信頼度の低下がとら
えやすいよう、 ro=O.6 とする。
ロエ
元の規模 n 倍の規模
図4-5 規模の差を示すネットワークモデル (2 x3モデ、ル)
図 4-6 に、ネットワークモデ、ルの規模の変化による O~5 間のネットワーク信頼度の変化
を示す。ネットワーク信頼度が片側正規分布状に低下していることが分かる。この図は、
同じ形態のネットワークモデルであっても、規模の拡大によってネットワーク信頼度がど
のように低下するかを表している。
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規模の差によるネットワー ク信頼度の差
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図 4-6 規模の差によるネットワーク信頼度の差
4.2 避難経路の形態と避難施設の配置に対する検討
ここでは、図 4-7 に示す 3 種類のネットワークモデル注 10) を用いて避難経路の形態別ネ
ットワーク信頼度の変化の計算を行う。また、このネットワークモデルの避難施設頂点C.
で示す頂点)の位置を図 4-8 と図 4・9 のように変化させてネットワーク信頼度の変化をみる。
なお、計算を容易にするため、ここでは各辺の長さを全てふ辺の信頼度 R(l i) は全て 0.8
とする。
Type 3 
図 4-7 避難経路の信頼度検討のための 3種類のネットワークモデル
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Type1- Type1-3 
Type1 ・7
Type 1 
Type 2- 1 Type 2- 2 Type 急3 Type 2- 4 
Type 各5 Type 2- 6 Type 2- 7 Type 2-8 
Type 2 
図 4-8 各 Type モデノレの避難施設の位置変化
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Type 3- 1 Type 3- 2 Type 3-3 Type34 
Type~ト5 Type~ト6 Type 3- 7 Type 与8
Type~ト9 Type 3- 10 
Type 3 
図 4-9 各 Type モデ、ルの避難施設の位置変化
(1)避難経路の形態別ネットワーク信頼度の変化
ネットワークモデノレの形態別ネットワーク信頼度を比較分析することで、より避難安全
性に有利な避難経路の形状と避難施設配置の傾向をみる。ここでは、避難経路として現実
的な Type1( 完全回路型)、 Tyep2( 中間型)、 Type3( ツリー型)の 3 種類のネットワークモデル
(図 4・7) を用いてネットワーク信頼度の計算を行い、その結果を考察する。
表 4-1 、表 4-2 、表 4-3 に Type1 、Type2 、Type3 のネットワーク信頼度計算の結果の一例
を示す。計算結果の表現は全ての結果データを、行を通行不可辺、列を避難開始頂点、とし
てマトリックスで表し、それらをレーダーチャートで表すことで、全体のバランスを視覚
的に表現している(図 4・10 、図 4-1 、図 4-12) 。
各モデノレの最大代表値注 1) は Type1 が 0.9624 、Type2 が 0.932 、Type3 が 0.9024 であ
る。
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Type 1 B 
代表値 0.981 
e1 0.942 
e2 0.95423 
e3 0.9716 
e4 0.9287 
e5 0.95423 
e6 0.9716 
e7 0.972 
e8 0.9784 
e9 0.9716 
e10 0.9634 
e 1 0.9784 
e12 0.9716 
最大値 0.9784 
最小置 0.942 
平均 0.95327 
減少率 8.1 
表 4-1 Type1 のネットワーク信頼度の変化
避難開始頂点
C D E F 
0.9421 0.981 0.9624 0.981 
0.89764 0.9716 0.973 0.9634 
0.76358 0.9784 0.987451 0.95423 
0.934217 0.942 0.9734 0.9716 
0.9128 0.9716 0.973 0.972 
0.76358 0.9784 0.987451 0.95423 
0.934217 0.9287 0.973 0.9716 
0.9128 0.9716 0.973 0.9287 
0.9463 0.95423 0.987451 0.9784 
0.934217 0.972 0.973 0.9716 
0.89764 0.9716 0.973 0.942 
0.9463 0.95423 0.987451 0.9784 
0.934217 0.9634 0.973 0.9716 
0.9463 0.9784 0.987451 0.9784 
0.76358 0.942 0.973 0.942 
0.8973 0.95327 0.9786 0.95327 
18.9 8.1 1. 8 日l
G 
0.9421 
0.934217 
0.9463 
0.897641 
0.934217 
0.9463 
0.9128 
0.934216 
0.76358 
0.9128 
0.934216 
0.76358 
0.89764 
0.9463 
0.76358 
0.8973 
18.9 
日
0.981 
0.9716 
0.9784 
0.9634 
0.9716 
0.9784 
0.972 
0.9716 
0.95423 
0.9287 
0.9716 
0.95423 
0.942 
0.9784 
0.942 
0.95327 
8.1 
一+-8
畑糊.四・ 0
四常時。
一ー一荘
一B - F
山告一c
曲目』問符
図 4-10 Type1 のネットワーク信頼度の変化
6 
最大値 最小置 平均
0.9624 0.9421 0.972 
0.973 0.89764 0.946 
0.987451 0.76358 0.93685 
0.9734 0.897641 0.946 
0.973 0.9128 0.951 
0.987451 0.76358 0.93685 
0.973 0.9128 0.9510 
0.973 0.9128 0.951 
0.987451 0.76358 0.93685 
0.973 0.9128 0.951 
0.973 0.89764 0.946 
0.987451 0.76358 0.93685 
0.973 0.89764 0.946 
最大代表値 0.9624
金平均 0.9417
最小置 0.76358
Type2 
代表値
e1 
e2 
e3 
烈巨F
e4 
e5 
ド宇
特lf-， e6 
持費 e7 
e8 
e9 
e10 
最大値
最小世
平均
減少率
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B 
0.8597 
0.7193 
0.6932 
0.5892 
0.7193 
0.7891 
0.7938 
0.8413 
0.8413 
0.6514 
0.8413 
0.8413 
0.5892 
0.748 
31. 9 
C 
0.86237 
0.73246 
0.7219 
0.73246 
0.5793 
0.8162 
0.863 
0.84639 
0.84639 
0.628359 
0.84639 
0.84639 
0.5 75930 
0.75382 
3.2 
表 4-2 Type2 のネットワーク信頼度の変化
避難開始頂点
D E F 
0.932 0.9267 0.932 
0.9157 0.891 0.9157 
0.6514 0.7219 0.8 
0.9157 0.891 0.9157 
0.9157 0.891 0.9157 
0.873925 0.8352 0.873925 
0.873925 0.8352 0.873925 
0.9157 0.891 0.9157 
0.9157 0.891 0.9157 
0.8 0.7219 0.6514 
0.9157 0.891 0.9157 
0.9157 0.891 0.9157 
0.6514 0.7219 0.6514 
0.869235 0.85143 0.869235 
30. 21. 8 30. 
r 
G 
0.86237 
0.8463 
0.628359 
0.8463 
0.8463 
0.863 
0.8162 
0.5 75930 
0.73246 
0.7219 
0.73246 
0.8463 
0.5793 
0.75382 
3 .2 
日
0.8597 
0.8413 
0.6514 
0.8413 
0.8413 
0.7938 
0.7891 
0.7193 
0.5 8592 
0.6932 
0.7193 
0.8413 
0.5 8592 
0.748 
31. 9 
{ い g
-1ト向。
--ll- D 
叫吋一室
時任叩 F!
h 唱 ー01
四司』司十~I
最大値
0.932 
0.9157 
0.8 
0.9157 
0.9157 
0.873925 
0.873925 
0.9157 
0.9157 
0.8 
0.9157 
図 4-1 Type2 のネットワーク信頼度の変化
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最小置 平均
0.8597 0.8961 
0.7193 0.8371 
0.628359 0.6952 
0.5 8592 0.81957 
0.5793 0.81635 
0.7891 0.82493 
0.7891 0.82493 
0.5793 0.81635 
0.5892 0.81957 
0.628359 0.6952 
0.7193 0.83712 I 
最大代表値 0.932
全平均 0.791
最小置 0.5 75930
Type 3 
代表官官
e1 
e2 
烈甘
e3 
e4 
ド宇
~ç 守一 e5 
?県 e6 
e7 
e8 
最大値
最小置
平均
減少率
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B C 
0.4 456 0.576 
0. 0.576 
0.3 27680 0.496 
0. 0. 
0.32768 0.4 096 
0. 0. 
0.4 456 0.5 5706 
0.3 27680 0.4 096 
0.3 27680 0.4 096 
0.456 0.576 
0. 0. 
0.2 19546 0.3 406 
10.0 10.0 
表 4-3 Type3 のネットワーク信頼度の変化
避難開始頂点
D E F G H 最大値 最小置 平均
0.924 0.874 0.6932 0.7219 0.924 0.924 0.4 456 0.728 
0.924 0.874 0.6932 0.7219 0.924 0.924 0. 0.64357 
0.512 0.64 0.512 0.4 096 0.8 0.8 0.3 27680 0.5184 
0.924 0.874 0.6932 0.7219 0.924 0.924 0. 0.5 847 
0.8 0.64 0.5 120 0.64 0.8 0.8 0.3 27680 0.5897 I 
0.924 0.874 0. 0.7219 0.924 0.924 0. 0.4 8530 
0.924 0.874 0.6932 0. 0.924 0.924 0. 0.62489 
0.8 0.64 0.5 120 0.64 0.8 0.8 0.3 27680 Cl2898~7J 
0.8 0.64 0.512 0.64 0.512 0.8 0.3 27680 
0.924 0.874 0.6932 0.7219 0.924 
0.512 0.64 0. 0. 0.512 最大代表値 0.924
0.8152 0.752 0.5 1720 
43. 26.5 10.0 
0.56192 0.8152 
10.0 43 .3 
四-t- 8-・ -c
四噌- D
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図 4-12 Type3 のネットワーク信頼度の変化
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全平均 0.5746
最小置 0.
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また、通行不可辺の発生によるネットワーク信頼度の変化をみると、 Type3 は頂点 B 、C、
F、G のように二方向避難が確保できない頂点からは、辺 el 、e3 、e5 、めが通行不可のと
きに、避難施設に避難することができなくなる(ネットワーク信頼度 =0 となる)ことが分か
る。また、ネットワークの経路上に直列的要素注 12) が多いほどネットワーク信頼度が小さ
くなるので、 Type2 は Typel より全体的に安全性が低く.なっている。 Typel は全ての頂点に
おいてネットワーク信頼度の値が大きく、レーダーチャートの形状が正多角形に近い。こ
れは全ての頂点において、接続する辺が 2 本以上あること、また避難施設頂点に 2 方向か
ら逃げ込めるようになっているためと考えられる。実際の建築平面において避難施設に 2
方向から逃げ込めるような計画は少ないが、可能であるならば避難施設への進入口を 2 カ
所設ける(例えば、避難階段への進入口を廊下の側と、外部のバルコニー側からの 2 ヵ所に
設ける)ことで、全体の避難経路の信頼度を高めることができる可能性を示している。
(2) 避難施設の位置変化によるネットワーク信頼度の変化
図 4・8 と図 4-9 に示すように、 Typel ・Type2 ・Type3 の各々のモデルから避難施設の位置
を変化させて乃pel から 8 個、 Type2 から 8 個、 Type3 から 10 個の計 26 個の配置ノ号ターン
を作り、各モデルのネットワーク信頼度の計算を行い、その結果を比較する。
比較項目は、最大代表値、全平均注 13) 、最小値注 14) を基本にし、これで判断が立たない場
合は最小減少率注目)と最大減少率注目)も比較項目に加える(表 4-) 。
表 4・4 に、 Typel ・1 から Type3 ・10 の最大代表値・全平均・最小値などの一覧を示す。こ
の中からそれぞれの項目についてよい値、悪い値の上位 3 位までをピックアップした。そ
の結果、 Typel ・1 と Typel-8 が相対的に評価が高く、 Typel-4 と Typel-6 が相対的に評価が
低いという結果が得られた。次いで、 Type2- 、Type2-3 ，Type3-2 、Type3 ・5、Type3-8 ，
Type3 ・10 が相対的に評価か高く、 Type2 綱 6、Type2 ・8、Type3-6 、Type3θ が相対的に評価が
低いという結果が得られた。
相対的に評価が高いネットワークモデルは、避難施設がバランスよく配置されており、
相対的に評価が低いネットワークモデルは、避難施設の配置に偏りがみられ、また、偏り
が著しいものほど信頼度が低くなっている。避難施設の配置に偏りがある場合、複数の避
難経路があっても、直列的な要素が多くなるため、結果として避難経路のネットワーク信
頼度が低くなる。このことは、ネットワーク信頼度を高めるためには、単に避難施設を増
やすだけではなく、二つの避難施設に向かう避難経路の重複部分を少なくし、経路の冗長
性を高める必要があることを示唆している。
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表 4- Type3-10 の代表値・全平均・最小値
i直の上位3依
-・ E 陣圏直面:r ii・E ・
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4.5 まとめ
頂点を付加しても辺の信頼度が変化しない、避難距離による辺の信頼度の低下を表す関
数としての指数関数の妥当性を理論的に検討した。次に、単純なネットワークモデ、ルを用
いて以下のことを確認した。
(1)辺の信頼度の距離減衰を考慮することで、建物平面の規模によるネットワー
クの信頼度が片側正規分布状に変化する。
(2) 避難経路のネットワーク信頼度を高めるためには、 Type l( 完全回路型)のよ
うに避難経路をサイクル状に構成して冗長性を高めること、また避難施設を
バランスよく配置することが有利である。
(3) 避難開始頂点に繋がっている辺が通行不可になることがネットワーク信頼度
の低下に最も大きい影響を及ぼす。
今後の課題としては、以下のことが考えられる。
(1)本章の結果は、常識的な判断とよく一致するが、より大規模かっ複雑なネッ
トワークでも一致するか否かを検証する必要がある。
(2) 本報で使うモデ、ルは一種のパラメータスタディであるため、より一般性のあ
るネットワークモデ、ノレを用いて、より多くのパターンにおける評価を行う必
要がある。
(3)本章は、避難経路の信頼度が避難距離のみに依存して減表すると仮定してい
るが、実際の避難経路の信頼度は、避難距離に依存しない要因(扉の形式・
仕様・施錠管理の状況、通路床面の段差、避難者の特性等)にも左右される
が、本章では考慮していない。
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- 注
注1)総務省統計局・統計研究所の資料によると、平成 8 年から平成 15 年の聞に火災発
生件数は少々減少しているが、火災による死亡者の数は逆に増加している。
注 2) 図 4-3 からもわかるように、通常の建物内避難距離である 60m (建築基準法によ
る歩行距離の最大値)以内であれば、避難距離による信頼度の低下は基準辺の信
頼度が高くなるほど文献 2、3、4 で用いられている線形に近似される。
注 3) 図 4・1 は、避難経路としての廊下のみをモデル化したものである。実際の建築平
面のモデ、ノレ化においては、各室聞を代表する頂点が廊下の辺から枝分かれする。
注 4) 第 3 章の 3.4 .2 のネットワーク信頼度の計算過程部分を参照。
注 5) 第 3 章の 3.4.2の確率の加法定理に関する部分を参照。
注 6) 代表値:ネットワークモデ、ルの全ての辺が通行可能で、ある場合のネットワーク信
頼度。
注 7) 信頼度マトリックス:ネットワーク信頼度の計算過程で、各辺の信頼度をマトリ
ックスで示したもの。
注 8) 図 4・5 のように頂点の数・連結状況は同じであるが、規模が違うネットワークを、
ここでは相似と呼ぶ。
注 9) この部分は主として「建築計画・都市計画の数学J1) 、及び東京工業大学の青木義
次教授に御教示いただいた内容に基づいている。
移動中に経路上に障害物がなく順調に通行可能な確率を r(x) とする。このとき、
以下の仮定が成立していると思える。
仮定 1 :距離 x を移動した以降の経路での障害発生現象は距離 x まで過去の現
象と独立である。
仮定 2: 任意の距離 x と x+ Ll x の聞の障害発生確率は、どの距離 x においても
同一で、ある。
以上の仮定のもとで通行可能確率 r(x) が導出で、きる。
まず、 l 単位距離を n 等分する。このとき、間隔 lI n の任意の区間での通行可能
確率 r(1 /n) は、仮定 2 より、どこでも等しく、仮定 1 より、各区間での現象は独
立事象とみなせるので、 n 個に分割された単位距離での通行可能確率 r(1) は、
r(1) =(r (1/ n) t (4) 
となる。ここで、単位距離での障害が発生しない確率を 0 とおく。
つまり、
r(1 )=9(O 三9::;1)
とおくと、
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r(1 ln) = 81n (6) 
が得られる。上記の単位距離の代わりに距離 k を n 等分して同様の議論をするこ
とで、
r (kln) = (r (1 ln) )k= 8納 (7)
を得る。ここで通行可能確率 r(x) は距離 x' について非増加関数であることから、
(k - l)ln く x <kln 
なる距離 x について、
r(k-1)ln) 三r(x) 三r( k/ n)
を満足している。つまり、。(k-1) 加三 r(x) 三O仙
が成立しており、分割数 n が無限大に近づくとき kln と(k-1)ln はともに x に近づ
く。したがって、上式の右辺、左辺はともにゲに収散する。したがって、
r(x) = 8x (8) 
が得られる。
ここで、。 =0 のとき、通行障害が一切発生しないことを意味し、。= 1 のとき、
通行障害が必ず発生する通行不可能なノレートを意味する。両ケースともにわれわ
れの検討対象から除外してよいので、ここで、 8 = 1 のとき、通行障害が一切発
生しないことを意味し、。= 0 のとき、通行障害が必ず発生する通行不可能なノレ
ートを意味する。両ケースともにわれわれの検討対象から除外してよいので、
0<8 く (9)
q と考えてよい。このとき、正のパラメータ λを導入して、
。=/^ (1 0) 
と表記できるので、式(6) は、以下のように表すことができる。
r(x) = e- 'A. (1 1) 
得られた結果(1) は、式(3) と数学的に同等であるが、ここでの議論の方が、ど
のような仮定のもとで成立しているかが明快で、パラメータの意味が分かりやす
いように思われる。
注 10) 図 4・7 のモデルは、 Type1 が建物平面の全ての避難経路上から二方向避難が可能
な完全回路型、 Type3 が袋小路のみで構成されたツリー型、 Tyep2 が一部袋小路
を含んでいる中間型を表している。これらは、実在する建物の避難経路として使
われている平面形態を調査し、 トポロジー的な空間の繋がり方という視点から分
類している論文12) を参考にして作成した。
注 11)最大代表値:ネットワーク信頼度の代表値の中で最大の値。
注 12) ここでいう直列的要素とは、二つの避難施設に向かう避難経路に重複する辺が多
いことを意味する。
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注 13) 全平均値:各々モデルのネットワーク信頼度の変化表(本文の表 4・1、表 4・2、表
4・3) で、各々避難開始頂点数 m 、通行不可辺数 n のとき、 mXn のネットワーク信
頼度の平均値。
注 14) 最小値:ネットワーク信頼度の変化表で、ネットワーク信頼度の最小値。
注 15) ネットワーク信頼度の(最大値一最小置)/最大値 x10% の最小値と最大値。
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第 5 章 避難障害による避難経路の信頼度の低下を考慮した避難安全性の定量的評価について
5.1 研究の背景と目的
第 4 章では、建物の避難安全性の評価手法として、避難距離による避難経路の信頼性
の低下の概念を提示し、それに基づき、ネットワータでモデ、ル化した平面における避難
施設頂点の位置や各ネットワークの形状の連結性に対する避難安全性の評価手法の妥当
性を検討した。
しかし、より現実に近い避難安全性の評価とするためには、距離以外の要素も考慮す
る必要がある。距離以外の要素としては、避難経路上の扉の通過、段差、廊下の有効幅、
火災による熱や煙の拡散などによる避難障害がある。一般に、建築が大規模化・複合化
するほど、施設管理のための扉や火災時の延焼防止や煙の拡散防止のための防火・防煙
区画としての扉(防火扉、防煙扉、スクリーンシャッター、くぐり戸など)が必要になる。
施設管理上の扉はセキュリティ上施錠されることが多く、また防火区画として設けられ
る扉も避難障害になる。
したがって、本章では上記の避難障害のうち、扉による障害を評価要素として加え、
扉の存在がネットワーク信頼度にどういう影響を及ぼすのかを明らかにすることととも
に、扉による信頼度の低下と等価な避難距離の増分をモデル的に示すことで、距離減衰
と扉による避難障害の両方を同時に考慮した評価手法を新たに提案し、その妥当性と実
効性を検討することを目的とする。
5.2 研究の方法
避難経路上に存在する扉を避難障害としてネットワーク信頼度の計算に考慮するため、
扉による辺の信頼度の変化を理論的に考察した後、その概念をネットワーク信頼度の計
算に適用する。また、単純ネットワークモデル注 1) を対象にしてネットワーク信頼度の
計算を行い、結果の考察を通して評価手法の計画への適用性を検討する。
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5.3 避難障害と辺の信頼度との関係
5.3.1 避難障害と通過信頼度
扉による避難障害(以下、避難障害)をネットワーク信頼度の計算に考慮するためには、
避難障害を定量的に表す必要がある。ここでは、避難条件(避難者の避難能力及び避難
形態)別の扉の通過可能率を通過信頼度(h、 0;:玉 h~玉 1) と定義する。通過信頼度は、同じ扉
であっても健常者と車いす歩行者、年齢、体格により扉の通過可能率が異なる状況を考
慮する点に特長がある。
志田弘二ら 2) は病院を対象に患者の運動能力や移動形態を建物の火災危険度の評価に
考慮している。村井裕樹らめは、安全な避難のための条件を「人的条件」、 「建築条
件J 、 「各種器具(避難器具等)条件」、 「防災訓練での経験」にわけで調査及び考察を
行っているが、このうち、 「人的条件」と「建物条件」は、本研究でいう通過信頼度と
の関連が深い。なお、建築設計資料集成[人間] 4) には、障害の程度による水平歩行速
度と階段歩行速度が整理されている。
5.3.2 距離減衰と避難障害による辺の信頼度の変化
図 5-1 は、距離減衰のみを考慮する場合の辺の信頼度の変化(太い破線)と、距離減衰と
扉の通過時の避難障害を同時に考慮する場合の辺の信頼度の変化(太い実線)の違いを表し
ている。
扉を通過する間の移動距離は扉の厚み分であるが、これは避難施設までの距離に比べ
て十分小さいので、扉の通過による辺の信頼度は扉の前後で不連続的に変化するとみな
すことができる。
頂点 1""""2 聞の避難経路上にある k番目 (k= 1，2，…， n) の扉の通過信頼度をん(0 豆hk亘1)と
すると、扉を通過した直後の地点での辺の信頼度は R( 'L L k)から R( 'L L k) • hk に不連続的に
低下する。同様に、頂点 1 と頂点 2 の間の k 個の扉の通過による辺の信頼度低下は
R(L) ・日んである(図 5・1) 。
図 5・1 より、地点 A の辺の信頼度は 1 番目の扉の通過により低下した辺の信頼度と同
じ値であるが、これは扉の通過により距離減衰のみを考慮する場合と比べて LA-L¥ だけ
歩行距離が伸びることと同等である。
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図 5-1 距離減衰と通過信頼度による辺の信頼度
避難距離による辺の信頼度が式(1)のように指数減衰すると仮定する注 2) 。
r(d) =イ/d. 、 ‘ ， ノ噌E Af ' E‘ 、
r( の:基準頂点から距離 d の点における辺の信頼度
ro :基準距離 doに対する基準辺の信頼度(本報では一律 0.6 とする)
do :辺の信頼度を導出するための基準距離(本報では 60m とする注 3)
式(1)より、避難距離と通過信頼度(ん)も同時に考慮する場合、 k 番目の扉の通過後の辺
の信頼度は、式(2) で表される。
r(d)=rf0 ・H ん (ただし、炉 1，2，3，...， n) (2) 
r( d) :通過信頼度と避難距離を同時に考慮する場合の辺の信頼度
ん:避難経路上の k 番目の扉の通過信頼度(0 豆ん豆 1)
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5.4 扉による避難障害があるネットワークモデルの信頼度
5.4.1 計算の方法と避難経路の選択
図 5・2 に示すように、頂点 l と頂点 10 の 2 ヵ所に避難施設、即ち避難完了頂点(・で
示す)を配置し、各避難開始頂点(頂点 2'"'-' 頂点 9) からの避難経路を基にパスマトリック
ス注 4) を作成する。また、各辺上の通過扉の有無を考慮、してその辺の信頼度を計算し、
信頼度マトリックス注 5) を作成する。
パスマトリックスを計算する方法には、各避難施設頂点、までの最短経路のみを選択す
る方法(経路選択法 1) 注6) と、選択可能な全ての経路(ただし、同じ頂点は二度以上通ら
ない)を選択する方法(経路選択法 2) 注7) がある。しかし、これらの経路選択法には、そ
れぞれ以下の問題点がある。
経路選択法 l の問題点:避難開始頂点から実際に選択される避難経路の一部しか計算
に反映されないため過小評価になる。
経路選択法 2 の問題点:ネットワークが大きくなるにつれて選択経路数が幾何級数的
に増加する。その結果、人が明らかに選択しないと思われる
非現実的な避難経路を多数含むため過大評価になる。また、
演算時間も膨大になる注 8) 。
以上の問題点を解決し、より現実的な人間の避難行動を評価に反映する一つの方法と
して、出発頂点、に繋がる全ての辺を最初の経路とし、以後は、各避難施設頂点までの最
o 避難開始頂点
.避難施設頂点
一 :扉がない辺
扉がある辺
図 5-2 扉による避難障害を考慮した単純ネット
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短避難経路のみを計算の対象にする避難経路の選択方法を検討する。ただし、現実平面
においては、避難を開始する部屋の扉を介して繋がっている廊下の側の頂点に連結して
いる全ての辺を最初に通る最短経路を選択する(例えば、第 6 章の図 6・2 の頂点 3 から
の避難者は、頂点、 11 に連結する辺 e1 、辺 e12 を通る最短経路を選択する)。この経路
選択法を経路選択法 3 とする注 9) 。
経路選択法 3 は、同じ辺を一度しか通らないという条件を付加することで、逆戻りや
ノレープ状の避難経路を排除している。ただし、避難経路上に行き止まりに繋がる分岐頂
点がある場合は、行き止まり部分までの経路の往復を許す。なお、現実平面のネットワ
ークモデルにおいては、図面や現場の状況から判断して、明らかに避難経路として選択
されない経路を評価の計算外とする。また、避難階段の直前の頂点からは、必ず避難階
段に向かうよう、辺を有向化注 10) する。
5.4.2 扉による避難障害を考慮するネットワーク信頼度計算
5.3.2 で示した避難障害によるネットワーク信頼度の変化と、 5.4 .1 で示した三つの経
路選択法(経路選択法 l、2、3) を図 5-2 の単純ネットワークモデルに適用した場合の、
ネットワーク信頼度の変化を調べる。
頂点 2.-.....，頂点 9 を避難開始頂点(0 で示す)、頂点 l と頂点 10 を避難施設頂点(.で示
す)とする。避難施設頂点は、避難階段や避難上有効なバルコニーを表わし、ここに来
ればひとまず階避難を完了するとする。
辺 e2 、辺 e9 、辺 el 上に扉をそれぞれ 1 ヵ所ずつ設ける。ただし、扉の通過信頼度
は全て同じで 0豆h豆l とする。なお、頂点聞に扉がない辺を実線で、扉がある辺を破線
で表している。
簡単のため、辺の信頼度は全て 0.8 とし、扉がある辺は扉による通過障害を考慮、して
信頼度を 0.8 から 0.1( 即ち、通過信頼度はそれぞれ1. 0、…、 0.2 /0.8 、0.10.8 となる)ま
で 0.1ずつ減少させて、それぞ、れについてネットワーク信頼度を計算する。また、扉に
よる通行不可(h=O 、r>O) と扉による通過障害がない辺が通行不可能(h=l 、r=O) になる場
合のネットワーク信頼度の変化におよぼす影響を計算する。ただし、扉がある辺の信頼
度を 0.6( 即ち、 h=0.6/0.8=0.75) 、扉がない辺の信頼度を 0.8 とする。
ネットワーク信頼度は、①経路選択法 1、②経路選択法 2、③経路選択法 3 の三つの
方法で計算し、結果を比較考察する。
一例として、図 5-2 の単純ネットワークモデ、ノレを対象に、避難障害を有する辺 e2 ・
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図 5-3 通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化
(経路選択法 l の場合)
辺 e9 ・辺 el の信頼度をそれぞれ同様に 0.1から 0.8 まで 0.1 ずつ増加させてネットワ
ーク信頼度の計算を行った結果を図 5-3 に示す。
頂点 5 と頂点 6 の結果を比較すると、両方は図形的には点対称の位置にあるが、そ
れぞれの接続辺 e4 、。の信頼度の差がネットワーク信頼度の差となって現れている。
このことは、袋小路の頂点に繋がる辺の信頼度を高めることの重要性を示唆している。
辺の信頼度低下の影響が最も大きいのは頂点 6 であり、次いで頂点 2、頂点 9 である。
辺 e2 と辺 el は避難上のクリテイカルパスでないため、これらの辺の信頼度の低下に
よるネットワーク信頼度への影響は小さい。
5.43 経路選択法の違いによるネットワーク信頼度の差の検討
経路選択法 l ・2 ・3 によるネットワーク信頼度の変化は、いずれも類似のパターン
を示す。特に、経路選択法 2 と経路選択法 3 によるネットワーク信頼度の変化はほぼ
一致している。
図 5-4 は、避難障害を有する辺の信頼度が 0.1 の場合(経路選択法によるネットワー
ク信頼度の差が最も小さい場合)の各頂点から、経路選択法 l ・2 ・3 により避難施設頂
点までのネットワーク信頼度の結果と差を比較したものである(目盛は左側)。経路選択
法 2 と経路選択法 3 による結果の差(目盛は右側)はほぼ O に近いが、経路選択法 l と2、
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経路選択法 l と 3 の結果の差はいずれも頂点 2、頂点、 5、頂点 9 を避難開始頂点とする
ときのネットワーク信頼度の差が大きい。また、いずれの経路選択法においても、頂
点 6 からの避難が最も不利(経路選択法 l の時 0.813) で、次いで頂点 5 からの避難が不
利(経路選択法 1 の時 0.65) になり、他はネットワーク信頼度が 0.8 以上である。
このように、経路選択法 3 は、経路選択法 2 と比べて計算対象とする経路数や計算
量が大幅に減少するにもかかわらず、経路選択法 2 の結果とほぼ一致する結果が得ら
れた。
次に、経路選択法 3 の場合の通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化の一例を
図 5づに示す。
袋小路部分である頂点 5 と頂点 6 は、他の頂点と比べて相対的にネットワーク信頼
度が低く、また、辺 e4 と辺 e9 の通行不可により、頂点 5、頂点 6 からの避難自体が不
可能になる。頂点 6 からの避難は辺 e9 に扉があるため、全般にわたり頂点 5 よりネッ
トワーク信頼度が低い。これは、袋小路部分の通路の信頼性を高めておくことの重要
性を示唆している。
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5.5 まとめ
本章の内容は、以下のようにまとめられる。
(1)第 4 章で示した避難距離を考慮する辺の信頼度の指数関数モデルを基本に、避難
障害が存在する位置で辺の信頼度が不連続的に低下する現象を新たにモデル化し、
両者を同時に表す辺の信頼度関数モデルを提案した。
(2) 考えられる全ての経路を選択する方法(経路選択法 2) で生じる非現実的な迂回路
を排除する経路選択法(経路選択法 3) を提案した。この方法は、経路選択法 2 と
最短経路選択時(経路選択法 1) の問題点を改善するとともに、演算時間の大幅な
短縮が可能であり、かっ計算の結果がほとんど変わらないという利点がある。
また、今後の課題としては以下のことがあげられる。
(1)より多くの単純ネットワークモデルを対象にした比較考察とモデ、ルの改良を重
ねることが必要である。
(2) 防火区画または防煙区画としての性能を有する扉による、火災進展等の避難経
路の信頼性低下の遅延効果を勘案し、ネットワーク信頼度の経時変化を組み込
んだモデルにする必要がある。
(3)本章で用いる単純ネットワークモデル以外のネットワークモデノレでも経路選択
法 2 と経路選択法 3 の差が十分小さいことを確認する必要がある。
以上のように、本モデ、ルは火災による避難経路の信頼度の低下は考慮、していないが、
火災の進展により順次避難経路の信頼度が低下する状態をモデル化すれば、防火・防煙
区画としての扉は避難経路の信頼度低下を遅らせるのに大きな効果を期待できる。すな
わち、本研究は火災による煙や熱を考慮するための中間段階にあると位置づけている。
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-注
注1)
注 2)
注 3)
注 4)
注 5)
注 6)
注 7)
;主 8)
各頂点と各辺が正方格子上にあり、各辺の長さが等しく、かつお互いに直
交するネットワークモデ、ル。
文献 1 で、頂点聞に新しい頂点を加えても全体のネットワーク信頼度の変
化には影響がない、避難距離による辺の信頼度の低下関数として指数関数
の妥当性を理論的に検討している。
吉村英祐の研究5) と同様、建築基準法第 120 条 2 項で認められている最大
歩行距離である 60m を基準距離とする。
各避難経路において通過する辺を列挙し、その経路で通過する辺には f1J 、
しない辺には fOJ を入力してマトリックスで示したもの。
ネットワーク信頼度の計算過程で、各辺の信頼度をマトリックスで示した
もの。
経路選択法 lの方法は、文献 6 で提案したものである。
経路選択法 2 の方法は、文献 1で提案したものである。
経路数が幾何級数的に増えることは、モデ、ノレの大きさとは関係なくモデル
の連結性に依存している。例えば、図 5-7 の 2x3 モデ、ノレの頂点 O から頂点 5
までの避難経路は経路選択法 2 で 4 通りある。しかし、経路選択法 2 によ
ると同じ規模の 3x モデルの場合は 2x3 モデルに比べて交差点が三つ増え
るだけで、頂点 O から頂点 5 までの避難経路は 12 通りに増える。
ネットワークモデルにおいて、 l個の経路に対するネットワーク信頼度の
演算量を l とするとき、 n 個の経路数に対する演算量は 2n -1 倍になる。例
えば、図 5・7 の 2x3 モデルの経路数 3 通りに対する理論的な演算量は 23一 l
=7 倍、 3x モデ、ルの経路数 12 通りに対する理論的な演算量は 212 -1 = 
4095 倍に増大する(第 3 章の 3.4 .2 を参照)。
注 9) 例えば、図 5・6 のネットワークモデ、/レの頂点 3 からの避難の場合、避難経
路選択法 l では、頂点 l と頂点 16 までの避難経路数は 5 であるが、経路選
択法 2 では、避難経路数が急増し、ネットワーク信頼度の計算時聞が膨大
になる。一方、経路選択法 3 では、避難経路数が 16 で、ネットワーク信頼
度の計算時間は激減するが、経路選択法 2 の結果とほとんど差がないこと
が確認できる。
注 10) 辺の有向化:避難経路の計算の際、一段病室から廊下に避難したら、人は
8 
第 5 章 避難障害による避難経路の信頼度の低下を考慮した避難安全性の定量的評価について
再び病室内に戻ることや、廊下から他の病室に避難することを防ぐため、
各病室から廊下への辺とナースステーションから廊下への辺を有向化し、
避難施設の前を通り過ぎるのを防ぐため避難施設頂点の直前の頂点から避
難施設頂点への辺を有向化する(文献 10 による)。また図 5-6 では、頂点、 2、
5 からは必ず頂点 l に、頂点 12 、15 からは必ず頂点 16 に向かうようにす
ること。現実的には、そのために避難階段自体や避難口の誘導灯が確実に
視認できなければならない。
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0: 避難開始頂点
.:避難施設頂点(頂点 I、頂点 16)
:経路選択法 l による避難経路
(5 通り)
図 5-6 経路選択法 3 による頂点 3 からの避難経路
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図 5-7 モデ、ノレの連結性の変化による経路数の変化
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第 6 章 ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討
6.1 本章の構成と目的
本章では、実在平面のネットワークモデル化の方法について、平面とネットワーク
モデ、ノレの辺や頂点との関係や、計算上の特性を考慮して整理する。
また、第 4 章と第 5 章で提案した、避難距離と避難障害を同時に考慮する避難安全
性の評価手法を、実在平面のネットワークモデ、ノレを対象にネットワーク信頼度計算を
行い、本研究の避難安全性の評価手法の妥当性、適用性、実効性を検討する。
実在平面のネットワークモデル化は、不特定多数の人が利用し、自力避難が困難な
人(避難弱者)が含まれている建物のうち、就寝系施設である病院の病棟部、超高層
集合住宅、ホテルの基準階を対象にする。これらの就寝系施設は、就寝時の火災から
の避難といった災害の覚知、通報、連絡などが困難であるため、避難開始が遅れるな
どの避難上の問題が発生しやすい点が共通している。
6.2 実在平面のネットワークモデル化
6.2.1 実在平面のネットワークモデル化の条件
ネットワークモデルは、建物平面上の空間を代表する頂点と空間間の連結性を示す
辺で構成される。ネットワークモデルの作成目的は、建物内での人間の避難安全性を
評価することなので、ネットワークモデル上に、
①避難開始が予想される場所
②避難障害が予想される場所
③避難施設の位置
④空間間の連結性(経路上の交差点や行き止まり等)
を明示する必要がある。ただし、避難者がいない場所(機械室や倉庫など)や人聞が選択
しないと考えられる経路は、ネットワークモデ、ノレ化の対象から除く。
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6.2.2 実在平面のネットワークモデルの構成
ネットワークモデルは、基本的に空間を表す頂点とその空間間の連結性を示す辺で
構成される。
(1)頂点
頂点は建物平面において空間を代表する。頂点には以下の 3 種類がある。
①避難開始頂点
避難開始が予想される場所。日常的に要避難者が存在しうる場所(病院の場合は事
務室、病室、ナースステーション、デイノレームなど)で、避難対象者が存在する部
分を代表する。ネットワークモデルではO で表す。
②避難施設(避難完了頂点)
水平避難が完了する場所で、避難階段が該当する。避難者の避難条件(要介護避難、
車いすやストレッチャなどの避難)によって避難バルコニーや非常用エレベーター
ホールなども避難完了頂点になる場合がある。ネットワークモデ、ノレでは・で表す。
③経路上の頂点
避難開始頂点以外の平面上の交差点や行き止まりを代表する頂点。ネットワーク
モデノレではO で、表す。
(2) 辺
空間の連結性を表すため、頂点と頂点のを連結する線で表現する。辺の長さは空間
相互の距離を代表し、避難開始頂点から避難完了頂点までの全ての辺の長さの総和が
避難距離になる。頂点聞の連結性と距離を表し、辺を実線(一)で示す。避難障害(防
火扉など)を含んでいる辺を破線(--・ H ・.)で表す。
6.2.3 実在平面のネットワークモデル化手順
(1)避難開始頂点と避難完了頂点の位置決定
平面図をもとに避難完了頂点と避難開始頂点の位置を決める。避難開始頂点は避難
完了頂点から最も距離が長い位置にする。避難完了頂点は、避難施設に入る扉を通過
した位置にする(扉の通過後の辺の長さは O になる)。各頂点には番号をつける。
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(2) 平面状の交差点と行き止まり
避難経路上の交差点と行き止まりを頂点とする。
(3) 頂点聞に辺を付ける
避難障害の有無を基に辺の種類を確認した後、辺の位置は通路・廊下・扉などの有
効幅員の中央とする。
障害物の種類や程度、避難方向によって、辺の通過信頼度は変わるが、本研究では
計算の利便性のため、全ての辺の通過信頼度は同じであると仮定する。
6.2.4 辺の有向化と簡略化
:避難経路の選択時に、①避難者が選択しない方向の経路の選択を防ぐため、②避
難施設の前を過ぎる場合を防ぐため、③必要だと判断される場合、辺を有向化する。
また、計算の結果に影響がない場合は、ネットワークモデ、ルを簡略化することがで
きる(図 6・1)。
簡略化前 簡略化後
簡略化前の図(左)は、廊下上の頂点(表示部分)を各室の頂点ことに
示しているが、簡略化後の図(右)は、各室の頂点から繋がっている廊
下上の頂点のうち、互いに近くて計算の結果に影響がないと判断される
二つの頂点を一つに統合している(表示部分)。
図 6-1 ネットワークモデ、ルの簡略化の一例
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6.3 病院の病棟部のネットワークモデルを対象にした信頼度計算
病院建築は、不特定多数の人々が日常的に利用する公共性とともに、自ら避難が困
難か不可能な避難弱者が多数宿泊する施設である点で、避難安全性の確保が非常に重
要な建物である。
6.3.1 対象となる病院の概要
表 6・1 に、対象建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特徴を示す。
6・1 建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特徴
内容 備考
地域・地区の指定 市街化調整区域
(建ぺい率: 70% 、
容積率: 40%) 
主要用途 病院(消防法施行令別表第一 (6) 項イ)
敷地面積 6，87 1. 74 rrf
建築面積 2，256 rrf( 建ぺい率: 32.8%) 建築物中央部に 6
延床面積 8，25.0 rrf 層の吹き抜け、
建築概要
容積対象面積 8，20. rrf( 容積率: 19.36%) エントランスホ
階数 7 階(7 階は洗濯室、エレベーター機械 ノーレ上部に 2 層
室、 の吹き抜けを設
ボイラー室) けている。
高さ 29.0m 
構造種別 鉄筋コンクリート造
病床数 20 床(療養型 150 床、一般 50 床)
5 階以上の階の床面積 2，362.0 rrf 
建築基準法施行令第 147 条の 2 第 2 項に該当
非常用
発電機 自家発電機を設置している。
設備
自動火災報知設備、自動火災通報設備、非常放送設
設備 防災設備 備、ガス漏警報設備、非常用の照明装置、誘導灯、
計画 避雷針設備
概要 ， 
消防活動に役に
消火設備 スプリンクラー設備、連結送水管設備、消火器
立つバルコニー
と非常用エレベ
ーターを設置
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排煙設備
吹き抜けと廊下:自然排煙、居室:自然排煙と建設
設備 省告示 3 号
計画
非常用
概要
エレベー
なし。一般用エレベーターは、非常時に最寄階(地震
ター
時)・避難階(火災時)に直行
-出火防止・初期消火を重視することで、全館スプ
リンクラー設備を設置。
-病棟は回廊型とし、 2 方向避難の確保を重視す
る。
-水平避難を可能にするため、 2 ブロックに防火区
画し、水平区画毎に独立した縦シャフト (PS/EPS/DS)
を設けることで、区画壁の貫通をなくしている。
防災計画
-水平避難の補助経路としてパノレコニーを各病室に
上の特徴
設ける。
-排煙性能の高い階段の設置
-病棟の防災拠点としての病棟のほぼ中央部にナー l
スステーションを設置する。
-避難用廊下に面する扉は、常時閉鎖式不燃扉にす
ることで、避難用廊下の安全性を高める。
-吹き抜け部分は防火区画をする。
防災 -手術室および人工透析ゾーンは二重の防火区画に
計画 よる龍城区画にする。
基本 敷地と -消防隊は南側から進入することが可能。
方針 道路 -敷地と道路に高低差はない。
避難階の
l 階
位置
. (面積区画)各階はスプリンクラー設備を設置によ
り、床面積 30 rd 以内ごとに防火区画
防火区画 . (竪穴区画)エレベーター昇降路、階段室、給気ダ
クト(コンクリートダクト)、 ESP 、PS 、DS は水平区
画、待合室の吹き抜け
防煙区画 • 50 rd 以内ごとに防煙区画
廊下は第一次安全区画とし、 2 階以上の階は水平避
安全区画
難を可能とする防火区画が形成されているので、隣
接ゾーンをさらに安全性高い安全区画と位置づけ
る。
非常用
居室、廊下、階段に設置
照明
避難
誘導
誘導灯
消防法施行令第 26 条の規定に基づき、避難口誘導
灯、通路誘導灯を設置
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ノ〈ノレコニ バルコニーにはタラップも設けられ、避難時の一時
一 待機場所としての役割も期待できる。
消火
計画
非常用エ
なし。一般用エレベーターは、地震時に最寄階、火
レベータ
災時に避難階に直行する。
一
避難
避難計算
「新・建築防災計画指針建築物の防火・避難計
計画 画の解説書ー」の計算法に従う。
管理
防災セン. 外部との連絡を考慮、して 1 階に設置。
運営
ター
6.3.2 建築空間のネットワークモデル化
ネットワークモデ、ノレ化する病棟は、防災対策として水平避難区画と全周バルコニーの
両方を採用している、実在する病院の病棟部基準階である。
図 6・2 に、評価対象の病院病棟部の基準階平面のネットワークモデ、ノレを示す。日常的
に要避難者が存在しうる場所(0 避難開始頂点)は事務室、病室、ナースステーション、
食堂・談話室とする。また、避難施設の位置(・避難完了頂点)は、避難階段室内とし、
ここに入れば階避難を完了するとする。
ネットワークモデ、ノレとしての特徴は、①回路が含まれていること、②避難経路上に水
平避難区画の扉があること、③バイパスとしての全周バルコニーがあること、④ほぼ点
対称であり、計算結果と直感的な判断との比較がしやすいこと、⑤避難能力が低い入院
患者が主な避難対象であること、⑥避難距離、扉の設置による信頼度の影響が大きいこ
となどが挙げられる。
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図 6-2 病棟部のネットワークモデノレ化
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6.3.3 計算の種類
現実平面のネットワーク信頼度計算は、①通過信頼度の変化、②廊下とバルコニーを
示す辺の通行不可 の 2 種類を想定した計算を行う。ここで、屋内経路のみ避難経路と
する場合を経路考慮範囲 A 、屋内経路とバルコニーを経由する経路を避難経路とする場
合を経路考慮範囲 B 、屋内経路を避難経路とし、バルコニーに出れば階避難完了とみな
す場合を経路考慮範囲 C とする。
なお、図 6・2 のネットワークモデルにおいては、ネットワークの特性や辺の有向化に
より、経路選択法 2 と 3 による結果が一致する注 1) 。また、経路選択法 l によるネット
ワーク信頼度の全平均 (0 .3 2159 、表 6-2) と経路選択法 2 と 3 によるネットワーク信
頼度の全平均 (0.38190 、表 6・3) の差は 0.61 で、経路選択法 2 と 3 に比べて経路
選択法 1 が約 17.4% 低い値を示す。
一方、経路考慮範囲 B の計算では、最初に避難を開始した屋内から避難バルコニー
へ出て、再び屋内に入る避難経路においては、避難開始時にいた屋内避難経路と再び屋
内に戻った後の屋内避難経路が異なる水平避難区画にある場合に限って有効な避難経路
とみなし、計算を行う。計算の便宜性のため、基準距離(d o)は 60m 、基準辺の信頼度(ro)
は 0.6 とする。
6.3.4 結果の考察
(1)通過信頼度(ん)の変化によるネットワーク信頼度の変化
避難者の避難能力に応じた通過信頼度の差によるネットワーク信頼度の変化を確認す
るため、通過信頼度(h ρの変化によるネットワーク信頼度の変化を計算した結果を、経
路考慮範囲 A ・B ・C 別にみた結果を図 6・4 に示す。
通過信頼度(h k)を O.lから1. 0 まで 0.1 ずつ増加させた時のネットワーク信頼度は、
避難経路の考慮、範囲に関係なく類似の変化パターンを示しながら増加する。また、他の
避難開始頂点と違って、扉がない辺に繋がっている頂点 24( 食堂・談話室)と頂点 43( ナ
ースステーション)から避難を開始する場合のネットワーク信頼度が他の避難開始頂点
より高い値を示している。頂点 19 、頂点 20 は、頂点 24 と線対称的な位置にあるが、
廊下に出る時の扉の有無が、頂点 24 のネットワーク信頼度との差となって表れている。
図 6・3 に、通過信頼度が 0.3の場合の各頂点からの避難時の経路考慮範囲 A ・B ・C
の計算結果とそれぞれの差を示す。全体的に、避難経路の信頼度は考慮範囲 A<B<C
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となることがわかる。 また、他の頂点よりネットワーク信頼度が低い行き止まり部分の
頂点(頂点 l、頂点 6、頂点灯、頂点 42) からのネットワーク信頼度の値の伸びが相対的
に大きくなる結果を得た。
しかし、頂点 4、頂点 5、頂点 38 からの避難の場合は、避難バルコニー経由を考慮し
ても、屋内経路のみを考慮する場合と比べてネットワーク信頼度の伸びが小さい(図 6・3
の経路考慮範囲 A と B の差が O に近い)。 これは、ネットワークの冗長性の増大による
信頼度の向上よりも、バルコニーを経由する避難距離が長いことと、バルコニーを経由
する避難経路上の扉の通過回数が多いため、辺の信頼度が低くなることによる影響が大
きいこと、また、 これらの避難頂点は避難階段から近い位置にあるため、 もともとネッ
トワーク信頼度が高かったためである。
以上のことは、不利な避難条件の地点ほど避難ノ〈ルコニーを避難経路として使うこと
で、ネットワーク信頼度を高めることができることを示唆している。
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通過信頼度の変化仁よる各頂点別ネットワーク信頼度の変化(経路選択法1)
避難開始頂点 平均 最大値 最小値
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点19 頂点20 頂点24 頂点37 頂点38 頂点39 頂点40 頂点41 頂点42 頂点43
0.1 0.008237 0.008524 0.008174 0.009011 0.009416 0.009113 0.008811 。目09203 0.087509 0.009131 0.009233 0.007641 0.007956 0.008298 0.008225 0.099348 0.019239 0.099348 0.007641 
0.2 0.035067 0.036346 0.035103 0.038101 0.039578 0.038246 0.037341 0.038765 0.184919 0.038310 0.038809 0.033110 0.034209 0.035422 0.035031 0.208496 0.056678 0.208496 0.033110 
0.3 0.082561 0.085681 0.083241 0.089194 0.092198 0.089012 0.087578 0.090463 0.288573 0.089108 0.090431 0.079113 0.081223 0.083600 0.082528 0.32334 0.113615 。目32340 0.079113 
0.4 0.151308 0.157195 0.153491 0.162667 0.167441 0.161577 0.159977 。目164534 0.394817 0.161617 0.164324 0.146879 0.149984 0.153584 0.151377 0.439778 0.190034 。目43978 0.146879 
h 0.5 0.240411 0.250004 0.245207 0.257344 0.263921 0.254661 0.253449 。目259678 0.4 99991 0.254447 0.259228 0.236152 0.239995 0.244642 0.240793 0.553703 0.284602 0.553703 0.236152 
0.6 0.347498 0.361678 0.356197 0.370506 0.378705 0.365542 0.365372 。目373059 0.600441 0.364731 0.372405 0.345197 0.349278 0.354563 0.348543 0.661014 0.394671 。目61014 0.345197 
0.7 0.468707 0.4 88238 0.4 82719 0.497882 0.507310 0.4 90053 0.491583 0.500299 0.692510 0.488122 0.4 99635 0.4 70799 0.4 74377 0.479653 0.470943 0.7 57605 0.516277 0.7 57605 0.4 68707 
0.8 0.598701 0.624157 0訓9484 。目633656 0.643708 0.622581 0.626383 。目.635485 0.772542 0.618793 0.635220 0.608262 0.610352 0.614739 0.602866 0.839373 0.644144 0.839373 0.598701 
0.9 0.7 30658 0.762358 0.759653 0.7 70460 0.7 80320 。万6072 0.7 62533 0.7 71165 0.836880 0.7 49436 0.7 71977 0万 1406 0万0783 。万3168 0.7 37734 0.902215 0.7 71676 0.902215 0.730658 
1. 0 O.856272 0.894218 0.894841 。目899381 0.908021 0.882023 0.891258 。目898349 0.881868 0.871266 0.901243 0.892574 0.887769 0.886802 0.867523 0.942012 0.890964 。目942012 0.856272 
表6-2
避難開始頂点×通過信頼度 (h) の全平均: 0.32159 
回 。 ふ
通過信頼度の変化Lこよる各頂点別ネットワーク信頼度の変化〈経路選択法2とめ
避難開始頂点 平均 最大値 最小値頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点19 頂点20 頂点目 頂点37 頂点38 頂点39 頂点40 頂点41 頂点42 頂点43
0.1 0.007583 0.007832 0.000796 0.008368 0.008808 0.008543 0.008159 0.008587 0.081340 0.008561 0.008641 0.000821 0.000781 0.007618 O. ∞7572 0.090209 0.016514 0.090209 0.000781 
0.2 0.030331 0.031329 0.006366 0.033472 0.035231 0.034173 0.032636 0.034346 0.162679 0.034243 0.034562 0.006572 0.006249 0.030473 0.030288 0.180418 0.045211 。目180418 O. ∞6249 
0.3 0.068245 0.070491 0.021485 0.075311 0.079269 0.076888 。目73432 0.077279 0.244019 0.077047 0.077765 0.022180 0.021091 0.068564 0.068147 0.270626 0.086990 0.270626 0.021091 
0.4 0.121325 0.125318 0.050928 0.133888 0.140924 0.136691 0.130547 0.137385 0.325360 0.136972 0.138250 0.052575 0.049993 0.121891 0.121151 0.360836 0.142752 。目360836 0.049993 
0.5 0.189569 0.195809 0.099469 0.209199 。目220193 0.213580 0.203979 。目214664 0.4 06699 0.214018 。目216015 0.102686 0.097642 。目190455 。目189299 0.451045 0.213395 0.451045 0.097642 
0.6 0.272 980 0.281965 0.171883 0.301246 0.317078 0.307554 0.293729 0.309116 0必8039 0.308186 0.311061 0.177441 0.168725 0.274254 0.272590 0.541253 0.299819 0.541253 0.168725 
0.7 0.371555 0.383786 0.272943 0.4 1003 0.431578 0.418615 0.399798 。目420741 0.569379 0.4 19475 0.423389 0.281769 0.267928 0.373291 0.371025 0.631462 0.4 02923 0.631462 0.267928 
0.8 0.4 85297 0.501271 0.407425 0.535549 0.563693 0.546763 0.522185 0.549539 0.650718 0.547886 0.552998 0.420600 0.399940 0.487563 0刈4605 0.7 21671 0.523606 0.7 21671 0.399940 
0.9 0.614204 0.634422 0.580104 0.677804 0.713424 0.691996 0.660891 0.695511 0.732058 0.693418 0.699888 0.598862 0.569446 0.617072 0.613327 0.81188 0.662769 0.811880 0.569446 
1. 0 0.7 58277 0.783237 0.795754 0.836796 0.880772 0.854317 0.815914 0.858654 0.813399 0.856071 0.864059 0.821484 0.781132 。苅1818 0.7 57195 0.902089 0.821311 0.902089 0.757195 
表6-3
避難開始頂点×通過信頼度 (h) の全平均: 0.3819 
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(2) 通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化
この計算は、辺の通行不可による各頂点のネットワーク信頼度の変化を確認すること
が目的である。ただし、各室から廊下に出る扉(辺 e2'"'-' 辺 e7 、辺 e21 と辺 e2 、辺 e27 、
辺 e40'"'-' 辺 e45 、辺 e47'"'-' 辺 e49 の通行不可)は通行不可能とはしない。なお、ここでも、
基準距離(d o)を 60m 、基準辺の信頼度(ro) を 0.6 、通過信頼度(h) を 0.7 とする。
屋内避難経路のみを考慮する場合(経路考慮範囲 A) 、行き止まり頂点 1、頂点、 6、頂
点灯、頂点 42 は、それぞれ辺。、辺 e17 、辺 e30 、辺 e38 が通行不可辺になると避難
不可能になる。図 6・5 に、経路考慮範囲 A ・B ・C によるネットワーク信頼度の変化の
違いを示す。経路の選択範囲を避難バルコニー経由(経路考慮、範囲 B) や避難バルコニー
も避難施設とする経路(経路考慮、範囲 C) まで広げることで、行き止まり部分が避難不可
能になる状況を解消できるが、辺 e9 、辺 e17 、辺 e30 、辺 e38 が通行不可になったとき
のネットワーク信頼度の低下が相対的に大きいことには変わりがない。この結果は、単
純ネットワークモデ、ルを用いたケーススタデイ 1) と同じく、避難開始地点に近い経路お
よび扉の信頼度を高い状態に維持管理しておくことの重要性を示唆している。
また、経路考慮範囲に関係なく、頂点 2、頂点 3、頂点 4、頂点 5、頂点 38 、頂点 39 、
頂点 40 、頂点 41 からの避難開始は、それぞれ辺 e10 、辺 el 、辺 e13 、辺 e14 、辺 e17 、
辺 e30 、辺 e3 、辺 e35 、辺 e36 、辺 e37 が通行不可能になると、ネットワーク信頼度が
顕著に低下する(図 6-6) 。特に、代表値では相対的に高いネットワーク信頼度値を示し
た頂点 5、頂点 38 からの避難の場合、辺 e14 、辺 e3 が通行不可能になるとネットワー
ク信頼度が大幅に低下する結果が得られた。これは、同じ水平避難区画内にある避難階
段に通じる辺が通行不可能になることにより、隣の防火区画への水平避難が必要になり、
結果として避難階段までの避難距離が長くなること、および避難障害となる扉の通過回
数が増えるためであると考えられる。
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通行不可辺
通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化
(経路考慮範囲 B)
6.3.5 病院の病棟部のネットワーク信頼度計算のまとめ
経路選択法 3 を用いるネットワーク信頼度の計算法を病院の病棟部に適用して、経路
選択法 2 と最短経路選択時(経路選択法 1) の問題点を改善するとともに、演算時間の大幅
な短縮が可能であり、かっ計算の結果がほとんど変わらないという利点があるのを確認
した。
また、全周バルコニーと水平避難区画を有する病院の病棟部は、バルコニーを避難施
設とした場合のネットワーク信頼度が向上すること、場所によって向上の程度に差があ
ることを確認した。
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6.4超高層集合住宅のネットワークモデルを対象にした信頼度計算
ここでは、超高層集合住宅を対象にネットワーク信頼度の計算を行い、本研究の避難
安全性の評価手法の妥当性と適用性の検討を試みる。r
超高層集合住宅の火災時の間題点としては、次の項目が挙げられる。
①住棟が搭状で、廊下が閉鎖的な形態を持つものが多い。これは、消防隊が火元
に近付くときの空間的または時間的制約となる。
②高層特有の風の影響を受けやすく、 ドラフト効果の影響も大きくなる。
③強風等による噴出火炎が大きくなる恐れがあり、上層延焼のリスクが低層の場
合と比べて大きくなる。
上述以外にも、上層に残される人が発生しやすいこと、バルコニーに非常用タラップ
が設置されてあっても、子供や高齢者などの避難弱者の使用上の危険性が高いこと、健
康者でも怖くて降りられないこと、上階には消防隊のはしご車が届かないという問題点
が指摘される。
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6.4 .1 対象となる超高層集合住宅の概要
表 6・4 に、対象建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特徴を示す。
表 6・4 建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特徴
建築概要
非常用
発電機
設備
巴 災設備
設備
計画
概要 |消火設備
排煙設備
内容
地域・地区の指定 商業地域、準防火地域、一部防火
地域、駐車場整備地区、日影規制なし(建ぺい率:
10% 、容積率: 708%) 
主要用途 集合住宅(分譲)
敷地面積 4，09.12 rrf 
建築面積 2，203.89 rrf( 建ぺい率: 5.7%) 
延床面積 52 ，369.2 rrf 
容積対象面積 36 ，85.81 rrf( 容積率: 89 .1 9%) 
階数 地下 I 階、地上 43 階、 PH2 階
高さ軒高さ 14 1. 350m 
最高部 14 1. 950m 
PH の高さ 148.750m
基準階高 3.2 0m( 一部 3.3 50m)
構造種別 鉄筋コンクリート造
施設規模集合住宅 370 戸
駐車台数 23 台 60 .2%(住戸 x60%)
バイク台数 74 台 20%( 住戸x20%)
駐輪台数 740 台 20%( 住戸x20%)
駐車場緩和面積
52.36792x 15 = 10 .4 73.58 > 6.3 2.8 rrf 
福祉対応 メインエントランス
出入口扉有効幅員 W=900 以上
福祉対応エレベーター l基
階段連続手摺付き
各階エレベーターホーノレ、共用廊下、段差なし
2 階便所身障者対応用
非常用発電設備、非常コンセント、排煙設備、消防用
水、非常用エレベーター、連結送水管
集合住宅用自動火災報知設備、非常放送設備、非常用
の照明装置、誘導灯、非常電話設備
備考
総合設計制度の
適用を受け、容
積率をアップす
ることで最大限
の有効土地利用
を図り、良質な
住宅を多く供給
すると共に、周
囲に公開空地を
設けることによ
る周辺環境の改
善を意図してい
る。
消防活動に役に
集合住宅用スプリンクラー設置、屋内消火栓、消火器|立つ、パ コ
ーと非常用エレ
自然排煙:管理盤室
機械排煙:非常用エレベーター乗降ロビー、特別避難
階段附室、共用通路、 2F ホー ノレ、通路、 1 階エント
ランスホール、 B1F 駐車場
10 
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設備 非常用エ
防災センターに監視盤を設け、原則として防災センタ
計画 レベータ
ーの操作により管制運転にはいる。
概要 一
-長方形の平面形状の中央に共用通路を配置、その両
端に特別避難階段を各 1 ヵ所。
-バルコニーは、上下操作式避難器具 (70 角)と消防
隊専用通路を適正配置、各住戸から 2 方向避難と消
防災計画 防活動時の 2 方向からのアプローチを容易にする。
上の特徴 -搭屋屋上には、ヘリコプター着陸場を設け消防隊の
活動を容易にする。
-全ての住戸に集合住宅用スプリンクラー設備設置。
-屋内共用通路は火災時の煙による汚染を最小限にす
るため、 13F 以上防火戸で二分されている。
-消防隊は西側から進入することが可能。
敷地と道 -はしご車は東・西・南の 3 面の道路から寄り付きと
防災
路 する(l 2F まで)。
計画
• 13F 以上については各階に消防隊専用通路を設置。
基本
避難階の
避難階は l 階である。
方針 位置
. (竪穴区画)特別避難階段の階段室、附室、非常用エ
レベーターシャフトについては防火区画。 ESP 、PS
および MB 内は水平区画、給排気 DS は耐火構造の
壁および特定防火設備で区画。
防火区画 . (層間区画)耐火構造のスラブで防火区画する。
. (その他)共用部(通路、階段室、エレベーター乗降
路、消防隊専用通路、中間ポンプ室など)と住宅部
分および住宅~住宅聞は耐火構造および、特定防火
設備または防火設備にて区画。
防煙区画 なし
安全区画
第一次安全区画は廊下、第二次安全区画は特別避難階
段の附室。
非常用照
予備電源内装器具とする。
避難 明
誘導
誘導灯
消防法施行令第 26 条、消防法施行規則第 28 条 3 に基
づき設置。
パノレコニー は、
入居者が専用使
消火 パノレコニ パノレコニーにはタラップも設けられ、避難時の一時待 用権を持つ共用
計画 一 機場所としての役割も期待できる。 部分の扱いとな
り、個人の管理
に依存する。
」
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消火
非常用エ l 台。地震時管制運転、火災時管制運転、乗降ロビー
計画
レベータ 呼び戻し、防災センター呼び戻し、一時消防運転、二
一 次消防運転。
避難 避難計算
「新・建築防災計画指針一建築物の防火・避難計画
計画 の解説書-J の計算法に従う。
管理
防災セン
l 階管理室にて防災設備の監視を行うほか、入居者管
. 理組合による日常監視の体制を確立し全入居者の意識
運営
ター
を深める。
平面上の特徴は、避難階段への進入は廊下からのみであり、パノレコニーを経由する避
難の場合は、非常用エレベーターのホールに近いところに配置されている。
6.4.2 建築空間のネットワークモデル化
図 6・7 は、実在の超高層集合住宅の平面をネットワークモデル化したものを示してい
る。避難開始頂点は、住戸の最も奥の方に位置し、避難完了頂点、は、特別避難階段の附
室と非常用エレベーターの乗降ロビーとする。
ネットワークモデル上の避難開始頂点は頂点 1""'-' 頂点 11 であり、避難完了頂点は頂
点 19 ・頂点 20 ・頂点 36 である。
室内廊下を経由する避難経路は辺 e23~e31、辺 46、辺 47 であり、避難障害を含んで
いる辺は辺 e1~e22、辺 e32、辺 e33、辺 47、辺 48 であり、避難障害を含んで、バルコニ
ーを経由する避難経路は辺 e34~e45 である。また、有向化する辺は避難施設に繋がって
いる辺 32 、辺 3 、辺 48 であり、頂点 21 、頂点 25 、頂点 35 から各々頂点 19 、頂点 20 、
頂点 36 の方に有向化する。
6.4.3 計算の種類
防災計画書上では、各住戸から最寄の避難階段までの最短経路を避難経路として避難
計算に考慮しているが、ここでは、階段からの避難が難しい避難弱者(下肢障害者など)
の避難も考慮、し、非常用エレベーターを利用する避難経路も避難経路とし、ネットワー
ク信頼度の計算を行う。
非常用エレベーターを利用する避難経路は、室内廊下を通じる場合(この場合は辺の
有向化の影響を受けない。)とパノレコニーを通じる場合の 2 種類の経路を考慮する。
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また、室内経路のみを考慮する避難経路の計算に、 辺の有向化の影響を受けない頂
点 6 からの避難は、経路選択法 3 により、避難完了頂点 19 と避難完了頂点 20 をともに
計算に考慮する。
以上から、ネットワーク信頼度の計算に考慮する避難経路の種類は次の通りである。
経路①:室内経路を通じる避難階段までの経路
経路②:室内経路を通じる非常用エレベーターまでの経路
経路③:バルコニーを経由する非常用エレベーターまでの経路
経路④:経路②・③を同時に考慮する経路
経路⑤:経路①・②・③を全て考慮する経路
超高層集合住宅のネットワーク信頼度計算は、上述の五つの経路選択法を基に、次の
2 種類の計算を行う。
①通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化計算:
この計算は、通過信頼度の変化による、各住戸の避難安全性の差の確認と、避
難経路の種類によるネットワーク信頼度の差を確認できる。
②通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化計算:
この計算は、避難時に通行不可になることで最も避難が不利になる辺の検出が
可能である。
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6.4.4 計算の結果
(1)通過信頼度(ん)の変化によるネットワーク信頼度の変化計算
避難障害を含んでいる辺 e1~e22、辺 e32、辺 e33、辺 47、辺 48 の通過信頼度を 0.1
から1. 0 まで 0.1 ことに増加させることによる、ネットワーク信頼度の変化を確認する。
また、特定の通過信頼度と辺の信頼度の場合、避難経路の考慮範囲別(6 .4.3の避難経路
①~⑤)のネットワーク信頼度の変化の計算から、避難形態(自由歩行や車いす使用など)
による選択可能な避難経路別の避難安全性の検討が可能になる。
計算の便宜のため、基準辺の信頼度 ro=0.6 、基準距離 do=60m とする。
表 6・5 と図 6・8 は、通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化を示す一例と
して、室内経路を通る避難階段までの経路を考慮する場合の結果を示している。通過信
頼度が1. 0( 避難障害なし)以外には実在図面上の中心に近い位置している頂点 6 を基準
に避難階段から遠い順にネットワーク信頼度が段々低くなっていき、ほぼ同じ変化パタ
ンーを維持しながら変化していくのがわかる。
また、通過信頼度が 0.1 に近くなっていくにつれてネットワーク信頼度の差が小さく
なり、通過信頼度が高くなると各頂点別のネットワーク信頼度の差が明確になる傾向が
ある。この傾向は、第 5 章の単純ネットワークモデ、ノレを用いるネットワーク信頼度の結
果と同じ傾向である。
表 6・6 は、通過信頼度の変化による各避難開始頂点、からのネットワーク信頼度が、大
きい順に頂点を並べたものである。この結果より、避難障害がない場合は頂点 5 からの
避難が最も有利であり、次に頂点 7、頂点 6 の順であるが、避難障害を考慮すると頂点
6 からの避難が最も有利であり、次に頂点 5、頂点 7 の順に有効であることがわかる。
このように、避難障害の考慮有無により変わる原因として、例えば、他の頂点からの避
難より避難経路の選択枝が lつ多い頂点 6 からの避難経路の冗長性が他の頂点、のそれよ
り大きいことがあげられる。これは、冗長性が大きくても避難障害による辺の信頼度の
低下がある程度以上になれば、ネットワーク信頼度の低下に及ぼす影響が大きいことを
定量的に示す事例である。
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通過信頼度の変化Lこよるネットワーク信頼度の変化
避難開始頂点 最大値 最小値
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点7 頂点8 頂点9 頂点10 頂点11
0.1 0.832 0.792 0.837 0.823 0.87 0.1530 0.872 0.8147 0.836 0.7943 0.8173 0.153 0.7943 
0.2 0.327 0.31890 0.3492 0.3294 0.3518 0.58437 0.3491 0.3258 0.347 0.3172 0.32694 0.58437 0.3172 
6 0.3 0.7415 0.7153 0.7536 0.7410 0.7893 0.12480 0.785 0.732 0.7531 0.7148 0.7356 0.1248 0.7148 0.4 0.13287 0.12756 0.1396 0.1374 0.14031 0.2156 0.139645 0.135 0.13891 0.12789 0.137 0.2156 0.12789 
幽曝 0.5 0.2754 0.193 0.29321 0.2583 0.21943 0.3972 0.21896 0.2367 0.294 0.198576 0.243 0.3972 0.198576 
胆摺蝦
0.6 0.29860 0.2871 0.3142 0.2964 0.31597 0.4 1936 0.3142 0.2938 0.31254 0.28590 0.2941 0.4 1936 0.2859 
0.7 0.4 06782 0.3965 0.4 1027 0.436 0.437 0.534 0.4 2764 0.3917 0.41 0.38920. 0.493 0.534 0.3892 
0.8 0.5316 0.5124 0.5386 0.526937 0.56172 0.657 0.582 0.5214 0.5362 0.583 0.5239 0.657 0.583 
0.9 0.672435 0.64573 0.6782 0.695 0.7193 0.76358 0.7695 0.6598 0.67821 0.6438 0.62041 0.76358 0.6438 
1. 0 0.83167 0.79251 0.8372 0.8234 0.87695 0;86597 0.8724 0.81467 0.83617 0.79435 0.81734 0.87695 0.79435 
表6-5
口 。
各避難開始頂点からのネットワーク信頼度の大きさの順位
順番 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
0.1 頂点10 頂点2 頂点8 頂点1 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
0.2 頂点10 頂点2 頂点8 頂点1 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
6 ぷ=
0.3 頂点10 頂点2 頂点8 頂点1 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
0.4 頂点10 頂点2 頂点8 頂点11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6也H
屡 0.5 頂点10 頂点2 頂点8 頂点11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
w! 0.6 頂点10 1頁点2 頂点8 頂点11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
摺 0.7 頂点、10 頂点2 頂点8 頂点 11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6用
0.8 頂点10 頂点2 頂点8 頂点 11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
0.9 頂点10 頂点2 頂点8 頂点1 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点7 頂点5 頂点6
1.0 頂点 10 頂点2 頂点8 頂点11 頂点4 頂点1 頂点9 頂点3 頂点6 頂点7 頂点5
表6-6
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この計算をもとに、防災計画書上の結果と比較すると、防災計画書の避難計算また、
では避難時聞がもっとも短いのが頂点 5 であるのは、避難障害を考慮しないネットワー
ク信頼度の計算結果と同様であるが、次に頂点 4、頂点 9 の順になるのは、防災計画書
の計算結果と異なる。その原因は、防災計画書が避難時間と避難許容時間の比較により
評価するのに対し、ネットワーク信頼度の計算は、避難距離と避難障害を同時に考慮す
るという、評価指標の違いによると考えられる。
通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化
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図 6-8 通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化
表 6・7 と図 6・9 は避難経路の考慮範囲別(6 .4.3の避難経路①~⑤)のネットワーク信頼
この計算から、避難者の避難条件(下肢障害者と正常人など)に度の変化を示している。
計算の便宜性のため、避難障害を含んでいる辺のよる避難安全性の差が確認できる。
通過信頼度 h=O.7 、基準辺の信頼度 ro=O.6 、基準距離 do=60m とする。
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避難経路の考慮、範囲別ネットワーク信頼度の変化
低い値-
表 6-7
経路の考慮範囲別ネットワー ク信頼度の変化
区下一γJ=-:~←Jノ
0.7 
0.6 
0.4 
0.2 
0.5 
0.3 
制曝脚本
lb
ム ト
d T
避難開始頂点
一合一経路④一←経路③-ー 経路②三経路①
0.1 
0.0 
避難経路の考慮範囲別ネットワーク信頼度の変化図 6-9
計算の結果によると、室内経路を通って避難階段に避難する場合のネットワーク信頼
度がもっとも高い値を示しており、避難階段を通る避難が不可能と判断される避難弱者
の場合を想定した非常用エレベーターまでの避難経路が、室内経路を通って避難階段に
避難する避難経路より低い値を示している。
また、バルコニーを経由して非常用エレベーターホールに避難する経路が最も低い値
この結果は、パノレコニー上の避難障害により、バルコニーを経由する避
難経路による避難安全性の向上は期待できない場合もあることを示唆すると考えられる。
18 
を示している。
第 6 章 ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討
(2) 通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化計算
辺の通行不可による各頂点からのネットワーク信頼度の変化を確認することで、各頂
点別の避難上に最も重要な辺の検索が可能である。ただし、各戸から廊下に出る扉と特
別避難階段の附室の扉および、非常用エレベーターホールの出入口、パノレコニー経由経路
は通行不可としない。また、この計算に用いる経路は、各戸からの避難が不可能になら
ないよう、室内経路およびバルコニー経由経路を通る全ての経路を考慮する場合とする。
計算の便宜性のため、避難障害を含んでいる辺の通過信頼度を 0.7 、基準辺の信頼度
ro=0.6 、基準距離 do=60m とする。
表 6-8 と図 6・10 に、通行不可辺による各頂点のネットワーク信頼度の変化を示す。
頂点 1"'-' 頂点 4 は辺 23"'-' 辺 25 の通行不可の場合に最も信頼度が低くなり、頂点 7'"'-'
頂点 1 は辺 29"'-' 辺 31 の通行不可の場合に最も信頼度が低くなる。これらは全て、室
内避難経路の辺である。
この結果は、上記の辺が通行不可となることにより、室内から避難階段に避難する経
路が不可能になるため、室階経路に比べて比較的に避難障害が大きい、避難距離が長い
連続バルコニーを経由する避難経路を選択することが原因であると考えられる。
通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化
0.7 
0.6 
0.1 
0. 
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図 6-10 通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化
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避難開始頂点
平均 最大値 最小値
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点7 頂点8 頂点9 頂点10 頂点11
代表値 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 0.58 0.65392 0.542 
e23 0.31297 0.1897 0.4 8134 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 0.5139 0.64152 0.1897 
e24 0;31297 0.1897 0:1 20469 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 0.47589 0.64152 0.12469 
e25 0.31297 0.1897 0.4 1839 0.8459 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 0.4 6275 0.64152 0.8459 
通 e26 0.59246 0.5629 0.4 8134 0.4 5381 0.4 6715 0.58362 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 0.541879 0.64152 0.45381 
行 e27 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.432 0.4632 0.48 0.48361 0.5164 0.58139 0.53247 0.65392 0.432 不
可 e28 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.547682 0.4 6342 0.4 480 0.48361 0.5164 0.58139 0.5423 0.65392 0.48 
辺 e29 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.6423 0.62547 0.82561 0.12475 0.184 0.3175 0.398 0.65392 0.62547 
e30 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.12475 0.184 0.3175 0.4 78469 0.65392 0.12475 
e31 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0;184 0.3175 0.51921 0.65392 0.184 
e46 0.59246 0.5629 0.4 8134 0.45381 0.46715 0.56139 0.4 6342 0.4 480 0.4 8361 0.5164 0.58139 0.53762 0.59246 0.4 480 
平均 0.53917 0.4 5027 0.4 86715 0.483 0.52 0.5721 0.4 85406 0.4 6824 0.4 5620 0.43678 0.5216 
最大値 0.65392 0.58423 0.5768 0.58 0.573901 0.6423 0.568 0.542 0.572984 0.5762 0.64152 全平均 0.4 9582 
最小値 0.31297 0.1897 0.12469 0.8459 0.4 6715 0.4 342 0.62547 0.82561 0.12475 0.184 0.3175 
表6-8
H N O  
頂点の最小値
髄行不可辺の最小僧
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6.4.5 超高層集合住宅のネットワーク信頼度計算のまとめ
ここでは、実在の超高層集合住宅を対象に、避難経路の考慮範囲別・避難障害の通過
信頼度の変化・通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化の計算を行った。
その結果、次のことが分かつた。
①入居者のうち、下肢障害者が含まれている場合は室内を通って非常用エレベー
ターにたどり着く避難経路の信頼性に比べて、バルコニーを経由する避難経路
の信頼性が顕著に低い。パノレコニーを経由する避難経路が実際の避難に有効性
を発揮するためには、パノレコニー上の避難障害を減らして通過信頼度を高める
ための対策が必要である。
②避難障害の考慮有無により、避難開始頂点のネットワーク信頼度の優劣順番が
変わる場合があることを確認した。
③室内経路が通行不可になる場合、バルコニーを通る避難の有効性が期待しにく
いという結果は、室内経路の維持管理による避難経路確保の重要性示している。
集合住宅は、他の用途の建物のパノレコニーに比べて、バルコニー上に存在する避難障
害を最小限にするための維持管理が難しい。さらに、各住戸のバルコニーは各戸の専用
部分注わであるため、避難障害で、あってもパノレコニー上の隣戸間の隔壁の撤去は不可能
である。今回の結果は、パノレコニーの避難障害が大きい集合住宅においては、室内廊下
を通る避難経路の安全確保が非常に重要であることを示唆している。
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6.5 ホテルのネットワークモデルを対象にした信頼度計算
ここでは、ホテルを対象にネットワーク信頼度の計算を行い、本研究の避難安全性の
評価手法の妥当性と適用性の検討を行う。
ホテルの特徴は、第 2 章の 2.5 節で言及したとおりに次の項目が挙げられる。
①無計画的な増改築により迷路のような廊下になっている場合がある。
②大部分の上下移動がエレベーターによって行われるため、階段の位置が客には
認識されにくい。
③寝タバコなどが原因で家具などの可燃物による出火可能性が高い。
6.5.1 対象となるホテルの概要
表 6・9 に、対象建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特徴を示す。
このホテルの平面上の特徴は、北側に 8 室、南側に 14 室の客室を配置し、東と西の
両端部に避難階段とエレベーターを配置していることである。東側の階段室は、中廊下
から直接進入可能であり、北側の面連続バルコニー側からの進入も可能である。また、
西側の階段室は、中廊下からいったんバルコニーに出ないと進入できない(バルコニー
経由型特別避難階段)。北側のバルコニーは連続であり、東側と西側の避難階段に直接
進入が可能であるため、ネットワーク信頼度の計算上に有効な避難経路として考慮する。
南側のバルコニーは二ヵ所で途切れており、避難階段にもつながっていないため、一
時避難場所と消防隊の進入拠点としての有効性は期待できるが、避難経路にはならない
ため、今回のネットワーク信頼度の計算では避難経路に考慮しない。
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表 6-9 建物の概要と避難安全性にかかわる防災計画上の特性
備画要設計概
内容
地域・地区の指定 商業地域、準防火地域
(建べい率: 80% 、容積率: 60%) 
主要用途 ホテル
敷地面積 -rf 
建築面積 -rf 
延床面積 - d  
容積対象面積 -rf 
階数 地上 20 階、塔屋 2 階
高さ 軒高さ 82.70m
最高部 83 .3 0m 
塔屋高さ 83.0m 
基準階高 - m  
構造種別 鉄筋コンクリート造、鉄骨構
造、一部鉄骨鉄筋コンクリー
ト造
施設規模 客室数 348 室
非常用発電機|
|防災用として、ディーゼル用発電設備設備 l 
建築概要
備考
庄舗、映画館、
ホテノレ、事務
所、駐車場の総
合開発の一部と
してのホテノレで
あるため建築概
要の情報が不十
分なところがあ
る。
防災設備
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、誘
導灯、非常コンセント設備、非常電話、非常放
送設備
消火設備
消防活動に役に
スプリンクラー設備、泡消火設備、火炎伝送防|立つ、パルコニ
止装置、連結送水管、消火器 |ーと非常用エレ
ベーターを設置
排煙設備
各階の排煙は、建築基準法による、自然排煙・
機械排煙および告示第 3 号による排煙免除に
より対応する。
l 防災センターに監視盤を設け、原則として防災
非常用エレベ|
センターの操作により管制運転にはいる。一月一
1 台有。
災画本針防計基方
防災計画上の
特徴
. 3 階レベルに避難階に準ずる性能を持つ人工
地盤を構成。
-人工地盤には、避難者の一時滞留スペースと
して十分な広さを持たせる。
-全館にスプリンクラー設備を設置
-客室階の各面にパノレコニーを設け、各ノ勺レコ
ニーに 2 ヵ所ずつ避難タラップを設置。
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-道路と建物の聞は歩道状の公開空地とし、消
敷地と道路 防車の寄りっきとともに消防活動が容易に行え
るよう十分なスペースを確保している。
避難階の位置 l 階
防災
. (竪穴区画)階段室、エレベーターシャフト、
OA シャフト、 EA シャフト、煙突、ダクトスベ
計画 防火区画 ースなど。 ESP 、PS は水平区画。
基本 . (層間区画) 一
方針 . (その他) 一
防煙区画 -原則として 50 m"以内ごと
第一次安全区画は廊下、第二次安全区画は非常
安全区画 用エレベーター乗降ロビー兼特別避難階段の附
室。
非常用照明 予備電源内装器具とする。
避難
誘導
誘導灯
消防法施行令第 26 条、消防法施行規則第 28 条
3 に基づき設置。
消火 ノ《ノレコニ二- 客室階の各面に避難ノ〈ルコニーを設置。
計画
非常用エレベ
l 台。地震管制運転、自家発管制運転、乗降ロ
ピー呼び戻し、防災センター呼び戻し、一時消
ーター
防運転、二次消防運転。
避難
避難計算
「新・建築防災計画指針口建築物の防火・避
計画 難計画の解説書口」の計算法に従う。
管理
防災センター l 階に設置する。
運営
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6.5.2 建築空間のネットワークモデル化
図 6-1 は、実在のホテルの平面をネットワークモデル化したものである。避難開始
頂点は、客室の最も奥に位置する頂点であり、避難完了頂点は、避難階段と特別避難階
段の附室兼非常用エレベーターのホールに配置している。
ネットワークモデ、ノレ上の避難開始頂点は頂点 1，-..，頂点 2 であり、避難完了頂点は頂
点 23 、頂点 24 、頂点 25 である。
室内廊下を経由する避難経路は辺 e23~e29 であり、避難障害を含んで、いる辺は辺
e1~e22、辺 e29、辺 e30、辺 31 、辺 35 である。また、有向化する辺は避難施設に繋が
っている辺 29 、辺 30 、辺 31 、辺 35 であり、頂点 26 、頂点 32 、頂点 3 、頂点 36 から
各々頂点 23 、頂点 25 、頂点 23 、頂点 24 の方に有向化する。
6.5.3 計算の種類
頂点 1，-..，頂点 8 からの避難は、廊下を通って避難階段への避難経路、またバルコニー
を通って避難階段に至る避難経路が考えられるが、頂点 9'-"'" 頂点 2 からの避難は、バ
ルコニーが不連続で、あるため、パノレコニーを通る避難を考慮せず、廊下を通る避難階段
までの避難経路のみネットワーク信頼度の計算に考慮する。防災計画書上は、バルコニ
ーに避難タラップが 2 カ所ずつ設置されていると明記しているが、避難施設ではないの
で、ネットワーク計算の対象外とする。
図 6・12 は、頂点 9 を避難階段とし、南側のバルコニーを連続ノ勺レコニーとして仮定
した場合のホテルのネットワークモデ、ルを示す。
頂点 9，-..，頂点 2 からの避難は非常に不利なネットワーク信頼度の結果が予想される
ため、ネットワークモデルを、
①頂点9を避難階段に改修
②南側のパノレコニーを連続ノ〈ルコニーに改修
した場合のネットワークモデルに変更し、各頂点からのネットワーク信頼度の計算を行
い、変更前のネットワークモデ、ルを用いた計算と比較し、変更による信頼度の変化をみ
る。
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図 6-12 変更後のネットワークモデル
12 7 
第 6 章 ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討
ホテノレのネットワーク信頼度計算は、次の 2 種類の計算をネットワークモデルの変更
前後に分けて行う。
① 通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化の計算:
各客室の避難安全性の差によるネットワーク信頼度の差を確認する。
② 通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化の計算:
避難時に通行不可になることで最も避難が不利になる辺を検出する。
6.5.4 結果の考察
(1)通過信頼度(九)の変化によるネットワーク信頼度の変化計算
この計算により、避難障害を含んでいる辺 e1~e22、辺 e29、辺 e30、辺 31、辺15 を
0.1 から1. 0 まで 0.1 ことに増加させることによる、ネットワーク信頼度の変化を確認す
る。
表 6・10 と表 6・11 、図 6・13 と図 6・14 は、ネットワークモデルの変更前後、各室から
避難階段までの通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化を示している。計算
の便宜性のため、基準辺の信頼度 ro=0.6 、基準距離 do=60m とする。
1)変更前ネットワークモデルの結果
頂点 9 と頂点、 10 からの避難時のネットワーク信頼度が最も低く、次いで頂点、 21 と頂
点 2 からの避難時のネットワーク信頼度が続く。また、全体的なネットワーク信頼度
の変化は、頂点 1""' 頂点、 8 に比べて頂点 11 "'頂点、 2 からの避難開始の信頼度が低い。
これは、頂点 9 と頂点 10 、頂点 21 と頂点 2 の場合、頂点 26 から頂点 23 への辺 e29
と、頂点 32 から頂点 25 への辺 e30 が有向化されているため、各々一つの避難経路のみ
選択できることで、他の頂点からの避難に比べて選択可能な経路数が少なくなるためで
ある。このことは、選択可能な経路が少ないほど冗長性が小さくなるため、結果的に冗
長性が小さい頂点からの避難が不利になることを示唆している。
また、頂点、 11""' 頂点 2 までの頂点から避難時のネットワーク信頼度が、頂点 1""' 頂
点 8 までの頂点から避難時に比べて低いのは、北側の客室に面したバルコニーだけが東
と西に配置されている避難階段に直接に繋がっているため、頂点 11""' 頂点 2 からの避
難経路が頂点 1""' 頂点 8 (こ比べて相対的に冗長性が小さいためである。
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(ネットワー クモデ、ノレ変更前)
表6-10
潮 。 同 判
い す り 、
7 v l h y
前濁阿川十輔仲田
τ
汁 湘 前 同 制 脚 意
3
博課糊怜ヲ一昨薄型
修正前
避難開始頂点(北側) 避難開始頂点( 有個1])
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点7 頂点8 頂点9 頂点10 頂点1 頂点12 頂点13
0.1 0.23 0.2369 0.29 0.298 0.298 0.2958 0.23 0.23418 0.8629 0.825 0.1463 0.1437 0.1427 
0.2 0.894 0.8926 0.123 0.124 0.12 0.1237 0.89326 0.897 0.34518 0.328 0.567 0.549 0.54701 
制
0.3 0.19674 0.1953 0.2358 0.2354 0.2351 0.234 0.1945 0.1945 0.764 0.73849 0.1267 0.18257 0.17689 
0.4 0.31768 0.3165 0.376 0.37592 0.37598 0.3761 0.316948 0.31857 0.1387 0.1328 0.2475 0.2657 0.1964 醍 0.5 0.4 584 0.45736 0.52681 0.526783 0.52674 0.5278 0.458 0.4 60321 0.215734 0.25137 0.3465 0.2985 0.2968 
用明
0.6 0.62734 0.6128 0.67859 0.67813 0.679 0.67195 0.627 0.6493 0.3165 0.29537 0.4 1670 0.4 08372 0.4698 
0.7 0.73821 0.73652 0.79638 0.7963 0.796314 0.7958 0.7345 0.7412 0.4 283 0.4269 0.5372 0.526 0.52341 
0.8 0.8541 0.852469 0.894 0.89461 0.89436 0.89581 0.8539 0.8564 0.5278 0.521 0.623 0.64935 0.64532 I 
0.9 0.948 0.935 0.9618 0.961587 0.96157 0.96237 0.94278 0.942831 0.6987 0.64 0.78914 0.736 0.76824 
0.9815 0.9264 0.95623 0.9561 0.9563 0.9584 0.9481 0.9156 0.862935 0.8254 0.91368 0.8947 0.851 
頂点1
N
頂点8の全平均 0.54217
修正前
避難開始頂点( 有側) 全ての避難開始頂点
頂点14 頂点15 頂点16 頂点17 頂点18 頂点19 頂点20 頂点21 頂点2 平均 最小値 最大値
0.1 0.1427 0.1427 0.1427 0.1432 0.1432 0.1452 0.14698 0.927 0.91 0.17826 0.825 0.2958 I 
0.2 0.54701 0.54692 0.54692 0.5493 0.5493 0.5413 0.5637 0.3718 0.36798 0.68129 0.328 0.1237 
0.3 0.17689 0.1769 0.1769 0.182 0.182 0.1921 0.123 0.83672 0.82795 0.145361 0.73849 0.234 
幽 0.4 0.1964 0.196 0.196 0.2576 0.2576 0.249 0.2594 0.148751 0.14792 0.2431 0.1328 0.3761 
骨恒骨国、r
0.5 0.2968 0.2963 0.2963 0.29843 0.29843 0.314 0.365 0.234 0.298 0.3527 0.25137 0.5278 
明 0.6 0.4 0698 0.4617 0.4 0617 0.4 0819 0.4819 0.41257 0.41953 0.34689 0.318 0.4 75682 0.29537 0.67195 
用 0.7 0.52341 0.5239 0.5239 0.5268 0.5268 0.5321 0.5419 0.4 548 0.4 5076 0.597 0.4 0269 0.7958 
0.8 0.64532 0.645178 0.645178 0.6493 0.6493 0.6571 0.6789 0.592 0.5876 0.714 0.521 0.8951 
0.9 0.76824 0.76801 0.76801 0.7295 0.7295 0.78264 0.795 0.75349 0.74516 0.8273 0.64 0.96237 
0.8581 0.835 0.835 0.8943 0.8943 0.96384 0.92185 0.926 0.915 0.92 0.8254 0.9584 
同い肘ゆ
0.4 3798 全平均頂点10
N
I頁点2 の全平均 0.3812
通過信頼度の変化によるネットワ}ク信頼度の変化
(ネットワー クモデ、ル変更後)
表6-1
潮 。 同 判
h
す
W T V l山可而油国州車輸品町通
r J
汁判前幡替
3
博報浦山
W醇薄型
修正後 避難開始頂点(北側)
避難開始頂点(宥側)
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点7 頂点8 頂点9 頂点10 頂点1 頂点12 頂点13 I 
0.1 0.1439 0.14257 0.214 0.214 0.269 0.273 0.2387 0.2346 0.1743 0.238 0.2951 0.289 
0.2 0.548 0.54639 0.843 0.847 0.8697 0.8714 0.892 0.89746 0.6831 0.9126 0.8794 0.875 
0.3 0.1821 0.17563 0.182 0.1872 0.18532 0.18542 0.19327 0.19325 0.1543 0.19435 0.18762 0.1872 
制曝 0.4 0.2436 0.1943 0.318 0.31872 0.3874 0.395 0.31689 0.31847 0.26 0.32 0.312468 0.3164 
0.5 0.2984 0.2967 0.4 3721 0.4 3729 0.4 46729 0.4 47935 0.45789 0.4 60182 0.3915 0.4652 0.4 5184 0.45672 
明用
0.6 0.4 0794 0.4 0574 0.576843 0.57681 0.582 0.5891 0.6183 0.6478 0.5316 0.61283 0.59461 0.59386 
0.7 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.73 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
0.8 0.6482 0.6485 0.82643 0.8265 0.83 0.8452 0.85326 0.85614 0.8091 0.86371 0.8456 0.8439 
0.9 0.7291 0.763 0.91824 0.9187 0.92874 0.928 0.94215 0.94278 0.91762 0.94821 0.9357 0.93245 
0.89432 0.812 0.97601 0.975 0.9835 0.984 0.946 0.9154 0.9872 0.9418 0.9865 0.9863 
同 一w o
頂点f- 頂点8の全平均 0.4 8215
修正後
避難開始頂点(南側) 全ての避難開始頂点
頂点14 頂点15 頂点16 頂点17 頂点18 頂点19 頂点20 頂点21 頂点2 平均 量小値 最大値
0.1 0.2346 0.234 0.21836 0.21897 0.2146 0.21546 0.2136 0.15964 0.1562 0.278 0.14257 0.238 
0.2 0.856 0.8563 0.8371 0.83951 0.82146 0.82615 0.8174 0.6315 0.6178 0.793 0.54639 0.9126 
制
0.3 0.18279 0.18279 0.178624 0.17938 0.175349 0.17635 0.17456 0.1397 0.1367 0.1724 0.17563 0.19435 
0.4 0.345 0.34528 0.2973 0.29874 0.2967 0.294386 0.29137 0.247 0.23569 0.2869 0.1943 0.32 
撰軍需用
0.5 0.4968 0.49 0.43187 0.4317 0.4 2471 0.42716 0.4237 0.36159 0.35487 0.4186 0.2967 0.4 6542 
0.6 0.5812 0.581249 0.5721 0.5718 0.56139 0.56489 0.594 0.4 95870 0.487351 0.5138 0.4 0574 0.61283 
0.7 0.7146 0.714 0.7268 0.74561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.62539 0.6825 0.5298 0.74865 
0.8 0.8315 0.8312 0.8196 0.82159 0.8163 0.81526 0.817 0.769431 0.7594 0.87953 0.6485 0.86371 
0.9 0.9217 0.9283 0.91238 0.914257 0.95468 0.9537 0.971 0.876 0.87946 0.9524 0.763 0.94821 
0.9723 0.9701 0.97413 0.9754 0.974 0.97386 0.9745 O.9706 0.97182 0.97236 0.812 0.9418 
0.4 905 全平均頂扇10~頂雇亙ぬ全平両 0.495770
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通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化(ネットワークモデル変更前)
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図 6-13 通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化(ネットワークモデル変更前)
1. 0 
0.9 
0.8 
制 0.7
撰
山lfi 0.6 
?05 
E0.4 
h 
時 0.3
0.2 
0.1 
0.0 
通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化(ネットワークモデル変更後)
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図 6-14 通過信頼度の変化によるネットワーク信頼度の変化(ネットワークモデル変更後)
13 1 
第 6 章 ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討
2) 変更後ネットワークモデルの結果
頂点 9 を避難階段、南側のバルコニーを連続パノレコニーに改修し、さらに頂点 9 の避
難階段に直接繋げた場合のネットワーク信頼度の結果を表 6・11 と図 6-14 に示す。
頂点 l と頂点 2 が最も低いネットワーク信頼度を示しており、次いで頂点 10 、頂点
21 、頂点 2 の順に低い。
これは、頂点 10 、頂点 21 、頂点 2 の場合、頂点 26 から頂点 9 への辺 e9 と頂点 32
から頂点 25 への辺 e30 の有向化により、他の頂点からの避難に比べて相対的に選択可
能な避難経路の数が少なくなり、避難経路の冗長性が小さくなるためである。また、頂
点 l と頂点 2 は、頂点 24 と頂点 25 から最も遠い位置にあるためである。
変更前のネットワークモデルに比べて、全平均が変更前の 0.4 3798 (表 6・10) から
0.4 905 (表 6・11)に上昇している。
特に、頂点 9 以外の南側のパノレコニーに接している頂点 1 から頂点 2 までの頂点か
らのネットワーク信頼度の全平均が 0.3 8312 から 0.4 9570 に上昇した。反面、頂点 I
~頂点 8 からの避難の場合の全平均は、バルコニーを経由する避難経路が減るため、
0.54217 から 0.4 8215 に低下する。
しかし、全般に改修することによるネットワークモデルの変更により、頂点 l から頂
点、 2 まで(頂点 9 を除く)のネットワーク信頼度の分布が均一化されている。
(2) 通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化計算
避難障害を含んでいない辺(変更前ネットワークモデル:辺 e23'"'"'e28 、辺 e32'"'"'e34 、
変更後ネットワークモデル:辺 e23'"'"'e28 、辺 e32'"'"'e34 、辺 e45'"'"'e50) の通行不可による
ネットワーク信頼度の変化を考察することで、各頂点からの避難時に最も不利になる辺
を確認する。
ネットワークモデルの変更前後の通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化を、表
6-12 と表 6・13 、図 6-15 と図 6・16 に示す。計算上の便宜性のため、基準辺の信頼度
ro=O ム基準距離 do=60m 、通過信頼度 h=0.7 とする。
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1)変更前ネットワークモデルの結果
通行不可辺によるネットワーク信頼度の全体的な変化は、頂点 9 から頂点 2 までの
頂点からの避難が、頂点 1 から頂点 8 までの頂点からの避難に比べて顕著に低い。
頂点 l から頂点 8 までの場合は、頂点 l からの避難時に辺 e23 の通行不可が、頂点 2
からの避難時に辺 e28 、辺 e24 、辺 e23 の通行不可が、頂点 7 からの避難時に辺 e28 、
辺 e27 の通行不可が、頂点 8 からの避難時に辺 e28 が通行不可になる場合のネットワー
ク信頼度が低くなる。
これらの辺は、避難開始頂点に近い辺、また避難施設に繋がっているとしづ共通点が
あるが、この結果は単純ネットワークモデ、ルを用いるネットワーク信頼度の計算結果と
同じである。
2) 変更後ネットワークモデルの結果
ネットワークモデルの変更後は、全体的に均等なネットワーク信頼度の分布を表して
いることが図ふ16 カミら石在認iできる
避難時、不利になる辺は、頂点 l と頂点 2 からの避難時に辺 e23 と辺 e24 が通行不可
の場合最も低いネットワーク信頼度を表しており、頂点 21 と頂点 2 からの避難時に辺
e49 ・辺 50 が通行不可の場合が次の順である。
代表値に対する減少率の平均をみると、変更前ネットワークモデルは、頂点 l から頂
点 8 までの平均減少率が 7.9% であり、頂点 10 から頂点 2 までの平均減少率が 14 .1 % 
で、あったが、変更後ネットワークモデルでは、それぞれ 7.7% 、8.6% と小さくなってい
る。これは、ネットワークモデルの変更により、各頂点からのネットワーク信頼度の分
布の偏りを補完した結果を定量的に示すことであると考えられる。
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通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化
(ネットワークモデ、ル変更前)
表6-12
論。冊
K
す
UN7v
ーは可而油国州型輔副町通
τ
汁粉荷崩替
3
離課滞降、醇薄型
修正前 避難開始頂点(北側)
避難開始頂点( 有償1])
頂点1 頂点2 頂点3 頂点4 頂点5 頂点6 頂点7 頂点8 頂点9 頂点10 頂点11 頂点12 頂点13
代表値 0.73821 0.73652 0.79638 0.7963 0.796314 0.7958 0.7345 0.7412 0.4283 0.4 0269 0.5372 0.526 0.52341 
e23 0.6293 0.64152 0.7234 0.7386 0.735 0.74382 0.673 0.6821 0.4283 0.4 0269 0.3671 0.32 0.35174 
e24 0.6931 0.64152 0.7234 0.7386 0.735 0.74382 0.673 0.6821 0.4283 0.4 0269 0.4 103 0.4182 0.35174 
用 e25 0.6931 0.658 0.73841 0.7386 0.735 0.74382 0.673 0.6821 0.4283 0.4 0269 0.4 103 0.4 0182 0.376982 
官 e26 0.6931 0.658 0.73841 0.7238 0.72348 0.74382 0.673 0.6821 0.4283 0.4 0269 0.4 103 0.4 0182 0.376982 
持!姻と
e27 0.6931 0.658 0.73841 0.7238 0.72348 0.7142 0.6293 0.6821 0.4283 0.4 0269 0.413 0.4 0182 0.376982 
e28 0.6931 0.658 0.73841 0.7238 0.72348 0.7142 0.6293 0.618 0.4283 0.4269 0.4 103 0.4 0182 0.376982 
e32 0.73821 0.73652 0.7153 0.7186 0.72618 0.72439 0.7345 0.7412 0.4283 0.4269 0.5372 0.526 0.52341 
e3 0.73821 0.73652 0.72384 0.723 0.72618 0.72439 0.7345 0.7412 0.4283 0.4 0269 0.5372 0.526 0.52341 
e34 0.73821 0.73652 0.72384 0.723 0.71463 0.7126 0.7345 0.7412 0.4283 0.4 0269 0.5372 0.526 0.52341 
平均 0.687 0.67948 0.7264 0.72519 0.7251 0.729413 0.68245 0.69425 0.4283 0.4 0269 0.4 429 0.4359 0.4219 
減少率 6.8% 7.% 8.% 8.9% 8.9% 8.5% 7.5% 6.2% 0.% 0.% 17.3% 17.3% 19.7% 
] 戸 凶 品
7.9% 
0.71243 
修正前 避難開始頂点( 有側) 全ての避難開始頂点
頂点14 頂点15 頂点16 頂点17 頂点18 頂点19 頂点20 頂点21 頂点2 平均 最小値 最大値
代表値 0.52341 0.5239 0.5239 0.5268 0.5268 0.5321 0.5419 0.458 0.4576 0.597 0.4 0269 0.7958 
e23 0.35174 0.37521 0.37521 0.4 0425 0.4 0425 0.4 2675 0.4 3940 0.458 0.4576 0.5382 0.32 0.74382 
e24 0.35174 0.37521 0.37521 0.4 0425 0.4 0425 0.4 2675 0.4 3940 0.4 548 0.4576 0.5148 0.35174 0.74382 
用 e25 0.376982 0.37521 0.37521 0.4 0425 0.4 0425 0.4 2675 0.4 3940 0.458 0.4576 0.51489 0.37521 0.74382 
貯 e26 0.376982 0.3541 0.35431 0.4 0425 0.4 0425 0.4 2675 0.4 3940 0.4 548 0.4576 0.51268 0.3541 0.74382 
l| ヒ÷ e27 0.376982 0.3541 0.35431 0.318 0.318 0.4 2675 0.4 3940 0.458 0.4576 0.5268 0.318 0.73841 
e28 0.376982 0.3541 0.35431 0.318 0.318 0.3185 0.31697 0.458 0.4576 0.4 89143 0.3185 0.73841 
明 e32 0.52341 0.5239 0.5239 0.5268 0.5268 0.5321 0.5419 0.458 0.4576 0.583 0.4 0269 0.7412 
e3 0.52341 0.5239 0.5239 0.5268 0.5268 0.5321 0.5419 0.458 0.4576 0.5846 0.4 0269 0.7412 
e34 0.52341 0.5239 0.5239 0.5268 0.5268 0.5321 0.5419 0.4 548 0.4576 0.5834 0.4 0269 0.7412 
平均 0.4219 0.4 1735 0.4 1735 0.4 2698 0.4 2698 0.4 48953 0.4 5698 0.4 548 0.4576 
減少率 19.7% 20.3% 20.3% 18.9% 18.9% 15.6 目 15.6% 0.% 0.% 全平均 0.538264 
14.1% 
0.43962 
頂点f 頂点の8全減少率
頂点f 頂点8の全平均
頂点10- 頂点2 の全減少率
頂点10- 頂点2 の全平均
満 。 同 判
K
すけ、
7 v f l
山可而濁河川十鞘時通
r J
汁納骨綿替
3
博 糊 問 時 除 、 高 薄 型
通行不可辺によるネットワー ク信頼度の変化(ネットワー クモデ、ル変更後)
修正後
避難開始頂点(北側) 避難開始頂点( 百側)
頂点1 I頁，県2 頂点3 頂点4 頂点5 T頁J!a 6 頂点7 頂長8 T頁皐9 頂即日 頂点11 頂点12 頂点13
代表値 0.5269 0.5298 0.7 092 0.7982 0.7243 0.72418 0.73 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
e23 0.329 0.35179 0.65792 0.6245 0.6348 0.65134 0.673 0.6821 0.67481 0.63981 0.61749 0.6298 
e24 0.4923 0.35179 0.65792 0.6245 0.6348 0.65134 0.673 0.6821 0.67481 0.67913 0.65793 0.6298 
e25 0.4 0923 0.3761 0.62 0.6245 0.6348 0.65134 0.673 0.6821 0.67481 0.67913 0.65793 0.64381 
e26 0.4923 0.3761 0.62 0.637 0.6235 0.65134 0.673 0.6821 0.67481 0.67913 0.65793 0.64381 
e27 0.4923 0.3761 0.62 0.637 0.6235 0.6143 0.628974 0.6821 0.67481 0.67913 0.65793 0.64381 
尽l e28 0.4 0923 0.3761 0.62 0.637 0.6235 0.6143 0.628974 0.617 0.67481 0.67913 0.65793 0.64381 
阪' e32 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.7 370 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
矧!時と
e3 0.5269 0.5298 0.5298 0.5298 0.7243 0.72418 0.7 370 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
e34 0.5269 0.5298 0.5298 0.5298 0.5298 0.52934 0.7 370 0.7 40586 0.67481 0.7 4865 0.72941 0.7265 
e45 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.73 0.74586 0.67481 0.74865 0.5268 0.5234 
e46 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.73 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
e47 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.7 2418 0.7 370 0.7 40586 0.67481 0.7 4865 0.72941 0.7265 
e48 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.73 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
e49 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.7 370 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
e50 0.5269 0.5298 0.792 0.7982 0.7243 0.72418 0.7 370 0.74586 0.67481 0.74865 0.72941 0.7265 
平均 0.4 71258 0.4693 0.6473 0.64283 0.67213 0.67319 0.7 0431 0.71295 0.67481 0.718 0.6845 0.6783 
減少率 10 .4目 1.9 出 8.8 目 9. 日目 7.0 日 6.6% 4.5 目 3.7% 0.% 4.1 目 6.1 百 6.7 出
表6-13
頂点f 頂点の8全減少率 7.% 
頂点f 頂点8の全平均 0.62783
修正後
避難 鶏始頂点( 有側) 全ての避難開始頂点
頂点14 頂点15 頂点16 頂点17 ]頁点 18 重点 19 頂点20 m. 車21 頂卓2 平均 最小値 最大値
代表値 0.7146 0.714 0.7268 0.74561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.62539 0.6825 0.5298 0.74865 
e23 0.612359 0.6237 0.61589 0.623 0.6127 0.62951 0.62597 0.6358 0.62539 0.651 0.329 0.6821 
e24 0.612359 0.6237 0.61589 0.623 0.6127 0.62951 0.62597 0.6358 0.62539 0.61294 0.35179 0.6821 
e25 0.62948 0.6237 0.61589 0.623 0.6127 0.62951 0.62597 0.6358 0.62539 0.61542 0.3761 0.6821 
e26 0.62948 。目612895 0.59638 0.623 0.6127 0.62951 0.62597 。.63508 0.62539 0.61283 0.3761 0.6821 
e27 0.62948 0.612895 0.59638 0.58269 0.5673 0.62951 0.62597 0.6358 0.62539 0.6481 0.3761 0.6821 
用 e28 0.62948 0.612895 0.59638 0.58269 0.5673 0.5389 0.5417 0.6358 0.62539 0.594371 0.3761 0.67913 
陪・ e32 0.7146 0.714 0.7268 0.7 04561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.62539 0.6825 0.5298 0.74865 
!l と÷ e3 0.7146 0.714 0.7268 0.74561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.62539 0.6748 0.5298 0.74865 
e34 0.7146 0.714 0.7 0268 0.74561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.62539 0.6514 0.5298 0.74865 
姻 e45 0.5234 0.52981 0.52981 0.52987 0.52987 0.53196 0.54963 0.458 0.4 5076 0.59361 0.4576 0.74865 
e46 0.5234 0.52981 0.52981 0.52987 0.52987 0.53196 0.54963 0.4 548 0.4 5076 0.61342 0.4 5076 0.74865 
e47 0.7146 0.714 0.52981 0.52987 0.52987 0.53196 0.54963 0.4 548 0.4576 0.6314 0.4 5076 0.74865 
e48 0.7146 0.714 0.7268 0.74561 0.52987 0.53196 0.54963 0.458 0.4 5076 0.64835 0.4 5076 0.74865 
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e50 0.7146 0.714 0.7268 0.74561 0.69347 0.6973 0.6923 0.6358 0.4 5076 0.6793 0.4 5076 0.74865 
平均 0.65213 0.6513 0.6279 0.631729 0.6129 0.62951 0.6785 0.57236 0.58 
減少率 8.8 出 8.9 唱 10.8 目 10.3 弛 12. 日目 10.9 目 12.2 目 9.4% 11. 2唱 全平均 0.6358 
同 一w w
頂点10
N
I頁点2 の全減少率 8.6% 
頂点10
N
I頁点2 の全平均 0.6412
ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討第 6 章
通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化(変更前ネットワークモデル)
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通行不可辺によるネットワーク信頼度の変化(変更後ネットワークモデル)
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第 6章 ネットワーク信頼度計算を用いた実在建物の避難安全性検討
6.5.5 ホテルのネットワーク信頼度計算のまとめ
実在のホテルを対象に、避難施設の配置(連続ノ勺レコニーと避難階段の配置)の変化に
よるネットワーク信頼度の変化を通過信頼度の変化と通行不可辺を想定したネットワー
ク信頼度の計算から、避難に有効な避難施設の配置方による避難安全性の上昇を定量的
に確認した。
バルコニーは、避難経路の冗長性を大きくする有効な手段の一つである。その効果を
発揮させるためには、そのバルコニーが連続で、あること、直接避難階段へ繋がっている
ことなどの条件が必要である。
6.6 まとめ
第 4 章と第 5 章の避難距離と避難障害を同時に考慮する避難安全性の評価手法を実在
平面のネットワークモデノレに適用して、次のことを検討した結果、明らかになったこと
は、以下の通りである。
(1)全周バルコニーと水平避難区画を有する病院の病棟部の基準階平面を対象にし
て、経路選択法 3 の有効性について確認し、バルコニーを避難施設とした場合
のネットワーク信頼度が向上すること、および、場所によって向上の程度に差
があることを確認した。
(2) 超高層集合住宅を対象にして、バルコニー上の避難障害による避難安全性の低
下と非常用エレベーターホーノレを避難場所とした場合のネットワーク信頼度の
向上を確認した。また、超高層集合住宅ではパノレコニーを経由する避難の難し
さと、室内経路の維持管理による信頼性の確保の重要性を定量的に示した。
(3)ホテルを対象にして、連続ノ勺レコニーの配置と避難階段の配置との関係による
避難安全性の差と、バルコニーの連続化、避難階段の適切な配置によるネット
ワーク信頼度の向上を定量的に示した。
以上、本章の実在平面のネットワークモデ、ルに限ってではあるが、計算の結果は、避
難距離と避難障害を同時に考慮するネットワーク信頼度の評価手法の妥当性と実効性を
確認した。
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今後の課題としては、以下のことがあげられる。
(1)より多くの建築平面を対象にした比較考察とモデルの改良を重ねることが必要
である。
(2) 本章で用いる実在の建築平面以外のネットワークモデ、ルで、も経路選択法 2 と経
路選択法 3 の差が十分小さいことを確認する必要がある。
- 注
注1)一般に、有向化された辺が多いほど経路選択法 2 と経路選択法 3 の結果の差は
小さくなる。
注 2) 区分所有された建物の「専有部分J と「共有部分」一つの建物が区分所有され
ているとき、区分された部分を所有する権利を「区分所有権J 、その権利を所
有する人を「区分所有者」、その所有された部分を「専有部分」、専有部分以
外を「共有部分」という。マンションでは、原則として、壁やサッシ、 ドアで
区切られた内側が専有部分となり、それ以外の柱や壁のコンクリート部分やバ
ルコニーは共用部分となる。
圃参考文献
1) 大阪建築防災センター:防災計画書作成要領、平成 17 年 5 月
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第 7 章結論
本章では、これまでの各章における内容を総括するともに本研究の成果を整理し、全体
の結論とする。
7.1 各章のまとめ
第 1 章では、建物の大型化、複合化、高層化、複雑化により、設計者の勘や経験だけで
は避難安全性を確保する建築計画が困難になっている現状をふまえ、その解決策の一環と
して建物の避難安全性を定量的に評価する手法の開発が必要であることを示した。また、
関連する既往の研究について概観し、研究の方法および構成を示すとともに、重要な用語
の定義を行った。
第 2 章では、避難安全性に対する空間的対応と設備的対応の整理と、避難計画における
避難経路の要求条件に対する文献調査に基づき、防災計画書と建築防災評定委員会の果た
す役割について述べた。
第 3 章では、本研究の避難安全性評価手法の基本概念であるネットワーク信頼度に関
する理論に基づき、空間を連結する辺の信頼度および辺の連結性に依存するネットワーク
信頼度を定義し、ネットワーク信頼度の計算方法を示した。また、既往の計算に比べて計
算の正確性と迅速性を高めるために開発したネットワーク信頼度の計算プログラムの概要
を述べた。
第 4 章では、距離が長くなることによって辺の信頼度が指数関数的に低下すると仮定
し、それに対する理論的考察を行った。次いで、辺の信頼度が指数形態に減衰すると仮定
することで、既往のネットワーク信頼度の計算が持っていた問題点が解決できることを示
した。
この概念を基にするネットワーク信頼度の計算法を単純ネットワークモデ、ルに適用し、
規模の差によるネットワーク信頼度の差を定量的に示した。また、ネットワークモデ、ノレの
連結形態による避難安全性の変化と避難施設の配置による避難安全性の変化を定量的に評
価することで、避難安全性に有効な避難経路の形態と避難施設の配置の定量的評価の可能
性を検討した。
第 5 章では、より合理的かっ現実的な避難安全性の評価手法の開発のため、扉の通過
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という避難障害が避難経路上に存在する時に、辺の信頼度が扉の前後で不連続的に低下す
るという概念を追加したモデルの有効性を理論的に考察した。このモデルは、避難距離と
避難経路の連結性だけを評価要素として考慮、したネットワーク信頼度の計算に比べて、避
難障害がネットワーク信頼度におよぼす影響を定量的に示すことができるため、より現実
的かつ合理的な評価の可能性を提示したと考えられる。
また、既往の避難安全性評価法で使われる経路選択法である最短距離選択法(経路選択法
1) と、考えられる全ての経路選択法(経路選択法 2) の問題点を解決するため、非現実的な
迂回路を排除する経路選択法 3 を提案し、単純ネットワークモデ、ルを用いるネットワーク
信頼度計算を通じて、その有効性と実用性を確認した。
第 6 章では、まず実在建物の平面のネットワークモデル化方法について述べ、次いで、
不特定多数の人が利用し、かっ避難弱者が使用する公共性が高い用途の建築物で、ある、病
院の病棟部、超高層集合住宅、ホテノレの宿泊棟の基準階の平面をネットワークモデル化し、
第 4 章と第 5 章で示した避難距離と避難障害を同時に考慮する避難安全性評価手法を適用
し、その実効性、妥当性、適用性を検討した。
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7.2 今後の課題と展開
本研究で解決できなかったり、十分に検討できなかった事項を、以下に示す。
(1)評価手法の実用化に向けたパラメータの設定について
本研究で提案する避難安全性の評価手法は、辺の信頼度と通過信頼度をパラメータとす
る評価手法であるため、実際の建築計画に適用するためには、辺の信頼度に影響を与える
避難距離の定量的な数値や通過信頼度の影響を与える定量的な数値を実験やシミュレーシ
ョンなどにより定める必要がある。
(2) 避難安全性と火災による熱や煙に対する検討について
本研究では、火災により避難経路の信頼度が低下する現象を考慮、していないが、現実の
火災を反映させて、火災の進展により順次避難経路の信頼度が低下する状態をモデ、ル化す
る必要がある。防火・防煙区画としての扉は、避難障害になる一方で、避難経路の信頼度
低下を遅らせる効果が期待できるため、この観点から火災の進展による避難経路の信頼度
の時間的変化をネットワーク信頼度の計算に反映するための理論的な考察とモデルの拡張
が必要である。
(3) 経路選択法の妥当性の検討について
経路選択法 3 の一般性を確認するためには、より多様な実在の建築平面のネットワーク
モデルを対象に、経路選択法 2 と経路選択法 3 の差が十分小さいことを確かめる必要があ
る。
(4) 評価手法を適用する対象の拡大について
病院・超高層共同住宅・ホテノレ以外の、より多くのビルディングタイプの建築平面を対
象にしたネットワーク信頼度の計算を通した比較考察と、モデ、ノレの改良を重ねることが必
要である。
(5) ネットワーク信頼度の計算プログラムの改良
現在使用中のネットワーク信頼度計算プログラムは、計算能力に限界があるため、より
大規模なネットワークに十分対応できない。また、使用法を簡単にすることで、操作性や
汎用性を高める必要がある。
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容準博士に深い感謝を捧げます。同様に、建築・都市人間工学領域で、共に研究を行った博
士後期課程・博士前期課程・学部学生皆様にも深くお礼を申し上げます。
また、留学生として異国での生活を支えてくたさいました河北信幸おじさんと、私の転
進に対して深い理解を示してくれて、精神的・経済的に私の留学生活を支援してくれた父、
母、弟、弟嫁にも、心から感謝し1たします。
最後に、後ろで自分を犠牲しながら私を支援してくれた愛する妻に感謝いたします。
149 
-・・園園圏直霊園
非include "keiro. h" 
i nt ma i n C vo i d) 
FILE* I_fp; /Ioad fi le pointer 
FILE* s_fp: /save fi le pointer 
char save_fi le_nam[FILE_NAMLEN_MAXJ = "result";
/char save_fi le_typ[FILE_TYPLEN_MAXJ = ".tx"; 
/char save_fi le_num[FILNUMBERAXJ = "0"; 
/char save_fi le_partion_um[FILE_NUMBR_AXJ = "0";
/C3TABLE c3table[C3_TBLMAXJ; 
WDAT w_dat; 
float shinrado; 
float input_shinrado[INPUT_SHINRADO_TBLMAXJ; 
unsiged int input_keiro[INPUT_KEIROTBL_MAXJ: 
unsiged _int64 input_keiro2[INPUT_KEIRO_TBLMAXJ: 
unsiged int thurosu: /E 通路数
unsiged int keirosu: /P 経路数
unsiged int patern_um; 
unsiged int fi le_oad_cnt = 0: //信頼度ファイルの読み込み回数
unsiged int fi le_partion_um = 0;
unsiged int ned_kta = 0;
unsiged int shinrado_tacn = 0;
/unsiged int fi le_partion_flag = 0:
unsiged int proges = 0:
unsiged _int64 j; 
unsiged int work_cnt = 0;
unsiged int work_fi le_1 ine_cnt = 0;
/double progesOl = 0; 
/double proges02 = 0; 
float shinrado sum = 0.0;
//変数の初期化一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
w_dat. sign = 0;
w dat.work keiro = 0;
/ mestChinrado_tble ， 0， sizeofCshinrado_tble); 
mestCinpu_shraido ， '半 0' ， sizeofCnput_shinrado); 
mestCinpu_kero ， '半 0' ，sizeofCinput_keiro); 
mestCinpu_kero2 ， '半 0' ， sizeofCinput_keiro2); 
//変数の初期化一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//入力一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
pr i ntf C"処理を始めます。キーボードを押してください~n pres ANY KEY to 
cont i nue. .半 n") ; 
wh i I e C! wa i t 0 ) ; 
ifCI_fp = fopen C" keiro_dat. tx" ， "r 勺) = NUL L) 
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/open for read only 
printf("[keo_da. txJ FILE is not exist.¥'n ファイルが存在しま
せん¥'n progame is terminad¥' pres ANY KEY to continue.ιn 勺;
wh i I e (! wa i t 0 ) ; 
retun 0; 
/ /fi le 一Ioad (i nput_ke i ro ， &ke i rosu ， &thuros ， I_fp); / / load dat from 
fi le 
file_oad2(input_ker02 ， &keirosu ， &thuros ， I_fp); / load dat from 
fi le 
fclose(_p) ; 
if(I_p = fopen("shirad_t. tx" ， "r づ) = NULU { 
pr i ntf (" [sh i nra i do_at. tx 口 FILE is not exist.¥'n ファイルが存在
しません。半n progam is terminad¥' pres ANY KEY to 
cont i nue. .半 nづ;
wh i I e ( ! wa i t 0 ) ; 
retun 0; 
for (fi le_oadcnt = 1; shinrado_tcn != FILEND; fi le 一Ioad_cnt+) { 
shinrado_tcn = floaLfi le_oad(inpuLshinrado ， I_fp); 
if(shnrado_tc != FILE_ND) { 
if(thuros != shinrado_tc) { 
printf(" 一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一半n勺;
pr i ntf (" [制]番目信頼度 h ぺfi le_oadcnt); 
pr i ntf ("入力した通路数回 dJ 入力した信頼度データ
数回dJ 半n" ，thuros ， shinrado_tc); 
pr i ntf ("入力した信頼度データの数が合いません。信頼
度データの数を確認してくださしギnづ;
pr i ntf ("プログラムを終了します h 勺;
pr i ntf ("一ー一一一一一ーーーーー一一一ー一一半 npres ANY KEY to 
cont i nue. .半 n勺;
wh i I e ( ! wa i t 0) ; 
retun 0; 
//入力一一一一一一一一一一一一一一一一
F I LE LI NE MAX; 
patern_um = get_parn(&kiosu); 
//経路数から全てのパターンの数を求める
if( patern_um > FILE_NMAX ) { 
fi le_partionum = (int)paer_um / 
//ファイル分割数を求める
fi le_partionum =一 1; 
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} e I se { 
if( (signed)fi I e_partion_um くO){
fi le_partion_um = 0; 
fi le_partion_um = 0 
proges = patern_um;
/proges01 = (double)patrn_um * (double)kirosu; 
//処理に必要なループ回数を求める
/proges02 = (double)patrn_um * (double)thurosu; 
//処理に必要なループ回数を求める
f i I e_nam i ng (save_f i I e_nam ， &f i I e_1 oad_cnt ， 
&fi le_partion_um) ; 
if(s_fp = fopen(save_fi le_name ， "w+ づ)
/open for write 
== NUL) { 
} e I se { 
pr i ntf (、 ave FILE open ero 半nづ;
exit(EXIT_FALURE) ; 
/fi le_sav(input_keiro ， &fi le_oad_cnt ， 
input_shinrado ， c3table ， shinrado_tble ， 
&thuros ， &keirosu ， &patern_um ，品sh i nra i do_sum ， 
s_fp) ; 
/ /head_wr i te_of i I e (i npuLke i ro ， 
&keirosu ， &thuros ， s_fp); 
head_write_ofi le2(input_keiro2 ， 
&keirosu ， &thuros ， s_fp); 
i npuLsh i nra i do ， 
i nput_sh i nra i do ， 
//処理一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
for(wk_cnt = 1; work_cnt く= patern_um; work_cnt+ ， 
proges -) { 
w_dat. sign =ー 1;
for (j =O; j くke i rosu; j+) { 
if( ( ( (work_cnt) > j) く 63) > 63 ){ 
/w_dat.ork_ei 1= 
input_keiro[(keirosu-1) - jJ; 
w_dat.ork_ei 1= 
input_keiro2[(keirosu-1) 
w_dat. sign *=ー 1; 
/proges01 ;ー
/ /pr i ntf (、 1-> 切12.0f 半n" ， proges01) ; 
shinrado = 1; 
for (j=O; j くthurosu; j+) { 
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if( (w_dat.orkei > j) く 63) > 63) { 
shinrado *= 
input_shrado[( - 1) - j]; 
/proges02 ;ー
/ /pr i ntf (、 _2-> 目12.0f 半nぺproges02) ; 
shinrado *= w_dat. sign; 
shinrado sum += shinrado; 
work_itef le2( 品work_cnt ，&w_dat ， &shinrado ， 
&patern_um ， &thuros ， s_fp);
work_fi le_1 ine_ct+; 
if(work_fi le_1 ine_ct > FILE_NMAX) { 
work fi le I ine cnt = 0;
fi I e_partionum +; 
fclose(_p) ; 
fi le_namig(svf le_nam ， &fi le_oadcnt ， 
&fi le -p artion_um) ; 
i f (s_fp = fopen (save_f i I e_nam ， "w+ 勺)==
NUL) { /open for write 
pr i ntf (、 ave FILE open ero 半n勺;
exit(EXIT_FALUR) ; 
w_dat. sign = 0; 
w dat.work keiro = 0; 
/* printf( 、roges 〉ー目 lu 半n" ， proges); 
**/ 
}/for patern_um 
result_wiof le(&shinrado_um ， s_fp);
fclose(_p) ; 
//処理一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//出力一一一一ー で一一一一一ー 一一一一ー ーー 一一一一一
pr i ntf ("~n") ; 
pr i ntf ("結果一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
pr i ntf (" [協 f ]半 n" ，shinrado_um); 
if(i le_partionum) { 
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} e I se { 
pr i ntf (" [resu I t%02d_. txJ >ー'¥f i I e_1 oad_cnt ， 
fi le_partionum); 
pr i ntf (" [resu I t首02d. txJ >ー"， f i I e_1 oad_cnt) ; 
pr i ntf (勺~d dat saved 半n" ，work_fi I e_1 i ne_ct) ; 
//ファイルへ出力
//出力一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
}/IF ! FILE END 
//変数の初期化
/shinrado_tacn = 0; 
work_fi I e一Ii ne_ct = 0; 
patern_um = 1; 
ned_kta = 0; 
/mest(c3able ， '半 0' ， sizeof(c3tabl); 
/mest(hinrado_tble ， 0， sizeof(hnrad_tble); 
mest(inpu_shinrado ， '半 0' ，sizeof(nput_shirado); 
shinrado_sum = 0.;
} / /FOR F I LEND
pr i ntf ("処理が終わりました。キーボードを押してください半 npres ANY KEY to 
cont i nue. .￥ n勺;
wh i I e (! wa i t 0) ; 
fclose(_p) ; 
retun 0; 
/main 関数の終わり
一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一 ーーー 一一 ーー
int num_ipt(vod) 
char in_buf[25J; 
int inkey = 0; 
whi le(! inkey) { 
rewind(st) ; 
scanf ("%s ぺ in_buf) ; 
inkey = atoi (in_buf); 
retun inkey; 
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
int str_obinary(ch* in_buf) //文字列を 2 進数に変換
unsiged int binary_um = Ox; 
int starLpos; 
int i; 
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star_po = strlen(i_buf) - 1; 
for(i=sta_p; >= 0; 一一) { 
i f ( i n_bu f[ i J = . l' ) { 
binary 一num 1= Oxl く (starLpos - i); 
retun binary_um; 
_int64 str_obinay2(chr* in_buf) 
unsiged _int64 binary_um = 0; 
unsiged _int64 mask = Ox01; 
int star_po; 
int i; 
star_po = strlen(i_buf) - 1; 
for(i=sta_p; >= 0; 一一){
i f ( i n_bu f[ i J = . l' ) { 
//文字列を 2進数に変換
binary_um 1= mask く (starLpos - i); 
retun binary_um; 
//ー ーー ーー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一
//一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一
int binary_put() { 
char in_buf[25J; 
rewind(st) ; 
scanf ("%s ぺ in_buf) ; 
retun str_obinay(uf); 
/一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
void num_tobiarys(unged long number. char* p_str. int keta) 
int i; 
for (i=O; くketa; i+) { 
if( (number > i) く 63) > 63 ) { 
p_str [keta- (i + 1) J = . l' ; 
} e I se { 
p_str[kea-(i+ 1) J = '0; 
p_str [ketaJ = .半 O'
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void num_tobinarLst2(unsiged _int64 number ， char* p_str ， int keta) 
int i: 
for(i=O: く keta: i+) { 
if( (number >> i) く 63) >> 63 ) { 
p_st r[ keta- (i + 1) J = ' l : 
} e I se { 
p_str [keta- (i + 1) J = '0' : 
p_str[keaJ = 半 0'
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
char* b i narLoutput (i nt number ， i nt keta) 
char out_bf[25J: 
num_tobiarys(nume ， out_bf ， keta):
retun &out_bf[OJ: 
//一一一ー 一一一ー 一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一
//一ー -一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
int get_binaryk(t number) 
int ned keta: 
for(ned_kta = 1: number > 1: ned_kta+) { 
number /= 2: 
retun ned keta+1: 
int get_binaryk2 しint64 number) 
unsiged _int64 mask = Ox80: 
for(int i=O: く64: i+) { 
i f( number & (mask > > i)) { 
break: 
retun (64-i): 
//一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
void fi le_oad(unsig int* input_kero ， unsiged int* p_keirosu ， unsiged int* 
p_thuros ， FILE* I_fp) 
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int end_flg = 0; 
int cnt = 0;
unsiged int* p_star; 
char i n_buf [25] ; 
p_star = input_keiro; 
wh i 1 e ( ! end_ f 1 g) { 
i f (fscan (1_ fp ，吋6s" ，in_bu f) !=EOF) { 
/ /pr i ntf (" 1 oad->%s~n" ， i n_buf) ; 
/ /pr i ntf (可 o binary-> 首x半n" ，str_obinay(uf); 
*p_thuros = strlen(i_buf); 
*input_kero = str_obinay(uf); 
//文字列を 2進数に変換
/ /pr i ntf (" i n_k [%d] ー>%x~nぺ cnt ， i nput_ke i ro [cnt]) ; 
cnt +; 
input_kero+; 
e 1 se { 
end_flg = 1; 
} / /wh i 1 e 
if(叩 _star = '半 0' ){ 
printf("da is not exist 半n勺;
本p_keirosu = cnt; 
void fi le_oad2(unsig _int64* input_kero ， unsiged int* p_keirosu ， unsiged
int* p_thuros ， FILE* I_fp) 
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p_star = input_keiro; 
wh i 1 e ( ! end_ f 1 g) { 
if(scanl_p ， "%s ぺin_buf) ! =EOF) { 
/ /pr i ntf (" I oad- >%s~n" ， i n_buf) ; 
/printf("o binary-> 首x半n'¥str_obinay(_uf) ; 
*p_thuros = strlen(i_buf); 
*input_kero = str_obinay2(uf); 
//文字列を 2進数に変換
/ / p r i ntf (" i n_k [刷]一〉略 x半n"¥cnt ， i nput_ke i ro [cnt]) ; 
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e I se { 
} / /wh i I e 
cnt ++; 
inpuLkeiro+; 
end_flg = 1; 
i f (*p_start = '判'){
printf("dat is not exist 半nづ;
*p_keirosu = cnt;
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一
//一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
void work_write_to_fi le(unsigned long* p_cnt ， WDAT* p_wdat ， float* p_shinraido ， 
unsigned long* p_atern_um ， unsigned int* p_thurosu ， FILE* s_fp) 
char out_buf01[25J; 
char out_buf02[5J; 
char out_buf03[25J; 
num_to_binary_str2( *p_cnt ， out_buf01 ， get_binary_keta(*p_atern_um) ); 
num_to_binary_str2( *p_cnt ， out_buf02 ， (get_binary_keta( 叩_pate r n_num) 
- 1) ); 
num_to_binary_str2( p_wdat->work_eiro ， out_buf03 ， *p_thurosu ); 
fpr i ntf (s_fp ， "[目 d ]首 s %s %s 明2d. . . [目 fJ 半n" ，*p_cnt ， out_buf01 ， 
out_buf02 ， out_buf03 ， p_wdat->sign ，本p_shinraido) ; 
void work_write_to_fi le2(unsigned int* p_cnt ， WDAT* p_wdat ， float* p_shinraido ， 
unsigned int* p_atern_um ， unsigned int* p_thurosu ， FILE* s_fp) 
char out_buf01[25J; 
char out_buf02[5J; 
char out_buf03[25J; 
num_to_binary_str2( *p_cnt ， out_buf01 ， get_b inary_keta (*p_patern_num) ); 
num_to_binary_str2( *p_cnt ， out_buf02 ， (get_binary_keta(*p_atern_um) 
- 1) ); 
num_to_binary_str2( p_wdat->work_eiro ， out_buf03 ， *p_thurosu ); 
fpr i ntf (s_ fp ， "[略 d J 出s %s %s 略2d. . . [目f]半 n" ，*p_cnt ， out_buf01 ， 
out_buf02 ， out_buf03 ， p_wdat->sign ， *p_shinraido); 
//一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一ー 一一一一一一一一
/一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一一
void head_write_to_fi le(unsigned int* p_input_keiro ， float* p_input_shinraido ， 
unsigned int 本 p_keirosu ， unsigned int* p_thurosu ， FILE* s_fp) 
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unsiged int cnt; 
char out_bf[25J; 
fpr i ntf (s_fp ， "i nputed ke i ro. .半 nづ;
for(cnt = 1; cnt く= *p_keirosu; cnt+ ， p_inutkeiro+) { 
num_tobiarys(unged long)*p_iutkeiro ， out_bf ， 
*p_thuros) ; 
fprint(s_ ， "[P 首dJ 唱s半n" ， cnt ， out_bf);
fprint(s_ ， "半n~ninputed shinrado. 半nづ;
for(cnt = 1; cnt く= *p_thuros; cnt+ ， p_inutshinrado+) { 
fprint(s_ ， "[E 目dJ 目2. 1f~n" ， cnt ， *p_inuLshrado); 
fpr i ntf (s_fp ， '平 n勺;
void head_writeo_fi le2(unsiged _int64* p_inutkero ， float*
p_inutshrado ， unsiged int* p_keirosu ， unsiged int* p_thuros ， FILE* s_fp) 
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for(cnt = 1; cnt く= *p_keirosu; cnt+ ， p_inutkeiro+) { 
num_tobiarys2(*p_nutkeiro ， out_bf ， *p_thuros); 
fprint(s_ ， "[P 百dJ %s~n" ， cnt ， out_bf);
fprint(s_ ， "~n半ninputed shinrado. 半n勺;
for(cnt = 1; cnt く= *p_thuros; cnt+ ， p_inutshinrado+) { 
fprint(s_ ， "[E 略dJ 首2.1f 半n" ， cnt ， *p_inutshinrado); 
fprint(s_ ， "~n"); 
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一
void result_wrieto_fi le(foat* p_shinradoum ， FILE* s_fp) 
fpr i ntf (s_fp ， "resu I t. . . . .， [目 f J" ， *p_shinrado_sum);
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一
//一一一一一一一ー ーー 一一ー 一一一一一一ー 一一一一一-
unsiged int float_fi le_oad(flt* p_shinrado ， FILE* I_fp) 
unsiged int cnt = 0;
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char in_buf[25J; 
if( fscan f( l_fp ， "唱 s" ， in_buf) != EOF) { 
if(!strcmp(in_buf ， STAR_CHAR) { 
fscan f( l_fp ， "%s ぺ in_buf) ; 
whi le(strcmp(in_buf ， END_CHAR) { 
*p_shinrado = (float)of(in_buf);
p_shinrado +; 
cnt+; 
if(cnt > SHINRADO_TBLMAX) { 
pr i ntf ("テーブルの範囲を超えました(カウン
ト→制) ~n" ， cnt); 
fscan f( l_fp ， "%s ， in_buf); 
retun cnt; 
} / /IF ! EOF 
retun FILE END; 
i nt wait 0 
int inkey; 
i nkey = getch 0 ; 
retun inkey; 
int get_paern(usigned int *p_keirosu) 
uns i gned i nt i; 
unsiged int patern_um = 1;
for (i=O; く*p_kei rosu; i+) { 
patern_um *= 2; 
retun patern_um - 1; 
//一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一ー ーー ー
//一一一一一一一一一一一ー ーー 一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一一一一一一一-
void fi le_namig(char* save_fi le_name ， unsiged int* p_fi le_oad_cnt ， unsiged
int* p_fi le_partion_um ) { 
/char save_fi le_name[FILE_NAME_LNMAXJ = "result";
char save_fi I e_num[F LE_NUMBER_MAXJ = "0; 
char save_fi le_partion_um[FILE_NUMBER_AXJ = "0; 
strcpy(save_fi le_name ， "result 勺;
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_itoa(*pf le_oadcnt ， save_fi le_num ， 10);
if(*p_fi le_oadcnt く10){
strca(ve_fi le_nam ， "0 勺;
strca(ve_fi le_nam ， save_fi le_num); 
if(*p_fi le_partion_um) { 
_itoa(*pf le_partionum ， save_fi le_partionum ， 10);
strca(ve_fi le_nam ， "ー 勺;
if(*p_fi le_partionum く 10) { 
strca(ve_fi le_nam ， "0);
strca(ve_fi le_nam ， save_fi le_partion_um) ; 
strca(ve_fi le_nam ， ". tx 勺;
void fi le_sav(unigd int* input_kero ， unsiged int* fl ie_loadcnt ， float* 
input_shrado ， C3TABLE* c3table ， 
float* shinrado_tble ， unsiged int* thuros ， unsiged 
int* keirosu ， unsiged int* patern_um ， float* shinrado_um ， FILE* s_fp) 
char out_bf[25J; 
char out_bf01 [25J ; 
char out_bf02[5J; 
char out_bf03[25J; 
i nt end_ f I g = 1; 
unsiged int cnt; 
II i nt keta; 
fpr i ntf (s_fp ， "i nputed ke i ro. .半 n勺;
for(cnt = 1; cnt く= *keirosu; cnt+) { 
num_tobiarys(pke[c-1J ， out_bf ， *thuros);
fprint(s_ ， "[P目dJ 首s~n" ， cnt ， out_bf);
fprint(s_ ， "~n半ninputed shinrado. 半n勺;
for(cnt = 1; cnt く= *thuros; cnt+) { 
fprint(s_ ， "[E 百dJ 弘2. 1f半 nぺcnt ， i npuLsh i nr a i do [cnt-1 J ); 
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fpr i ntf (s_fp ， "半 n") ; 
for(cnt = 1; cnt く= *patern_um; cnt+) { 
num_to_binary_str(cnt ， out_bufOl ， 
get_binary_keta(*patern_um) ; 
num_to_binary_str(cnt ， out_buf02 ， 
(get_binary_keta(*patern_um) 1ー) ; 
num_to_binary_str(c3table[cnt-1J.work_eiro ， out_buf03 ， 
*thurosu) ; 
*1 
Ilnum_to_binary_str(cnt ， get_bi nary_keta (patern_num) ; 
fpr i ntf (s_fp ， "[目 2dJ %s %s %s 首2d [略 fJ 半n" ， cn t， 
ouLbfOl ， 
ouLbf02 ， 
ouLbf03 ， 
c3table[cnt-1J. sign ， 
shinraido_table[cnt-1J) ; 
fpr i ntf (s_fp ， "resu I t. . . . . [見 f]'¥*shinrado_sum) ; 
pr i ntf (吋 bd data saved 半n" ， cnt- 1); 
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